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前　 言

工程造价是民用机场工程建设管理的主要内容之一，为加强机场工程造价管理，合理确定和有效控

制机场建设工程造价，适应民用机场智慧工程、数字化施工、品质工程建设的发展需要，适应机场工程建

设新技术、新工艺、新材料和新设备的发展要求，编制本套以人工、材料、机械消耗量分析为基础的民航

专业工程计价标准。
根据民航局住建部《关于进一步明确民航建设工程招投标管理和质量监督工作职责分工的通知》

（民航发〔２０１１〕３４ 号）对民航专业工程的分类，本套民航专业工程消耗量标准包括民用机场场道工程、
民用机场目视助航工程、民航空管专业工程、民航专业弱电系统工程、民用机场供油工程机坪加油管道

五部分。 民用机场场道工程、民用机场目视助航工程消耗量标准分别在 ２０１２ 年试行版的基础上进行修

订，民航空管专业工程消耗量标准在 １９９５ 年《民用机场工程预算定额》第三分册《通信导航设备安装工

程》的基础上进行修订，民航专业弱电系统工程、民用机场供油工程机坪加油管道消耗量标准是新编制

的标准。 五部标准是在民航局机场司的指导下，严格遵循机场工程标准规范，通过大量的调查研究和测

定分析，并广泛征求意见，经审查修订而成。 各专业消耗量是完成一定计量单位的分部分项过程人工、
材料和机械用量，反映目前机场专业工程建设生产效率社会平均水平，可作为机场工程造价的编制和管

理的依据。
五册标准的主编单位分工是：民航机场规划设计研究总院有限公司修编《民用机场场道工程消耗量

标准》，中国民航工程咨询有限公司修编《民用机场目视助航工程消耗量标准》，中航材国际招标有限公

司修编《民航空管专业工程消耗量标准》，民航机场成都电子工程设计有限责任公司新编《民航专业弱电

系统工程消耗量标准》，中国航空油料集团有限公司新编《民用机场供油工程机坪加油管道消耗量标

准》。
本次民航专业工程消耗量标准修编中，各主编单位、参编单位、编制人员和审查人员付出了大量的

心血，在此一并表示感谢。 在本套标准执行中遇到的问题和反馈意见及时联系主编单位，民航局机场司

定期组织修订。
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总　 说　 明

一、《民航专业工程消耗量标准》（以下简称本标准）共分五册，包括：
第一册　 民用机场场道工程消耗量标准

第二册　 民用机场目视助航工程消耗量标准

第三册　 民航空管专业工程消耗量标准

第四册　 民航专业弱电系统工程消耗量标准

第五册　 民用机场供油工程机坪加油管道消耗量标准

二、本标准基于国家和民航现行有关计价依据的基础上，补充新技术、新工艺、新材料、新设备的应

用，根据正常的施工条件、施工质量验收规范、质量评定标准、安全技术操作规程、标准图集和通用图集，
施工现场文明安全施工及环境保护的要求，结合国内大多数施工企业的技术装备状况、施工工艺水平、
合理的劳务组织与工期安排进行编制的。

三、本标准适用于新建、改（扩）建民用机场建设工程。
四、本标准是完成规定计量单位分项工程所需人工、材料、施工机械的消耗量标准，是编制民用机场

专业工程概算、预算的依据，也是编制投资估算指标的基础。
五、关于人工

１．本标准中的人工包括基本用工、超运距用工、辅助用工和人工幅度差。
２．本标准中人工以综合工日表示。
３．本标准中的人工每工日按 ８ 小时工作制计算。
六、关于材料

１．本标准中的材料包括主要材料、辅助材料和其他材料。
２．材料消耗量包括净用量和损耗量，其中损耗量包括从工地仓库、现场集中堆放地点或现场加工地

点至操作或安装地点的运输损耗、施工操作损耗和施工现场堆放损耗。
七、关于机械

１．本标准的机械台班按常用机械、合理机械配备和施工企业的机械化装备程度，并结合工程实际综

合确定。
２．本标准的机械台班用量是按正常机械施工工效并考虑机械幅度差综合取定。
３．本标准的机械台班按 ８ 小时工作制计算。
八、关于仪器仪表

１．本标准中的仪器仪表按常用仪器仪表、施工企业的信息化装备程度，并结合工程实际综合确定。
２．本标准中的仪器仪表台班消耗量已综合考虑了仪器仪表幅度差。
３．本标准中的仪器仪表台班按 ８ 小时工作制计算。
九、本标准工作内容除各章节已说明的主要工序外，还包括施工准备、配合质量检验、工种间交叉配

合等次要工序。
十、本标准使用于海拔 ２０００ｍ 以下地区，超过上述情况时，海拔降效按工程所在地造价管理部门的

相关规定执行。
十一、本标准凡注明“××以内”或“××以下”者，均包括“××”本身在内，凡注明“××以上”或“××以外”

者，则不包括“××”本身。
十二、凡本说明未尽事宜，详见各册、各章说明和附录。
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册　 说　 明

一、第二册《民用机场目视助航工程消耗量标准》（以下简称本册标准），包括助航灯具及设施安装工

程、站坪照明及机务用电设施安装工程、飞行区供配电设施安装工程、电缆敷设及配管配线工程、防雷与

接地装置安装工程、杆塔工程、附属设施工程、电气设备调试工程，共八章。
二、本册标准的编制依据：
１、民用机场目视助航设施安装工程预算定额（２０１２ 年试行版）；
２、《通用安装工程消耗量》（ＴＹ０２－３１－２０２１）、《市政工程消耗量》（ＺＹＡ１－３１－２０２１）；
３、各省市有关的计价依据；
４、现行的民用机场设计规范、施工及验收规范、安全操作规程及质量评定标准；
５、现行的标准图集、具有代表性的工程设计图纸及现场施工实际资料。
三、关于材料：本册标准中的材料消耗量包括净用量和损耗量。 损耗量包括：从工地仓库、现场集中

堆放地点（或现场加工地点）至操作（或安装）地点的施工场内运输损耗、施工操作损耗、施工现场堆放损

耗等，规范（设计文件）规定的预留量、搭接量不在损耗率中考虑。
四、本册标准中的用量少、低值易耗的零星材料，包括在其他材料费内，其他材料费按百分比的形式

体现，以定额中的主要材料费（不包括带括号的材料与其他材料费本身）为基数进行计算。
五、关于机械：本册标准的机械台班栏目内包括：机械、仪器、仪表的台班消耗量。
六、本册标准工作内容除各章节已说明的主要工序外，还包括：施工准备、设备器材器具的场内搬

运、开箱检查、调整试验、收尾、清理、配合质量检验、工种交叉配合、临时移动水、电源的间歇时间等次要

工序。
七、本册标准是按照＂量价分离＂原则编制的，因此本册标准未反映人工、材料、设备和机械的价格，

其价格应按工程所在地的价格计算。
八、本册标准拆除项目的相关规定：
各项设备安装工程中的变配电站设备、电线路、灯具等的拆除工程，其拆除费用可按下列公式计算：

拆除费用＝相应定额项目人工费用×拆除系数。 拆除系数：变配电站设备＝ ０．４５、电线路＝ ０．４０、各种灯具

＝ ０．３５。
九、本册标准未考虑不停航施工的降效因素及联合试运转、飞行测试与生产准备试运转所发生的费

用，发生时另行计列。
十、本册标准材料不包括设备消耗量，发生时另行补充。
十一、本册标准的措施费、企业管理费、利润、规费及税金均按工程所在地造价管理部门的相关规定

执行。
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第一章　 助航灯具及设施安装工程
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说  明

  一、本章节子目是按民用机场常用设施、灯具安装考虑编制的。  包括浅桶灯具、深桶灯具、立式灯

具、反光棒、风向标、坡度灯、进近灯、顺序闪光灯、滑行引导标记牌、隔离变压器、单灯监控装置、微波探

测器、隔离变压器箱、调光器柜、调光器切换柜、控制柜等。  如设计安装形式有特殊要求时，可另行换算。
  二、嵌入式助航灯具安装子目中，填充料包括水泥砂浆、快干水泥、修复王、Ｐ６０６  胶、Ｗｅｂｅｒ  胶等材

料，使用时根据设计图纸选择。
三、深桶灯具安装不包括灯坑补强钢筋用量，如需做预埋钢筋，执行本册附属设施工程相关子目。
四、嵌入式进近灯、顺序闪光灯安装执行场区内嵌入式灯具安装相关子目。

  五、进近灯、顺序闪光灯在立杆上安装时，灯具与易折组件之间的接杆（  加长杆）  按镀锌钢管考虑，镀
锌钢管长度可按工程实际调整；当接杆为易折易碎杆时，易折易碎杆单独执行本册第六章“  杆塔工程”  相

应子目。
  六、进近灯、顺序闪光灯在铁塔顶部安装时，已综合考虑了超高安装因素，不单独计算操作高度增加

费。
七、坡度灯安装包括一组共  ４  套灯具的安装及调试内容。
八、各型灯具的引线，除注明者外，均已综合考虑，使用时不得再另行计算。
九、灯具安装子目内已包括仪表测量绝缘及一般灯具的试亮工作。
十、灯具底座、灯具光源、易折组件按照灯具成套供应考虑，不另行计算。

  十一、隔离变压器箱安装不包括混凝土基础、支架制作安装，混凝土基础、支架制作安装另行套用本

册相关子目。



工程量计算规则

一、浅桶灯具、深桶灯具、立式灯具、进近灯、顺序闪光灯、风向标的安装，根据灯具规格、安装位置、
安装方式，按照设计图示数量以“套”为计量单位。

二、顺序闪光灯控制箱安装，按照设计图示数量以“套”为计量单位。
三、反光棒安装，按照设计图示数量以“个”为计量单位。
四、坡度灯安装，按照设计图示数量以“组”为计量单位。
五、滑行引导标记牌安装，按照设计图示尺寸以“ｍ２”为计量单位。
六、隔离变压器、单灯监控装置安装，按照设计图示数量以“套”为计量单位。
七、微波探测器安装，根据设备规格，按照设计图示数量以“套”或“对”为计量单位。
八、隔离变压器箱安装，根据设备安装位置，按照设计图示数量以“套”为计量单位。
九、隔离变压器箱箱盖拆、装，按照设计图示数量以“个”为计量单位。
十、调光器柜、调光器切换柜、闪光灯控制柜的安装，按照设计图示数量以“台”为计量单位。
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一、　 场区内嵌入式浅桶灯具安装
工作内容：开箱、检查、灯坑清扫、底座安装、灯具安装、填充料填充、接线、调试等。 单位：套　 　

定 额 编 号 ２⁃１⁃１ ２⁃１⁃２ ２⁃１⁃３ ２⁃１⁃４ ２⁃１⁃５

项 目

８ 英寸 １２ 英寸

单光源 双光源 单光源 双光源

预留灯具

名 称 单位 消 耗 量

人

工

　 综合工日 工日 ２．８７５ ３．５６３ ３．５９４ ４．４５４ １．５００

材

料

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

　 灯具 套 （１．０１０） （１．０１０） （１．０１０） （１．０１０） （１．０１０）

　 填充料 ｃｍ３ ３７６０．５３０ ３７６０．５３０ ４６１３．７７０ ４６１３．７７０ ３７６０．５３０

机

械

　 载重汽车 ５ｔ 台班 ０．１００ ０．１００ ０．１００ ０．１００ ０．１００

　 汽油发电机 １０ｋｗ 台班 ０．３４４ ０．３４４ ０．３４４ ０．３４４ ０．３４４

　 吸尘器 台班 ０．３４４ ０．３４４ ０．３４４ ０．３４４ ０．３４４
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二、　 场区内嵌入式深桶灯具安装
工作内容：开箱、检查、水稳层破除、支架固定、深桶式灯箱安装、灯具安装、电气连接、填充料填充、调试等。 单位：套　 　

定 额 编 号 ２⁃１⁃６ ２⁃１⁃７

项 目 单光源 双光源

名 称 单位 消 耗 量

人

工

　 综合工日 工日 ４．４５８ ６．０９４

材

料

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０

　 预拌混凝土 Ｃ２０ ｍ３ ０．１５０ ０．１５０

　 灯具 套 （１．０１０） （１．０１０）

　 填充料 ｃｍ３ １０３０．７１０ １０３０．７１０

机

械

　 载重汽车 ５ｔ 台班 ０．３１３ ０．３１３

　 汽油发电机 １０ｋｗ 台班 ０．４８３ ０．４８３

　 吸尘器 台班 ０．５００ ０．５００

　 燃油式路面切割机 台班 ０．２１６ ０．２１６

　 电锤 ５２０Ｗ 台班 ０．４３８ ０．４３８

注：本定额未考虑灯坑补强钢筋用量，如需做预埋钢筋，按实计取。
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三、　 场区内立式灯具安装
工作内容：开箱、检查、测位划线、灯具底座安装、灯具安装、精平、方位调整、接线、调试等。 单位：套　 　

定 额 编 号 ２⁃１⁃８ ２⁃１⁃９

项 目 在道肩或道面上安装 在隔变箱上安装

名 称 单位 消 耗 量

人
工

　 综合工日 工日 １．５００ ０．９３８

材

料

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０

　 灯具 套 （１．０１０） （１．０１０）

　 不锈钢膨胀螺栓 Ｍ１２×１００ 套 ３．０３０ —　

　 不锈钢螺栓 Ｍ１２×４５ 套 —　 ３．０３０

机

械

　 汽油发电机 １０ｋｗ 台班 ０．２２５ —　

　 载重汽车 ５ｔ 台班 ０．０５０ ０．０５０

　 电钻 台班 ０．２２５ —　

四、　 进近灯、顺序闪光灯安装
１．　 立杆上安装

工作内容：开箱、检查、测量放线、螺栓打孔、法兰安装、立杆安装、电气连接、灯具组合安装、角度调整、调试等。
单位：套　 　

定 额 编 号 ２⁃１⁃１０ ２⁃１⁃１１

项 目 进近灯 顺序闪光灯

名 称 单位 消 耗 量

人
工 　 综合工日 工日 １．５００ １．６５０

材

料

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０

　 镀锌膨胀螺栓 Ｍ１０ 套 ４．０４０ ４．０４０

　 灯具 套 （１．０１０） （１．０１０）

机

械

　 载重汽车 ５ｔ 台班 ０．１００ ０．１００

　 汽油发电机 １０ｋｗ 台班 ０．８７５ ０．８７５

　 电钻 台班 ０．８７５ ０．８７５
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２．　 落地式易折塔架上安装
工作内容：开箱、检查、测量放线、灯具组合安装、电气连接、角度调整、调试等。 单位：套　 　

定 额 编 号 ２⁃１⁃１２ ２⁃１⁃１３

项 目 进近灯 顺序闪光灯

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ２．１１４ ２．３２５

材

料

　 灯具 套 （１．０１０） （１．０１０）

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０

　 镀锌扁铁抱箍 套 １．０１０ １．０１０

　 镀锌带母螺栓 Ｍ１６×（８５～１００） 套 ２．０２０ ２．０２０

机

械
　 载重汽车 ５ｔ 台班 ０．１００ ０．１００

３．　 铁塔顶部安装
工作内容：开箱、检查、测量放线、灯具组合安装、电气连接、角度调整、调试等。 单位：套　 　

定 额 编 号 ２⁃１⁃１４ ２⁃１⁃１５ ２⁃１⁃１６ ２⁃１⁃１７ ２⁃１⁃１８ ２⁃１⁃１９

项 目

铁塔高度

≤１５ｍ ≤３０ｍ ＞３０ｍ

进近灯 顺序闪光灯 进近灯 顺序闪光灯 进近灯 顺序闪光灯

名 称 单位 消 耗 量

人
工

　 综合工日 工日 ２．５３７ ２．６６４ ２．７４８ ２．８８５ ３．１７１ ３．３３０

材

料

　 灯具 套 （１．０１０） （１．０１０） （１．０１０） （１．０１０） （１．０１０） （１．０１０）

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

　 镀锌扁铁抱箍 套 １．０１０ １．０１０ １．０１０ １．０１０ １．０１０ １．０１０

　 镀锌带母螺栓 Ｍ１６×（８５～１００） 套 ２．０２０ ２．０２０ ２．０２０ ２．０２０ ２．０２０ ２．０２０

机
械

　 载重汽车 ５ｔ 台班 ０．１００ ０．１００ ０．１００ ０．１００ ０．１００ ０．１００
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五、　 顺序闪光灯控制箱安装
工作内容：开箱、检查、易折件安装、设备安装、接线、接地、单体调试等。 单位：套　 　

定 额 编 号 ２⁃１⁃２０ ２⁃１⁃２１

项 目 立杆安装 杆上抱箍安装

名 称 单位 消 耗 量

人
工

　 综合工日 工日 ０．２１４ ０．２７３

材

料

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０

　 镀锌膨胀螺栓 Ｍ１０ 套 ４．０４０ —　

　 镀锌带母螺栓 Ｍ１６×（３５～６０） 套 —　 ４．０８０

　 镀锌垫圈 Ｍ１６ 个 —　 １６．３２０

　 镀锌弹簧垫圈 Ｍ１６ 个 —　 ８．１６０

　 镀锌扁钢抱箍 ６５ｍｍ×６ｍｍ×８００ｍｍ 副 —　 ２．０１０

　 顺序闪光灯控制箱 套 （１．０００） （１．０００）

六、　 反光棒安装
工作内容：开箱、检查、测位划线、底座安装、反光棒安装。 单位：个　 　

定 额 编 号 ２⁃１⁃２２

项 目 反光棒安装

名 称 单位 消 耗 量

人
工

　 综合工日 工日 ０．６２５

材

料

　 反光棒 套 （１．０１０）

　 镀锌膨胀螺栓 Ｍ１０ 套 ３．０３０

　 其他材料费 ％ １．８０

机

械

　 汽油发电机 １０ｋｗ 台班 ０．２２５

　 载重汽车 ５ｔ 台班 ０．０５０

　 电钻 台班 ０．２２５
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七、　 风向标安装
工作内容：开箱、检查、测位划线、安装灯箱、安装杆体、安装风斗、灯具组装调整、接线、调试等。 单位：套　 　

定 额 编 号 ２⁃１⁃２３

项 目 风向标安装

名 称 单位 消 耗 量

人
工

　 综合工日 工日 ６．７５０

材

料

　 风向标 套 （１．０１０）

　 镀锌膨胀螺栓 Ｍ１０ 套 ６．０６０

　 其他材料费 ％ １．８０

机

械

　 汽油发电机 １０ｋｗ 台班 ０．３２５

　 载重汽车 ５ｔ 台班 ０．４３０

　 电钻 台班 ０．３２５

八、　 坡度灯安装
工作内容：开箱、检查、测位划线、预埋螺栓、安装精平、接线、校验、调试等。 单位：组　 　

定 额 编 号 ２⁃１⁃２４

项 目 坡度灯安装

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ２０．０００

材

料

　 镀锌膨胀螺栓 Ｍ１０ 套 ３６．３６０

　 其他材料费 ％ １．８０

机

械

　 汽油发电机 １０ｋｗ 台班 ０．３７５

　 载重汽车 ５ｔ 台班 ０．４３０

　 电钻 台班 ０．３７５
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九、　 滑行引导标记牌安装
工作内容：开箱、检查、测位划线、组合、安装、固定、接线、调试等。 单位：ｍ２ 　 　

定 额 编 号 ２⁃１⁃２５

项 目 滑行引导标记牌安装

名 称 单位 消 耗 量

人
工

　 综合工日 工日 １．２５０

材

料

　 镀锌膨胀螺栓 Ｍ１０ 套 ８．０８０

　 塑料套管 ｍ １．０００

　 其他材料费 ％ １．８０

机

械

　 电钻 台班 ０．５００

　 汽油发电机 １０ｋｗ 台班 ０．５００

　 载重汽车 ５ｔ 台班 ０．５５０

十、　 隔离变压器安装
工作内容：开箱、检查、清扫、安装、接线、接地、试验等。 单位：套　 　

定 额 编 号 ２⁃１⁃２６

项 目 隔离变压器

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．３７５

材

料

　 其他材料费 ％ １．８０

　 裸铜线 ＴＲ－ϕ２．０ ｍ ２．０００

机

械
　 载重汽车 ５ｔ 台班 ０．３８８
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十一、　 单灯监控装置安装
工作内容：开箱、检查、清扫、安装、接线、试验等。 单位：套　 　

定 额 编 号 ２⁃１⁃２７ ２⁃１⁃２８ ２⁃１⁃２９

项 目 监视 单控 双控

名 称 单位 消 耗 量

人

工

　 综合工日 工日 ０．４３５ ０．４８３ ０．５６３

材

料

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０

机

械

　 载重汽车 ５ｔ 台班 ０．３８８ ０．３８８ ０．３８８

十二、　 微波探测器安装
工作内容：开箱、检查、测位划线、焊接固定、安装稳平、角度调整、接线、调试等。 单位：见表　 　

定 额 编 号 ２⁃１⁃３０ ２⁃１⁃３１

项 目 一体式 对射式

计 量 单 位 套 对

名 称 单位 消 耗 量

人
工

　 综合工日 工日 １．５００ ３．０００

材

料

　 镀锌膨胀螺栓 Ｍ１０ 套 ３．０３０ ６．０６０

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０

　 镀锌钢管 ＤＮ８０ ｍ ０．８００ １．６００

机

械

　 电钻 台班 ０．２２５ ０．４５０

　 汽油发电机 １０ｋｗ 台班 ０．２２５ ０．４５０

　 载重汽车 ５ｔ 台班 ０．０５０ ０．１００
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十三、　 隔离变压器箱安装
工作内容：开箱、检查、定位、渗水试验、测位划线、找平、接管、打喇叭口、固定密封、盖盖、紧固螺栓、接地、编号、补漆等。

单位：套　 　

定 额 编 号 ２⁃１⁃３２ ２⁃１⁃３３

项 目 混凝土基础 ／道肩上安装 在钢架上安装

名 称 单位 消 耗 量

人
工 　 综合工日 工日 ３．０４０ ２．２５０

材

料

　 隔离变压器箱 套 （１．０００） （１．０００）

　 镀锌带帽螺栓 Ｍ１２×５５ 套 —　 ４．０４０

　 镀锌带帽螺栓 Ｍ１６×６０ 套 —　 ８．０８０

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０

　 接地排 铜螺栓 Ｍ６×２０ 套 ２．０００ ２．０００

　 不锈钢螺栓 Ｍ１２×４５ 套 ６．０６０ ６．０６０

机
械 　 载重汽车 ５ｔ 台班 ０．３７５ ０．３７５

十四、　 隔离变压器箱箱盖拆、装
工作内容：箱盖拆除、清扫、固定密封、盖盖、紧固螺栓等。 单位：个　 　

定 额 编 号 ２⁃１⁃３４

项 目 隔离变压器箱箱盖拆、装

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．０６３

材

料

　 七孔蜂窝管 ｍ （１．０００）

　 其他材料费 ％ １．８０

　 不锈钢螺栓 Ｍ１２×４５ 套 ６．０６０
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十五、　 调光器柜、调光器切换柜安装
工作内容：开箱检查、就位、固定、电气连接、接地、补漆、单体调试等。 单位：台　 　

定 额 编 号 ２⁃１⁃３５ ２⁃１⁃３６

项 目 调光器柜 调光器切换柜

名 称 单位 消 耗 量

人
工

　 综合工日 工日 １４．０３１ １３．３２９

材

料

　 镀锌扁钢 综合 ｋｇ １．５００ １．５００

　 电焊条 ｋｇ ０．１５０ ０．１５０

　 钢垫板 δ１～２ ｋｇ ０．３００ ０．３００

　 异型塑料管 ϕ２．５～５ ｍ ０．１３０ ０．１３０

　 塑料软管 Ｄｅ５ ｍ ０．５００ ０．５００

　 镀锌带母螺栓 Ｍ８×（３０～６０） 套 １．０２０ １．０２０

　 镀锌带母螺栓 Ｍ１２×（４０～６０） 套 ６．１２０ ６．１２０

　 镀锌垫圈 Ｍ８ 个 ２．０４０ ２．０４０

　 镀锌垫圈 Ｍ１２ 个 １２．２４０ １２．２４０

　 镀锌弹簧垫圈 Ｍ８ 个 １．０２０ １．０２０

　 镀锌弹簧垫圈 Ｍ１２ 个 ６．１２０ ６．１２０

　 尼龙扎带 综合 根 １０．０００ １０．０００

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０

机

械

　 汽车式起重机 ８ｔ 台班 ０．１８８ ０．１８８

　 载重汽车 ５ｔ 台班 ０．５３８ ０．５３８

　 直流弧焊机 ２０ｋＶ·Ａ 台班 ０．０３０ ０．０３０

　 数字万用表 台班 ２．１６８ —　

　 数字兆欧表 台班 ０．１００ —　
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十六、　 闪光灯控制柜安装
工作内容：开箱检查、就位、固定、电气连接、接地、补漆、单体调试等。 单位：台　 　

定 额 编 号 ２⁃１⁃３７

项 目 闪光灯控制柜

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 １５．７１５

材

料

　 镀锌扁钢 综合 ｋｇ １．５００

　 钢垫板 δ１～２ ｋｇ ０．３００

　 异型塑料管 ϕ２．５～５ ｍ ０．１３０

　 塑料软管 Ｄｅ５ ｍ ０．５００

　 镀锌垫圈 Ｍ１０ 个 １０．２００

　 镀锌钢管 ＤＮ８０ ｍ ５．１００

　 尼龙扎带 综合 根 １０．０００

　 其他材料费 ％ １．８０

机

械

　 汽车式起重机 ８ｔ 台班 ０．１８８

　 载重汽车 ５ｔ 台班 ０．５３８
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第二章　 站坪照明及机务用电
设施安装工程





说 明

一、高杆灯灯架安装、高杆灯灯杆安装，已综合考虑了安装高度超高作业因素。
二、本章子目已包括利用仪表测量绝缘及一般灯具的试亮工作。
三、平面机位号码牌安装包括了支架安装，支架按成套供应考虑。
四、平面机位号码牌在龙门架上安装，不包括龙门架的制作安装，发生时另行计算。
五、自滑进出的机位牌执行第一章“滑行引导标记牌”相关子目。
六、飞机地面静变电源、飞机地面空调机组安装包括了支架安装，支架按成套供应考虑。
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工程量计算规则

一、高杆灯灯架安装，按照设计图示数量以“１０ 套”为计量单位。 灯具安装高度超高作业因素，已在

子目中综合考虑。
二、高杆灯灯杆安装，按照设计图示数量以“基”为计量单位。
三、航空障碍灯、光控开关安装，按照设计图示数量以“套”为计量单位。
四、航空障碍灯控制箱安装，按照设计图示数量以“台”为计量单位。
五、电流电压采集模块、开关扩展模块、智能照明控制器安装，按照设计图示数量以“个”为计量单

位。
六、光照度传感器安装，按照设计图示数量以“套”为计量单位。
七、配电亭安装按照设计图示数量以“台”为计量单位。
八、平面机位号码牌、三角机位号码牌安装，按照设计图示数量以“套”为计量单位。
九、飞机地面静变电源安装，按照设计图示数量以“台”为计量单位。
十、飞机地面空调机组安装，按照设计图示数量以“台”为计量单位。
十一、地井设备安装，按照设计图示数量以“套”为计量单位。
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一、　 高杆灯灯架安装
工作内容：测位，划线，成套吊装，找正，螺栓紧固，配线，接地，焊压包头，传动装置安装，清洗上油，试验。 单位：１０ 套　 　

定 额 编 号 ２⁃２⁃１ ２⁃２⁃２ ２⁃２⁃３

项 目

灯盘升降式

灯火数（火）

１２ １８ ２４

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 １７．８１１ １９．５９４ ２１．５４８

材

料

　 升降传动装置 套 （１．０００） （１．０００） （１．０００）

　 高杆灯灯盘 套 （１０．０００） （１０．０００） （１０．０００）

　 电焊条 Ｌ－６０ ϕ３．２ ｋｇ ０．２００ ０．２００ ０．２００

　 煤油 ｋｇ ２．０００ ２．０００ ２．０００

　 黄油钙基脂 ｋｇ １．０００ １．０００ １．０００

　 凡士林 ｋｇ ０．３００ ０．３００ ０．３００

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０

机

械

　 载重汽车 ４ｔ 台班 ０．４４８ ０．４４８ ０．４４８

　 平台作业升降车 ２０ｍ 台班 ０．４３７ ０．４３７ ０．４３７

　 汽车式起重机 ８ｔ 台班 ０．４４２ ０．４４２ ０．４４２

　 交流弧焊机 ２１ｋＶ·Ａ 台班 ０．１３３ ０．１３３ ０．１３３

　 电焊条烘干箱 ５５×４５×５５ｃｍ３ 台班 ０．０１３ ０．０１３ ０．０１３
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工作内容：测位，划线，组合吊装，找正，螺栓紧固，接地，焊压包头。 单位：１０ 套　 　

定 额 编 号 ２⁃２⁃４ ２⁃２⁃５ ２⁃２⁃６

项 目

灯盘固定式

灯火数（火）

１２ １８ ２４

名 称 单位 消 耗 量

人
工 　 综合工日 工日 １５．４８８ １７．０３８ １８．７３７

材

料

　 高杆灯灯盘 套 （１０．０００） （１０．０００） （１０．０００）

　 电焊条 Ｌ－６０ ϕ３．２ ｋｇ ０．２００ ０．２００ ０．２００

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０

机

械

　 载重汽车 ４ｔ 台班 ０．４４８ ０．４４８ ０．４４８

　 平台作业升降车 ２０ｍ 台班 ０．４３７ ０．４３７ ０．４３７

　 汽车式起重机 ８ｔ 台班 ０．４４２ ０．４４２ ０．４４２

　 交流弧焊机 ２１ｋＶ·Ａ 台班 ０．１３３ ０．１３３ ０．１３３

　 电焊条烘干箱 ５５×４５×５５ｃｍ３ 台班 ０．０１３ ０．０１３ ０．０１３

二、　 高杆灯灯杆安装
工作内容：灯柱柱基杂物清理、立杆、找正、紧固螺栓并上防锈油。 单位：基　 　

定 额 编 号 ２⁃２⁃７ ２⁃２⁃８ ２⁃２⁃９ ２⁃２⁃１０

项 目
杆长（ｍ）

≤２０ ≤２５ ≤３０ ≤４０

名 称 单位 消 耗 量

人
工 　 综合工日 工日 ０．６１４ ０．９１６ １．２７０ １．４８１

材

料

　 酚醛磁漆 ｋｇ １．２００ １．２００ ２．１００ ２．１００

　 钢垫板 δ２．５～５ ｋｇ ０．８００ １．２００ ２．１００ ２．１００

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

　 金属杆 根 （１．０００） （１．０００） （１．０００） （１．０００）

　 防锈漆 ｋｇ ０．６００ ０．６００ １．０５０ １．０５０

机

械

　 汽车式起重机 ８ｔ 台班 ０．１８７ —　 —　 —　

　 汽车式起重机 ２５ｔ 台班 —　 ０．４４９ ０．６７３ ０．８９７

·２２·



三、　 高度标志（障碍）灯安装
工作内容：测位、划线、打眼、埋螺栓、金属支架制作安装、组装灯具、接线、焊接包头、试亮等。 单位：见表　 　

定 额 编 号 ２⁃２⁃１１ ２⁃２⁃１２ ２⁃２⁃１３

项 目 航空障碍灯 航空障碍灯控制箱 光控开关

计 量 单 位 套 台 套

名 称 单位 消 耗 量

人
工 　 综合工日 工日 １．０１６ ０．７２７ ０．４２５

材

料

　 铜芯橡皮绝缘电线 ＢＸ－２．５ｍｍ２ ｍ ４．６８０ —　 —　

　 镀锌膨胀螺栓 Ｍ１０ 套 ４．０８０ ４．０８０ —　

　 角钢 ６３ 以内 ｋｇ １．１３１ —　 —　

　 镀锌带母螺栓 Ｍ１２×（４０～６０） 套 ５．１００ —　 —　

　 镀锌垫圈 Ｍ１２ 个 １０．２００ —　 —　

　 调和漆 ｋｇ ０．０１９ ０．０３０ —　

　 防锈漆 ｋｇ ０．０２３ —　 —　

　 丙烯酸漆稀释剂 ｋｇ ０．００５ —　 —　

　 航空障碍灯 套 （１．０１０） — 　 — 　

　 垫铁 ｋｇ —　 ０．１００ —　

　 镀锌扁钢 综合 ｋｇ —　 １．０００ —　

　 塑料软管 ｋｇ —　 ０．５００ —　

　 塑料异形管 ϕ５ ｍ —　 ５．０００ —　

　 裸铜线 ６ｍｍ２ ｍ —　 ０．５００ —　

　 铜接线端子 ＤＴ－６ 个 —　 ２．０３０ —　

　 酚醛磁漆 ｋｇ —　 ０．０１０ —　

　 塑料带 ２０ｍｍ×４０ｍ 卷 —　 ０．３００ —　

　 铜接线卡 １．０～２．５ 个 —　 —　 ２．０３０

　 沉头螺钉 Ｍ１０×５３ １０ 个 —　 —　 ０．２０４

　 有机玻璃名牌 块 —　 —　 １．０００

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０

机
械 　 电焊机 （综合） 台班 ０．０６０ ０．０５０ —　

·３２·



四、　 智能元器件安装
１．　 电压电流采集模块

工作内容：校线、接头、压接冷压端头、排线、绑扎、导线标识、安装、补漆、编码、本体调试等。 单位：个　 　

定 额 编 号 ２⁃２⁃１４

项 目 电压电流采集模块

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 １．６３４

材

料

　 铜接线卡 １．０－２．５ 个 ４．０６０

　 镀锌螺钉 Ｍ２～５×４～５０ 个 ２．０４０

　 标志牌 个 １．０００

　 尼龙线卡 个 ４．０００

　 阻然铜芯塑料绝缘绞型电线
　 ＺＲ－ＲＶＳ ２×１．５ｍｍ２ ｍ ０．３０５

　 棉纱头 ｋｇ ０．０１０

　 其他材料费 ％ １．８０

　 尼龙扎带 综合 根 ２．０００

　 电压电流采集模块 个 （１．０００）

机

械
　 手持式万用表 台班 ０．２００

·４２·



２．　 开关扩展模块
工作内容：校线、接头、压接冷压端头、排线、绑扎、导线标识、安装、编码、本体调试等。 单位：个　 　

定 额 编 号 ２⁃２⁃１５ ２⁃２⁃１６ ２⁃２⁃１７

项 目

开关扩展模块（路以下）

４ ８ １２

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 １．７２９ １．８３４ ２．２９０

材

料

　 铜接线卡 １．０－２．５ 个 ６．０９０ ６．０９０ ８．１２０

　 镀锌螺钉 Ｍ２～５×４～５０ 个 ２．０４０ ２．０４０ ２．０４０

　 标志牌 个 １．０００ １．０００ １．０００

　 尼龙线卡 个 ４．０００ ８．０００ ８．０００

　 阻然铜芯塑料绝缘绞型电线
　 ＺＲ－ＲＶＳ ２×１．５ｍｍ２ ｍ ０．３０５ ０．６１１ ０．６１１

　 棉纱头 ｋｇ ０．０１０ ０．０１０ ０．０１０

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０

　 尼龙扎带 综合 根 ２．０００ ４．０００ ４．０００

　 开关扩展模块 个 （１．０００） （１．０００） （１．０００）

机

械
　 手持式万用表 台班 ０．２００ ０．４００ ０．４００

注：９ 路以上执行 ９ 路项目，人工乘以系数 １．１５。
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３．　 智能照明控制器
工作内容：校线、接头、压接冷压端头、排线、绑扎、导线标识、安装、编码、本体调试等。 单位：个　 　

定 额 编 号 ２⁃２⁃１８ ２⁃２⁃１９ ２⁃２⁃２０

项 目

智能照明控制器（路以下）

４ ８ １２

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 １．７２９ １．８３４ ２．２９０

材

料

　 铜接线卡 １．０－２．５ 个 ６．０９０ ６．０９０ ８．１２０

　 镀锌螺钉 Ｍ２～５×４～５０ 个 ２．０４０ ２．０４０ ２．０４０

　 标志牌 个 １．０００ １．０００ １．０００

　 尼龙线卡 个 ４．０００ ８．０００ ８．０００

　 阻然铜芯塑料绝缘绞型电线
　 ＺＲ－ＲＶＳ ２×１．５ｍｍ２ ｍ ０．３０５ ０．６１１ ０．６１１

　 棉纱头 ｋｇ ０．０１０ ０．０１０ ０．０１０

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０

　 尼龙扎带 综合 根 ２．０００ ４．０００ ４．０００

　 智能照明控制器 个 （１．０００） （１．０００） （１．０００）

机

械
　 手持式万用表 台班 ０．２００ ０．４００ ０．４００

注：９ 路以上执行 ９ 路项目，人工乘以系数 １．１５。
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４．　 光照度传感器
工作内容：开箱、检验、开孔、划线、固定安装、接线、密封、单体测试。 单位：套　 　

定 额 编 号 ２⁃２⁃２１

项 目 光照度传感器

名 称 单位 消 耗 量

人

工

　 综合工日 工日 ０．２５７

材

料

　 光照度传感器 套 （１．０００）

机

械

　 工业用真有效值万用表 台班 ０．１００
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五、　 配电亭安装
工作内容：开箱、清扫、检查、测位、划线、钻孔、装螺栓、本体安装、盘内整理、接线、接地、单体调试等。 单位：台　 　

定 额 编 号 ２⁃２⁃２２ ２⁃２⁃２３ ２⁃２⁃２４

项 目

规格（回路以内）

４ ８ １６

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 １．５９８ １．９４１ ２．４１４

材

料

　 垫铁 ｋｇ ０．３００ ０．３００ ０．３００

　 塑料软管 ｋｇ ０．３００ ０．３００ ０．３００

　 镀锌带母螺栓 Ｍ１０×（４０～６０） 套 ６．１２０ ６．１２０ ６．１２０

　 镀锌垫圈 Ｍ１０ 个 １２．２４０ １２．２４０ １２．２４０

　 镀锌弹簧垫圈 Ｍ１０ 个 ６．１２０ ６．１２０ ６．１２０

　 自粘性塑料带 ２０ｍｍ×２０ｍ 卷 ０．２０４ ０．２０４ ０．２０４

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０

机

械

　 汽车式起重机 ８ｔ 台班 ０．１００ ０．１００ ０．１００

　 载重汽车 ４ｔ 台班 ０．１００ ０．１００ ０．１００

　 数字万用表 台班 ０．７９９ ０．９７１ １．２０７

　 数字兆欧表 台班 ０．１００ ０．１００ ０．１００

　 电压、电流互感升流器 ＨＪ－１２Ｅ 台班 ０．５００ ０．５００ ０．５００

　 电能校验仪 台班 ０．５００ ０．５００ ０．５００

　 电缆测试仪 ＪＨ５１３２ 台班 ０．５００ ０．５００ ０．５００

·８２·



六、　 平面机位号码牌安装
工作内容：预埋件清理、管内电缆敷设、牌面组装、支架安装、机位牌吊装、电气连接，电气检测通电试验。 单位：套　 　

定 额 编 号 ２⁃２⁃２５ ２⁃２⁃２６ ２⁃２⁃２７

项 目 立柱上安装 支架上安装 龙门架上安装

名 称 单位 消 耗 量

人
工

　 综合工日 工日 ２．７５０ ４．１３０ ４．３８０

材

料

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０

　 镀锌带母螺栓 Ｍ１６×（８５～１００） 套 ４．０４０ ４．０４０ ４．０４０

　 电焊条 Ｌ－６０ ϕ３．２ ｋｇ ０．５００ ０．５００ ０．５００

机

械

　 电焊机 （综合） 台班 ０．３１３ ０．３１３ ０．３１３

　 汽油发电机 １０ｋｗ 台班 ０．３１３ ０．３１３ ０．３１３

　 汽车式起重机 ８ｔ 台班 ０．２５０ ０．２５０ ０．２５０

　 载重汽车 ８ｔ 台班 ０．３１３ ０．３１３ ０．３１３

七、　 三角机位号码牌安装
工作内容：预埋件清理、管内电缆敷设、牌面组装、支架安装、机位牌吊装、电气连接，电气检测通电试验。 单位：套　 　

定 额 编 号 ２⁃２⁃２８ ２⁃２⁃２９

项 目 廊桥顶上安装 挂墙安装

名 称 单位 消 耗 量

人
工

　 综合工日 工日 １．４１７ １．５５９

材

料

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０

　 镀锌带母螺栓 Ｍ１６×（８５～１００） 套 １２．１２０ —　

　 镀锌膨胀螺栓 Ｍ１６ 套 —　 １２．１２０

机

械

　 电焊机 （综合） 台班 ０．４３８ ０．４３８

　 汽油发电机 １０ｋｗ 台班 ０．４３８ ０．４３８

　 汽车式起重机 ８ｔ 台班 ０．５２５ ０．５２５

　 载重汽车 ８ｔ 台班 ０．４８８ ０．４８８
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八、　 飞机地面静变电源安装
工作内容：开箱检查，螺栓预埋及基础支架制作安装，吊装支架安装，设备安装，调正，电缆及电缆收放装置装配，电气接

线，接地，调试等。 单位：台　 　

定 额 编 号 ２⁃２⁃３０ ２⁃２⁃３１

项 目 落地安装 挂桥安装

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ４．８８０ ５．０７０

材

料

　 镀锌膨胀螺栓 Ｍ１０ 套 ４．０４０ —　

　 镀锌带母螺栓 Ｍ１６×（８５～１００） 套 ４．０４０ ８．０８０

　 绝缘胶带 卷 ２．０００ ２．０００

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０

　 防锈漆 ｋｇ １．０１０ １．０１０

　 面漆 ｋｇ １．０１０ １．０１０

　 减震胶垫 个 —　 —　

　 槽钢 综合 ｔ ０．０６６ ０．０６６

机

械

　 汽车式起重机 ８ｔ 台班 ２．５００ —　

　 叉车式起重机 １０ｍ 台班 —　 ４．５００

·０３·



九、　 飞机地面空调机组安装
工作内容：开箱检查，螺栓预埋及基础支架制作安装，吊装支架安装，设备安装，调正，电气接线，接地，调试等。

单位：台　 　

定 额 编 号 ２⁃２⁃３２ ２⁃２⁃３３

项 目 落地安装 挂桥安装

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 １４．５００ １５．８１０

材

料

　 镀锌膨胀螺栓 Ｍ１０ 套 １６．１６０ —　

　 镀锌带母螺栓 Ｍ１６×（８５～１００） 套 —　 ２０．２００

　 绝缘胶带 卷 ５．０００ ５．０００

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０

　 防锈漆 ｋｇ １．０１０ １．０１０

　 面漆 ｋｇ １．０１０ １．０１０

　 减震胶垫 个 １６．１６０ —　

　 槽钢 综合 ｔ ０．１２０ ０．１２０

机

械

　 汽车式起重机 ８ｔ 台班 ４．５００ —　

　 叉车式起重机 １０ｍ 台班 —　 ４．５００
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十、　 地井设备安装
工作内容：开箱检查，设备吊装，井坑内敷设桥架，拖链安装，固定接线箱、接线，井内照明、除湿系统、水泵系统安装，井内

空调法兰链接和空调管安装，平衡配重安装，初步调节，设备调试，设备通电，整体联调。 单位：套　 　

定 额 编 号 ２⁃２⁃３４ ２⁃２⁃３５ ２⁃２⁃３６

项 目 翻盖式 升降式 组合升降式

名 称 单位 消 耗 量

人

工

　 综合工日 工日 ７．３５０ ７．４３８ １３．０００

材

料

　 自粘性塑料带 ２０ｍｍ×２０ｍ 卷 ２．０００ ２．０００ ２．０００

　 电缆桥架 ｍ ８．０８０ １０．１００ １０．１００

　 膨胀螺栓 Ｍ８×８０ 套 ３０．３００ ３０．３００ ４０．４００

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０

机

械

　 汽车式起重机 ８ｔ 台班 ０．４３８ ０．４３８ ０．６２５

　 数字万用表 台班 ０．４３８ ０．４３８ ０．４３８

　 相序表 台班 ０．４３８ ０．４３８ ０．４３８
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第三章　 飞行区供配电设施安装工程





说 明

一、安装带有保护外罩的干式变压器时，执行相应子目时人工、机械乘以系数 １．１。
二、变压器单体调试内容除包括变压器本身试验项目外，还包括变压器绝缘油取样、简化试验、绝缘

强度等试验。
三、设备所需的绝缘油、六氟化硫气体等均按照设备供货考虑。 设备本体以外的加压设备和附属管

道的安装，应执行相应子目另行计算。
四、设备安装子目不包括端子箱安装、控制箱安装、设备支架制作及安装、基础槽（角）钢安装、套管、

间隔板、配电设备的端子板外部接线、预埋地脚螺栓、二次灌浆。
五、高压成套配电柜安装子目综合考虑了不同形式，执行时不做调整。 高压成套配电柜柜间母线是

按随设备成套配置编制的，子目中已包括柜内主母线及分支母线的安装，但未包括两列配电柜间的联络

母线安装，需要时执行母线安装相应子目。
六、组合式成套箱式变电站安装是按照单台变压器考虑的，安装带有 ２ 台变压器的组合式成套箱式

变电站时，执行单台变压器容量相应子目的人工、机械乘以系数 １．９。
七、低压成套配电柜适用于变配电室、配电小间及机房成排安装的低压配电柜，低压成套配电柜子

目中已包括柜内主母线及分支母线的安装，但未包括两列配电柜间的联络母线安装，需要时执行母线安

装相应子目。
八、凡执行配电箱安装的子目不得再执行配电箱箱体安装子目。 配电箱安装工作内容已包括盘芯

拆装及单体调试内容。 双电源配电箱安装调试除执行配电箱安装子目外，还需另执行第九章事故照明

切换装置调试或备用电源自投装置调试子目。
九、电池屏（柜）、直流馈电屏安装不单独计算单体调试，其费用综合在分系统调试中。
十、ＥＰＳ 应急电源安装根据容量执行相应的 ＵＰＳ 安装子目。
十一、端子板外部接线只适用于组装柜及成套配电箱、盘、屏、柜内新增元器件的一、二次配线。 凡

引入、引出成套配电箱、盘、屏、柜的控制线、电源线均不得执行端子板外部接线子目。
十二、电动汽车充电设备是指非车载充电设备，根据设备类型、功率及安装方式执行相应子目；对于

分体式直流充电机，充电机柜与充电桩分别执行相应子目；分体式充电桩不区分单枪、双枪，均执行充电

桩子目。
十三、电缆桥架支撑架制作与安装适用于电缆桥架的立柱、托臂现场制作与安装，如果生产厂家成

套供货时，只计算安装费。
十四、铁构件制作与安装子目适用于本册范围内除电缆桥架支撑架以外的各种支架、构件的制作与

安装。 铁构件制作子目不包括镀锌、镀锡、镀铬、喷塑等其他金属防护费用。
十五、穿墙板制作与安装子目综合考虑了板的规格与安装高度，执行子目时不做调整。
十六、金属围网、网门制作与安装子目包括网或门的边柱、立柱制作与安装。
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工程量计算规则

一、柴油发电机组根据不同重量以“台”为计量单位，凡是在同一底座上的机组，按照主机、辅机及底

座的重量合计计算。
二、柴油发电机组体外油箱根据不同体积以“台”为计量单位。
三、柴油发电机组机房降噪根据机房隔音处理面积以“ｍ２”为计量单位。
四、地脚螺栓灌浆、设备底座与基础间的灌浆根据一台设备的灌浆体积以“ｍ３”为计量单位。
五、设备减震台座根据不同重量以“座”为计量单位。
六、座浆垫板根据不同安装面积以“墩”为计量单位。
七、变压器根据容量，按照设计图示数量以“台”为计量单位。
八、断路器安装根据电流，按照设计图示数量以“台”为计量单位。
九、高压成套配电柜安装，按照设计图示数量以“台”为计量单位。
十、组合式成套箱式变电站安装，根据设备容量，按照设计图示数量以“座”为计量单位。
十一、绝缘子安装，按照设计图示数量以“个”为计量单位。
十二、单导线安装，按照设计图示数量以“跨 ／三相”为计量单位。
十三、组合母线安装、软母线引下线、跳线、设备连线安装，按照设计图示数量以“组 ／三相”为计量单

位。
十四、矩形铜母线安装，按照设计图示数量以“ｍ ／单相”为计量单位。
十五、矩形母线伸缩节安装，按照设计图示数量以“个”为计量单位。
十六、过渡板安装，按照设计图示数量以“块”为计量单位。
十七、封闭式母线槽安装，根据每相电流容量，按照设计图示安装轴线长度以“ｍ”为计量单位，计算

长度时，不计算安装损耗量。 分线箱、始端箱安装根据电流容量，按照设计图示安装数量以“台”为计量

单位。
十八、低压成套配电柜安装，按照设计图示数量以“台”为计量单位。
十九、自动转换开关电气（ＡＴＳ）安装，按照设计图示数量以“台”为计量单位。
二十、配电箱安装，根据安装方式和回路，按照设计图示数量以“台”为计量单位。
二十一、控制箱、控制屏、控制台、事故照明切换屏、屏边安装，按照设计图示数量以“台”为计量单

位。
二十二、蓄电池防震支架，按照设计图示数量以“ｍ”为计量单位。
二十三、免维护蓄电池安装，根据蓄电池电压 ／容量，按照设计图示数量以“组件”为计量单位。
二十四、蓄电池组充放电，根据蓄电池容量，按照设计图示数量以“组”为计量单位。
二十五、蓄电池屏（柜）、直流馈电屏、不间断电源主机安装，按照设计图示数量以“台”为计量单位。
二十六、太阳能电池板钢架安装，根据安装位置，按照设计图示数量以“ｍ２”为计量单位。
二十七、太阳能电池板安装，按照设计图示数量以“组”为计量单位。
二十八、控制开关安装，按照设计图示数量以“个”为计量单位。
二十九、端子板安装，按照设计图示数量以“组”为计量单位。
三十、端子板外部接线根据设备外部接线图，按照设计图示数量以“个”为计量单位。
三十一、接线端子，按照设计图示数量以“个”为计量单位。
三十二、电动汽车充电设备安装，根据设备形式、容量及安装方式，按照设计图示数量以“台”为计量

单位。
三十三、基础槽钢、角钢制作与安装，根据设备布置，按照设计图示数量以“ｍ”为计量单位。
三十四、桥架支撑架制作与安装，按照设计图示安装成品重量以“ｔ”为计量单位。
三十五、铁构件制作与安装，按照设计图示安装成品重量以“ｔ”为计量单位。
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三十六、金属箱、盒制作，按照设计图示安装成品重量以“ｋｇ”为计量单位。
三十七、穿墙板制作与安装，根据板材质，按照设计图示数量以“处”为计量单位。
三十八、金属围网、网门制作与安装，按照设计图示安装成品数量以“ｍ２”为计量单位。 计算面积时，

围网长度按照中心线计算，围网高度按照实际高度计算，不计算围网底至地面的高度。
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一、　 柴油发电机组安装
１．　 柴油发电机组安装

工作内容：开箱清点 、场内运输、外观检查 、设备清洗、吊装 、联结、安装就位、调整 、固定、单体调试；启动蓄电瓶、废气排
放系统、通风系统、进风系统、供油系统、动力系统安装调试等。 单位：台　 　

定 额 编 号 ２⁃３⁃１ ２⁃３⁃２ ２⁃３⁃３ ２⁃３⁃４ ２⁃３⁃５ ２⁃３⁃６

项 目
设备重量（ｔ 以内）

２ ２．５ ３．５ ４．５ ５．５ １３

名 称 单位 消 耗 量

人工 　 综合工日 工日 １７．７４０ １９．７４７ ２５．４９１ ３１．２７０ ３６．７８６ ８６．７３８

材

料

　 平垫铁 综合 ｋｇ ５．６４０ ５．６４０ ７．５３０ １５．５２０ ２１．３４０ ３２．３４０

　 斜垫铁 综合 ｋｇ ６．１２０ ６．１２０ ９．１７０ １４．８２０ １９．７６０ ２８．２２０

　 镀锌铁丝 ϕ２．８～４．０ ｋｇ ２．０００ ３．０００ ３．０００ ４．０００ ４．０００ ４．０００

　 圆钉 ϕ５ 以内 ｋｇ ０．０３４ ０．０４０ ０．０５４ ０．０６７ ０．０８０ ０．１３５

　 电焊条 ｋｇ ０．２４２ ０．３２７ ０．４４１ ０．５９５ ０．８０３ １．０８４

　 木板 ｍ３ ０．０１５ ０．０２０ ０．０２５ ０．０３０ ０．０３８ ０．０８４

　 道木 ｍ３ ０．０３０ ０．０４０ ０．０４０ ０．０４１ ０．０６２ ０．０８７

　 煤油 ｋｇ ３．３２０ ３．４５０ ３．７００ ３．９６０ ４．２２０ ６．６０４

　 柴油 ｋｇ ３１．０８０ ４３．６２０ ４５．６００ ５５．８００ ６５．４００ ９８．５００

　 机油 ｋｇ ０．５８６ ０．６０６ ０．６４６ ０．６６７ ０．７０７ ２２．０１８

　 黄油钙基脂 ｋｇ ０．２０２ ０．２０２ ０．２０２ ０．２０２ ０．３０３ ０．３０３

　 铅油（厚漆） ｋｇ ０．０５０ ０．０５０ ０．０５０ ０．０５０ ０．０５０ ０．０５０

　 白漆 ｋｇ ０．０８０ ０．０８０ ０．１００ ０．１００ ０．１００ ０．１００

　 聚酯乙烯泡沫塑料 ｋｇ ０．１４３ ０．１４３ ０．１５４ ０．１６５ ０．１７６ ０．２２０

　 塑料布 ｋｇ １．６８０ １．６８０ ２．７９０ ２．７９０ ２．７９０ ４．４１０

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

　 重铬酸钾 ９８％ ｋｇ —　 —　 —　 —　 —　 ５．２５０

　 铅粉石棉绳 ϕ６ ２５０℃ ｋｇ —　 —　 —　 —　 —　 ０．２５０

　 橡胶板 δ５～１０ ｋｇ —　 —　 —　 —　 —　 ０．１００

　 麻丝 ｋｇ —　 —　 —　 —　 —　 ０．１００

　 木柴 ｋｇ —　 —　 —　 —　 —　 １７．５００

　 煤 ｔ —　 —　 —　 —　 —　 ０．０８０

机

械

　 叉式起重机 ５ｔ 台班 ０．２００ ０．３００ ０．３８０ ０．５８０ —　 —　

　 交流弧焊机 ２１ｋＶ·Ａ 台班 ０．１００ ０．１００ ０．２００ ０．３００ ０．４００ ０．５００

　 载重汽车 １０ｔ 台班 —　 —　 ０．３００ ０．５００ ０．５００ ０．５００

　 汽车式起重机 １６ｔ 台班 —　 —　 —　 ０．３００ —　 １．０００

　 汽车式起重机 ３０ｔ 台班 —　 —　 —　 ０．３００ ０．８００ —　

　 汽车式起重机 ５０ｔ 台班 —　 —　 —　 —　 —　 ０．５００

　 汽车式起重机 １２ｔ 台班 ０．２００ ０．３００ ０．３８０ —　 —　 —　
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２．　 柴油发电机组体外油箱安装
工作内容：安装固定箱（罐）体，安装油罐盖板，控制部分调测，检查密封，清洁现场。 单位：台　 　

定 额 编 号 ２⁃３⁃７ ２⁃３⁃８

项 目

安装油箱

（体积）

１ｍ３ ２ｍ３

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ６．８８０ ７．７００

机

械
　 汽车式起重机 ５ｔ 台班 —　 １．０００

３．　 柴油发电机组机房降噪
工作内容：墙面隔音的安装及测试等。 单位：ｍ２ 　 　

定 额 编 号 ２⁃３⁃９

项 目

机房隔音处理

（制作面积）

名 称 单位 消 耗 量

人

工

　 综合工日 工日 ３．０００

材

料

　 吸声材料 ｍ２ １．０１０
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４．　 地脚螺栓灌浆
工作内容：场内运输、核对尺寸、清孔、除尘、灌浆料配制、灌浆。 单位：ｍ３ 　 　

定 额 编 号 ２⁃３⁃１０ ２⁃３⁃１１ ２⁃３⁃１２ ２⁃３⁃１３ ２⁃３⁃１４

项 目

一台设备的灌浆体积（ｍ３ 以内）

０．０３ ０．０５ ０．１０ ０．３０ ＞０．３０

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ６．１４３ ５．１２５ ３．９２０ ３．０７７ ２．０４８

材

料

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

　 灌浆料 ｋｇ ２２９９．５００ ２２９９．５００ ２２９９．５００ ２２９９．５００ ２２９９．５００

５．　 设备底座与基础间灌浆
工作内容：场内运输、核对尺寸、基础表面清理、灌浆料配制、灌浆、捣固。 单位：ｍ３ 　 　

定 额 编 号 ２⁃３⁃１５ ２⁃３⁃１６ ２⁃３⁃１７ ２⁃３⁃１８ ２⁃３⁃１９

项 目

一台设备的灌浆体积（ｍ３ 以内）

０．０３ ０．０５ ０．１０ ０．３０ ＞０．３０

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ８．４０１ ７．０３２ ５．６３９ ４．３３５ ３．００７

材

料

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

　 板枋材 ｍ３ ０．０８０ ０．０７０ ０．０６０ ０．０５０ ０．０５０

　 灌浆料 ｋｇ ２２９９．５００ ２２９９．５００ ２２９９．５００ ２２９９．５００ ２２９９．５００

·１４·



６．　 设备减震台座
工作内容：开箱清点、场内运输、外观检查、安装就位、调整、固定。 单位：座　 　

定 额 编 号 ２⁃３⁃２０ ２⁃３⁃２１ ２⁃３⁃２２ ２⁃３⁃２３ ２⁃３⁃２４

项 目

台座重量（ｔ 以内）

０．１ ０．２ ０．３ ０．５ １

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．７４０ １．４７０ １．９７０ ２．６２０ ４．８３０

材

料

　 钢板 综合 ｋｇ ０．６００ ０．６００ ０．７００ １．０００ １．６００

　 煤油 ｋｇ ０．１６０ ０．１９２ ０．２４０ ０．３２０ ０．４００

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

机

械
　 叉式起重机 ５ｔ 台班 ０．０５０ ０．１００ ０．１５０ ０．２００ ０．２５０

７．　 座浆垫板
工作内容：场内运输、核对尺寸、基础表面清理、灌浆、捣固、安放垫板。 单位：墩　 　

定 额 编 号 ２⁃３⁃２５ ２⁃３⁃２６ ２⁃３⁃２７ ２⁃３⁃２８ ２⁃３⁃２９

项 目
座浆垫板安装面积（ｍｍ２）

１５０×８０ ２００×１００ ２８０×１６０ ３６０×１８０ ５００×２２０

名 称 单位 消 耗 量

人
工 　 综合工日 工日 ０．１５０ ０．２１０ ０．２９０ ０．４２０ ０．４８０

材

料

　 无收缩水泥 ｋｇ （１．５８０） （２．６３０） （４．２９０） （６．０４０） （９．２００）

　 型钢 综合 ｋｇ ０．４６０ ０．５００ ０．５７０ ０．６７０ ０．７７０

　 氧气 ｍ３ ０．０２１ ０．０２１ ０．０２１ ０．０２１ ０．０３１

　 乙炔气 ｍ３ ０．００８ ０．００８ ０．００８ ０．００８ ０．０１２

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

机

械

　 载重汽车 １０ｔ 台班 ０．０１０ ０．０１０ ０．０１０ ０．０１０ ０．０１０

　 电动空气压缩机 １０ｍ３ ／ ｍｉｎ 台班 ０．０４６ ０．０４６ ０．０４６ ０．０６１ ０．０６９

·２４·



二、　 干式变压器安装
工作内容：开箱检查，本体就位，垫铁制作与安装，附件安装，接地，补漆，单体调试，保护罩安装等。 单位：台　 　

定 额 编 号 ２⁃３⁃３０ ２⁃３⁃３１ ２⁃３⁃３２ ２⁃３⁃３３ ２⁃３⁃３４

项 目
容量（ｋＶＡ）

≤２５０ ≤５００ ≤１０００ ≤２０００ ≤４０００

名 称 单位 消 耗 量

人
工 　 综合工日 工日 ５．５８７ ６．５４４ ９．９０９ １２．０９６ １８．０６７

材

料

　 镀锌铁丝 ϕ２．５～４．０ ｋｇ １．０００ １．０００ ２．０００ ２．６５０ ３．０００

　 镀锌扁钢 综合 ｋｇ ４．５００ ４．５００ ４．５００ ４．５００ ４．５００

　 白布 ｋｇ ０．０５０ ０．１００ ０．１００ ０．１００ ０．１００

　 碎布 ｋｇ ０．４００ ０．５００ ０．５００ ０．５００ ０．５００

　 电焊条 ｋｇ １．４００ １．４００ １．４００ １．８７０ １．８７０

　 钢锯条 条 １．０００ １．０００ １．０００ １．０００ １．５００

　 铁砂布 ０～２＃ 张 １．５００ ２．０００ ２．０００ ２．０００ ２．０００

　 酚醛调和漆 ｋｇ ２．２００ ２．５００ ２．８００ ３．０００ ３．０００

　 防锈漆 ｋｇ ０．３００ ０．５００ １．０００ １．０００ １．５００

　 酚醛树脂稀释剂 ｋｇ １．１００ １．２５０ １．４００ １．５００ １．５００

　 电力复合脂 一级 ｋｇ ０．０５０ ０．０５０ ０．０５０ ０．０５０ ０．０５０

　 钢垫板 δ１～２ ｋｇ ４．０００ ４．０００ ６．０００ ６．５００ ７．０００

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

机

械

　 载重汽车 ５ｔ 台班 ０．０９３ ０．１１２ —　 —　 —　

　 直流弧焊机 ２０ｋＶ·Ａ 台班 ０．２８０ ０．２８０ ０．２８０ ０．３７４ ０．３７４

　 高压绝缘电阻测试仪 台班 ０．３０８ ０．３０８ ０．７４８ ０．７４８ ０．９２５

　 变压器直流电阻测试仪 台班 ０．９２６ ０．９２６ ２．２４４ ２．２４４ ２．６６６

　 ＹＤＱ 充气式试验变压器 台班 ０．３０８ ０．３０８ ０．７４８ ０．７４８ ０．９２５

　 高压试验变压器配套操作箱、调压器 台班 ０．６１６ ０．６１６ １．４９６ １．４９６ １．８５０

　 自动介损测试仪 台班 ０．３０８ ０．３０８ ０．７４８ ０．７４８ ０．９２５

　 ＴＰＦＲＣ 电容分压器交直流高压测量系统 台班 ０．３０８ ０．３０８ ０．７４８ ０．７４８ １．２３４

　 直流高压发生器 台班 ０．３０８ ０．３０８ ０．７４８ ０．７４８ ０．９２５

　 载重汽车 ８ｔ 台班 —　 —　 ０．２０６ ０．２３４ —　

　 汽车式起重机 １６ｔ 台班 —　 —　 —　 —　 ０．４６７

　 载重汽车 １２ｔ 台班 —　 —　 —　 —　 ０．１６４

　 汽车式起重机 １２ｔ 台班 ０．０９４ ０．１１２ ０．３７４ ０．４２１ —　

·３４·



三、　 配电装置安装
１．　 断路器安装

（１） 　 真空断路器安装
工作内容：开箱清点检查、安装及调整、传动装置安装调整、动作检查、接地、补漆、单体调试等。 单位：台　 　

定 额 编 号 ２⁃３⁃３５ ２⁃３⁃３６ ２⁃３⁃３７

项 目
电流（Ａ）

≤１０００ ≤２０００ ≤４０００

名 称 单位 消 耗 量

人
工 　 综合工日 工日 ２．８２８ ３．２４８ ３．６０３

材

料

　 镀锌铁丝 ϕ２．５～４．０ ｋｇ １．３００ １．３００ ２．０００

　 镀锌扁钢 综合 ｋｇ ２．５００ ２．５００ ２．５００

　 碎布 ｋｇ ０．１５０ ０．２００ ０．２５０

　 电焊条 ｋｇ ０．４３０ ０．４６５ ０．７００

　 钢锯条 条 １．５００ ２．０００ ２．０００

　 焊锡膏 ｋｇ ０．０３０ ０．０４０ ０．０６０

　 焊锡丝 综合 ｋｇ ０．１５０ ０．２００ ０．３００

　 铁砂布 ０～２＃ 张 １．６００ ２．０００ ２．０００

　 酚醛调和漆 ｋｇ ０．１００ ０．１２０ ０．１８０

　 防锈漆 ｋｇ ０．１００ ０．１２０ ０．１８０

　 酚醛树脂稀释剂 ｋｇ ０．２６０ ０．３００ ０．４００

　 电力复合脂 一级 ｋｇ ０．０５０ ０．０７０ ０．１００

　 钢垫板 δ１～２ ｋｇ １．０００ １．０００ ２．０００

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０

机

械

　 载重汽车 ４ｔ 台班 ０．０５０ ０．０５０ ０．０６３

　 直流弧焊机 ２０ｋＶ·Ａ 台班 ０．０８６ ０．０９３ ０．１４０

　 高压绝缘电阻测试仪 台班 ０．６５４ ０．６５４ ０．６５４

　 断路器动特性综合测试仪 台班 ０．４６７ ０．４６７ ０．４６７

　 ＹＤＱ 充气式试验变压器 台班 ０．４９１ ０．４９１ ０．４９１

　 高压试验变压器配套操作箱、调压器 台班 ０．４９１ ０．４９１ ０．４９１

　 ＴＰＦＲＣ 电容分压器交直流高压测量系统 台班 ０．４９１ ０．４９１ ０．４９１

　 汽车式起重机 １２ｔ 台班 —　 —　 ０．０６３

·４４·



（２） 　 ＳＦ６ 断路器安装
工作内容：开箱清点检查、安装及调整、充气、传动装置安装调整、动作检查、接地、补漆、单体调试，配合气体试验等。

单位：台　 　

定 额 编 号 ２⁃３⁃３８ ２⁃３⁃３９ ２⁃３⁃４０

项 目
电流（Ａ）

≤１０００ ≤２０００ ≤４０００

名 称 单位 消 耗 量

人
工 　 综合工日 工日 ３．１３６ ３．４３７ ３．８３８

材

料

　 镀锌铁丝 ϕ２．５～４．０ ｋｇ １．１００ １．３００ ２．０００

　 镀锌扁钢 综合 ｋｇ ２．５００ ２．５００ ２．５００

　 碎布 ｋｇ ０．１７０ ０．２００ ０．２５０

　 电焊条 ｋｇ ０．４３０ ０．４６５ ０．７００

　 钢锯条 条 ２．０００ ２．０００ ２．０００

　 焊锡膏 ｋｇ ０．０３０ ０．０４０ ０．０６０

　 焊锡丝 综合 ｋｇ ０．１６０ ０．２００ ０．３００

　 铁砂布 ０～２＃ 张 ２．０００ ２．０００ ２．０００

　 酚醛调和漆 ｋｇ ０．０９０ ０．１２０ ０．１８０

　 防锈漆 ｋｇ ０．０９０ ０．１２０ ０．１８０

　 酚醛树脂稀释剂 ｋｇ ０．２４０ ０．３００ ０．４００

　 电力复合脂 一级 ｋｇ ０．０５０ ０．０７０ ０．１００

　 六氟化硫 ｋｇ １．４００ １．８００ ２．８００

　 钢垫板 δ１～２ ｋｇ １．０００ １．０００ ２．０００

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０

机

械

　 载重汽车 ４ｔ 台班 ０．０６０ ０．０７０ ０．０９３

　 直流弧焊机 ２０ｋＶ·Ａ 台班 ０．０８６ ０．０９３ ０．１４０

　 高压绝缘电阻测试仪 台班 ０．６５４ ０．６５４ ０．６５４

　 断路器动特性综合测试仪 台班 ０．４６７ ０．４６７ ０．４６７

　 ＹＤＱ 充气式试验变压器 台班 ０．４９１ ０．４９１ ０．４９１

　 高压试验变压器配套操作箱、调压器 台班 ０．４９１ ０．４９１ ０．４９１

　 ＴＰＦＲＣ 电容分压器交直流高压测量系统 台班 ０．４９１ ０．４９１ ０．４９１

　 汽车式起重机 １２ｔ 台班 —　 —　 ０．０９３

·５４·



（３） 　 空气断路器安装
工作内容：开箱检查、安装固定、绝缘柱杆组装、传动机构及接点调整、接地、补漆、单体调试等。 单位：台　 　

定 额 编 号 ２⁃３⁃４１ ２⁃３⁃４２ ２⁃３⁃４３ ２⁃３⁃４４ ２⁃３⁃４５ ２⁃３⁃４６

项 目

电流（Ａ） 真空接触器

≤１２０００ ≤１８０００ ≤２２０００ ≤２５０００ ≤１１４０
Ｖ ／ ６３０Ａ

≤６３００
Ｖ ／ ６３０Ａ

名 称 单位 消 耗 量

人
工 　 综合工日 工日 ８．７４４ １０．２３６ １１．８６９ １３．５３０ ２．８１４ ２．９６１

材

料

　 镀锌扁钢 综合 ｋｇ ５．０００ ５．０００ ６．５００ ６．５００ ３．２００ ３．２００

　 钢板 综合 ｋｇ ３０．０００ ５０．０００ ７５．０００ １００．０００ —　 —　

　 碎布 ｋｇ ０．２００ ０．２００ ０．２５０ ０．３００ ０．１００ ０．１００

　 电焊条 ｋｇ １．６００ １．８００ ２．１００ ２．３００ ０．４６５ ０．４６５

　 焊锡膏 ｋｇ ０．１００ ０．１２０ ０．１３０ ０．１５０ ０．０２０ ０．０２０

　 焊锡丝 综合 ｋｇ ０．５００ ０．６００ ０．６５０ ０．７００ ０．１００ ０．１００

　 铁砂布 ０～２＃ 张 １．５００ ２．０００ ２．０００ ２．５００ １．０００ １．０００

　 酚醛调和漆 ｋｇ ０．４００ ０．４００ ０．４００ ０．４００ —　 —　

　 防锈漆 ｋｇ ０．４００ ０．４００ ０．４００ ０．４００ —　 —　

　 酚醛树脂稀释剂 ｋｇ １．２００ １．５００ ２．０００ ３．０００ —　 —　

　 机油 ｋｇ ０．３００ ０．３００ ０．３００ ０．３００ ０．２００ ０．２００

　 电力复合脂 一级 ｋｇ ０．１５０ ０．１８０ ０．２００ ０．２５０ ０．０５０ ０．０５０

　 氧气 ｍ３ １．５００ ２．０００ ３．０００ ４．０００ —　 —　

　 乙炔气 ｋｇ ０．５７７ ０．７６９ １．１５４ １．５３８ —　 —　

　 自粘性塑料带 ２０ｍｍ×２０ｍ 卷 ０．５５０ ０．７５０ １．０５０ １．４００ ０．１００ ０．１００

　 钢垫板 δ１～２ ｋｇ ６．０００ ８．０００ １０．０００ １２．０００ １．０００ １．０００

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

　 酒精 ｋｇ —　 —　 —　 —　 ０．１００ ０．１００

机

械

　 汽车式起重机 ８ｔ 台班 ０．１８７ ０．１８７ ０．１８７ ０．１８７ —　 —　

　 载重汽车 ４ｔ 台班 ０．１８７ ０．１８７ ０．１８７ ０．１８７ —　 —　

　 直流弧焊机 ２０ｋＶ·Ａ 台班 ０．３２０ ０．３６０ ０．４２０ ０．４６０ ０．０９３ ０．０９３

　 高压绝缘电阻测试仪 台班 ０．６５４ ０．６５４ ０．６５４ ０．６５４ ０．６５４ ０．６５４

　 断路器动特性综合测试仪 台班 ０．４６７ ０．４６７ ０．４６７ ０．４６７ ０．４６７ ０．４６７

　 ＹＤＱ 充气式试验变压器 台班 ０．４９１ ０．４９１ ０．４９１ ０．４９１ ０．４９１ ０．４９１

　 高压试验变压器配套操作箱、调压器 台班 ０．４９１ ０．４９１ ０．４９１ ０．４９１ ０．４９１ ０．４９１

　 ＴＰＦＲＣ 电容分压器交直流高压测量系统 台班 ０．４９１ ０．４９１ ０．４９１ ０．４９１ ０．４９１ ０．４９１

·６４·



２．　 高压成套配电柜安装
工作内容：开箱清点检查、就位、找正、固定、设备调整、联锁装置检查、导体接触面检查、二次元件拆装、接地、补漆处理、单

体调试等。 单位：台　 　

定 额 编 号 ２⁃３⁃４７ ２⁃３⁃４８ ２⁃３⁃４９ ２⁃３⁃５０ ２⁃３⁃５１

项 目 断路器柜 计量柜 电压互感器
、避雷器柜 电容器柜 其他电气柜

名 称 单位 消 耗 量

人
工 　 综合工日 工日 ６．６９３ ３．０６２ ３．７４２ ３．３００ ２．３７５

材

料

　 镀锌扁钢 综合 ｋｇ ５．２００ ５．２００ ５．２００ ５．２００ ５．２００

　 碎布 ｋｇ ０．１００ ０．１００ ０．１００ ０．１００ ０．１００

　 砂轮片 ϕ４００ 片 ０．５００ ０．５００ ０．５００ ０．５００ ０．５００

　 电焊条 ｋｇ ０．４６５ ０．４６５ ０．４６５ ０．４６５ ０．４６５

　 平垫铁 综合 ｋｇ ０．５００ ０．５００ ０．５００ ０．５００ ０．５００

　 调和漆 ｋｇ ０．５００ ０．５００ ０．５００ ０．５００ ０．５００

　 防锈漆 ｋｇ ０．５００ ０．５００ ０．５００ ０．５００ ０．５００

　 醇酸漆稀释剂 ｋｇ ０．２５０ ０．２５０ ０．２５０ ０．２５０ ０．２５０

　 电力复合脂 一级 ｋｇ ０．３００ ０．２０８ ０．３１２ ０．３１２ ０．２０８

　 酒精 ｋｇ ０．５００ ０．５００ ０．５００ ０．５００ ０．５００

　 铜芯塑料绝缘电线 ＢＶ－２．５ｍｍ２ ｍ ６．０００ ３．１２０ ３．１２０ ３．１２０ ２．５８６

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

机

械

　 汽车式起重机 ８ｔ 台班 ０．０７５ ０．０７５ ０．０７５ ０．０７５ ０．０７５

　 载重汽车 ５ｔ 台班 ０．１４０ ０．１４０ ０．１４０ ０．１４０ ０．１４０

　 直流弧焊机 ２０ｋＶ·Ａ 台班 ０．０９３ ０．０９３ ０．０９３ ０．０９３ ０．０９３

　 高压绝缘电阻测试仪 台班 ０．９８１ ０．４７２ ０．４７２ ０．４７２ ０．４７２

　 断路器动特性综合测试仪 台班 ０．４９１ —　 —　 —　 —　

　 ＹＤＱ 充气式试验变压器 台班 ０．７３６ —　 ０．４７２ ０．４７２ ０．４７２

　 高压试验变压器配套操作箱、调压器 台班 ０．７３６ —　 ０．４７２ ０．４７２ ０．４７２

　 变压器直流电阻测试仪 台班 —　 —　 ０．５６７ —　 —　

　 互感器测试仪 台班 —　 —　 ０．５６７ —　 —　

　 全自动变比组别测试仪 台班 —　 —　 ０．５６７ —　 —　

　 电感电容测试仪 台班 —　 —　 —　 ０．４７２ —　

　 直流高压发生器 台班 —　 ０．２６０ —　 ０．４７２ —　

·７４·



３．　 组合式成套箱式变电站安装
工作内容：开箱清点检查、就位、找正、固定、设备调整、联锁装置检查、导体接触面检查、二次元件拆装、接地、补漆处理、单

体调试等。 单位：座　 　

定 额 编 号 ２⁃３⁃５２ ２⁃３⁃５３ ２⁃３⁃５４ ２⁃３⁃５５ ２⁃３⁃５６ ２⁃３⁃５７

项 目
变压器容量（ｋＶ·Ａ）

≤１００ ≤３１５ ≤６３０ ≤１０００ ≤１６００ ≤２０００

名 称 单位 消 耗 量

人
工 　 综合工日 工日 ５．９３６ ７．０９６ ８．０８６ ８．９３０ １２．６７９ １５．４５６

材

料

　 镀锌扁钢 综合 ｋｇ １３５．３６０ １５７．９２０ １７８．６００ ２０３．０４０ ２２１．８４０ ２４４．４００

　 碎布 ｋｇ ０．７０５ ０．７０５ ０．７０５ ０．７９９ ０．７９９ ０．８４６

　 电焊条 ｋｇ ０．９００ ０．９００ ０．９００ ０．９００ ０．９００ ０．９００

　 平垫铁 综合 ｋｇ １０．３４０ １３．６３０ １７．３９０ １９．７４０ ２３．５００ ２６．３２０

　 调和漆 ｋｇ ０．５６４ ０．５６４ ０．５６４ ０．７５２ ０．７５２ ０．９４０

　 防锈漆 ｋｇ ０．５６４ ０．５６４ ０．５６４ ０．７５２ ０．７５２ ０．９４０

　 酚醛树脂稀释剂 ｋｇ ０．３８２ ０．３８２ ０．３８２ ０．４９１ —　 —　

　 电力复合脂 一级 ｋｇ ０．１８８ ０．１８８ ０．２８２ ０．２８２ ０．３２９ ０．３７６

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

　 醇酸漆稀释剂 ｋｇ —　 —　 —　 —　 １．４１０ １．６９２

　 变压器油 ｋｇ —　 —　 —　 —　 １．４１０ １．６９２

机

械

　 汽车式起重机 ８ｔ 台班 ０．２８８ ０．２８８ ０．２８８ ０．２８８ ０．３６０ ０．３６０

　 载重汽车 ５ｔ 台班 ０．３６０ ０．３６０ ０．３６０ —　 —　 —　

　 直流弧焊机 ２０ｋＶ·Ａ 台班 ０．１８０ ０．１８０ ０．１８０ ０．１８０ ０．１８０ ０．１８０

　 ＹＤＱ 充气式试验变压器 台班 ０．５５７ ０．５５７ ０．７０５ ０．８１１ ０．８１１ ０．９２３

　 高压试验变压器配套操作箱、调压器 台班 ０．５５７ ０．５５７ ０．７０５ ０．８１１ ０．８１１ ０．９２３

　 变压器直流电阻测试仪 台班 ０．５９５ ０．６７２ ０．７２８ ０．７８４ ０．７８４ ０．７８４

　 ＴＰＦＲＣ 电容分压器交直流高压测量系统 台班 ０．５５７ ０．５５７ ０．７０５ ０．８１１ ０．８１１ ０．９２３

　 自动介损测试仪 台班 ０．５５７ ０．５５７ ０．７０５ ０．８１１ ０．８１１ ０．９２３

　 直流高压发生器 台班 ０．５５７ ０．５５７ ０．７０５ ０．８１１ ０．８１１ ０．９２３

　 高压绝缘电阻测试仪 台班 ０．５５７ ０．５５７ ０．７０５ ０．８１１ ０．８１１ ０．９２３

　 绝缘油试验仪 台班 ０．０４６ ０．０４６ ０．０４６ ０．０４６ ０．０４６ ０．０４６

　 断路器动特性综合测试仪 台班 ０．１６０ ０．１６０ ０．２４２ ０．２４２ ０．２４２ ０．２４２

　 全自动变比组别测试仪 台班 ０．２２７ ０．２２７ ０．２２７ ０．２２７ ０．２２７ ０．２２７

　 互感器测试仪 台班 ０．３９３ ０．３９３ ０．４６８ ０．４６８ ０．５６８ ０．５６８

　 载重汽车 ８ｔ 台班 —　 —　 —　 ０．３６０ ０．３６０ ０．３６０

·８４·



四、　 绝缘子、母线安装工程
１．　 绝缘子安装

工作内容：开箱检查、清扫、绝缘测试、组合安装、固定、刷漆等。 单位：个　 　

定 额 编 号 ２⁃３⁃５８ ２⁃３⁃５９ ２⁃３⁃６０ ２⁃３⁃６１ ２⁃３⁃６２ ２⁃３⁃６３

项 目

户内式支持绝缘子 户外式支持绝缘子

１ 孔固定 ２ 孔固定 ４ 孔固定 １ 孔固定 ２ 孔固定 ４ 孔固定

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．０５６ ０．１１６ ０．１４８ ０．０６０ ０．１２２ ０．１５４

材

料

　 碎布 ｋｇ —　 —　 —　 ０．０１０ ０．０３０ ０．０３０

　 酚醛树脂稀释剂 ｋｇ ０．０２０ ０．０２０ ０．０２０ ０．０３０ ０．０３０ ０．０３０

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

　 支持绝缘子 个 （１．０１５） （１．０１５） （１．０１５） （１．０１５） （１．０１５） （１．０１５）

　 镀锌扁钢 综合 ｋｇ １．２６０ １．２６０ １．２６０ １．５５０ １．５５０ １．５５０

　 白布 ｋｇ ０．０１０ ０．０２０ ０．０３０ —　 —　 —　

　 电焊条 ｋｇ ０．０７０ ０．０７０ ０．０７０ ０．０９５ ０．０９５ ０．０９５

　 钢锯条 条 ０．２００ ０．２００ ０．２００ ０．２００ ０．２００ ０．２００

　 酚醛调和漆 ｋｇ ０．００３ ０．００３ ０．００３ ０．００４ ０．００４ ０．００４

机

械

　 ＹＤＱ 充气式试验变压器 台班 ０．００９ ０．００９ ０．００９ ０．００９ ０．００９ ０．００９

　 高压试验变压器配套操作箱、调压器 台班 ０．００９ ０．００９ ０．００９ ０．００９ ０．００９ ０．００９

　 直流弧焊机 ２０ｋＶ·Ａ 台班 ０．０１４ ０．０１４ ０．０１４ ０．０１９ ０．０１９ ０．０１９

·９４·



２．　 软母线安装
（１） 　 单导线安装

工作内容：检查下料、压接、金具及绝缘子组装、悬挂、调整弛度、紧固、绝缘子及金具检测等。 单位：跨 ／三相　 　

定 额 编 号 ２⁃３⁃６４ ２⁃３⁃６５ ２⁃３⁃６６

项 目

导线截面（ｍｍ２）

≤１５０ ≤２４０ ≤４００

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ３．６４３ ３．７９７ ４．２６３

材

料

　 镀锌铁丝 ϕ０．７～０．９ ｋｇ ０．１００ ０．１００ ０．１００

　 铝包带 １×１０ ｍ ０．２００ ０．２００ ０．２００

　 碎布 ｋｇ ０．２００ ０．３００ ０．４００

　 尼龙砂轮片 ϕ４００ 片 ０．３００ ０．３００ ０．３００

　 酚醛磁漆 ｋｇ ０．０５０ ０．０５０ ０．０６０

　 防锈漆 ｋｇ ０．２００ ０．２００ ０．２００

　 酚醛树脂稀释剂 ｋｇ ０．１００ ０．１００ ０．１２０

　 电力复合脂 一级 ｋｇ ０．１００ ０．１００ ０．１５０

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０

机

械

　 汽车式起重机 ８ｔ 台班 ０．００９ ０．０１９ ０．０２８

　 载重汽车 ５ｔ 台班 ０．００９ ０．０１９ ０．０２８

　 ＹＤＱ 充气式试验变压器 台班 ０．１１２ ０．１１２ ０．１１２

　 高压试验变压器配套操作箱、调压器 台班 ０．１１２ ０．１１２ ０．１１２

　 液压压接机 ２００ｔ 台班 —　 ０．２８０ ０．５６１

·０５·



（２） 　 组合母线安装
工作内容：检查下料、压接、组装、悬挂紧固、调整驰度、横联装置安装、绝缘子及金具检测等。 单位：组 ／三相　 　

定 额 编 号 ２⁃３⁃６７ ２⁃３⁃６８ ２⁃３⁃６９ ２⁃３⁃７０ ２⁃３⁃７１ ２⁃３⁃７２

项 目

母线

２ 根 ６ 根 １０ 根 １４ 根 １８ 根 ２６ 根

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ６．０７５ １１．７２５ １９．１０６ ２４．５３１ ２８．９０７ ３５．９７６

材

料

　 镀锌铁丝 ϕ０．７～０．９ ｋｇ ０．１５０ ０．３００ ０．４００ ０．５００ ０．６００ ０．７００

　 铝包带 １×１０ ｍ １．５００ ３．０００ ６．７００ ９．４００ １２．０００ １７．４００

　 碎布 ｋｇ ０．１５０ ０．１７５ ０．２００ ０．３００ ０．３００ ０．４００

　 尼龙砂轮片 ϕ４００ 片 ０．４００ ０．９００ １．２００ １．４００ １．８００ ２．０００

　 铁砂布 ０～２＃ 张 １．０００ １．５００ ２．０００ ２．０００ ３．０００ ３．０００

　 酚醛磁漆 ｋｇ ０．０９０ ０．２１０ ０．４５０ ０．６３０ ０．８１０ １．１７０

　 酚醛调和漆 ｋｇ ０．２００ ０．３００ ０．３００ ０．３００ ０．４００ ０．５００

　 防锈漆 ｋｇ ０．１８０ ０．３１５ ０．４２０ ０．５４０ ０．６６０ ０．９００

　 酚醛树脂稀释剂 ｋｇ ０．１００ ０．３００ ０．７００ １．０００ １．５００ ２．０００

　 电力复合脂 一级 ｋｇ ０．２００ ０．３５０ ０．５００ ０．６００ ０．７００ １．０００

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

机

械

　 汽车式起重机 ８ｔ 台班 ０．０１９ ０．０４２ ０．０９３ ０．１３１ ０．１６８ ０．２４３

　 载重汽车 ５ｔ 台班 ０．０１９ ０．０４２ ０．０９３ ０．１３１ ０．１６８ ０．２４３

　 液压压接机 ２００ｔ 台班 １．１２１ １．８２３ ２．３３６ ２．７４８ ３．５３３ ５．１０３

　 ＹＤＱ 充气式试验变压器 台班 ０．１１２ ０．１１２ ０．１１２ ０．１１２ ０．１１２ ０．１１２

　 高压试验变压器配套操作箱、调压器 台班 ０．１１２ ０．１１２ ０．１１２ ０．１１２ ０．１１２ ０．１１２

·１５·



（３） 　 软母线引下线、跳线、设备连线安装
工作内容：测量、下料、压接、安装连接、调整弛度等。 单位：组 ／三相　 　

定 额 编 号 ２⁃３⁃７３ ２⁃３⁃７４ ２⁃３⁃７５

项 目

导线截面（ｍｍ２）

≤１５０ ≤２４０ ≤４００

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 １．０４８ １．０９６ １．２２１

材

料

　 镀锌铁丝 ϕ０．７～０．９ ｋｇ ０．１００ ０．１００ ０．１００

　 碎布 ｋｇ ０．１００ ０．１００ ０．１００

　 尼龙砂轮片 ϕ４００ 片 ０．１５０ ０．２００ ０．３００

　 焊锡膏 ｋｇ ０．０７０ ０．０８０ ０．０９０

　 焊锡丝 综合 ｋｇ ０．４００ ０．５００ ０．５５０

　 铁砂布 ０～２＃ 张 ０．５００ ０．５００ １．０００

　 防锈漆 ｋｇ ０．２００ ０．２００ ０．２００

　 醇酸稀释剂 ｋｇ ０．１００ ０．１００ ０．１００

　 电力复合脂 一级 ｋｇ ０．０６０ ０．１００ ０．５００

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０

机

械

　 立式钻床 ２５ｍｍ 台班 ０．１４０ ０．２３４ ０．２３４

　 液压压接机 ２００ｔ 台班 ０．０５０ ０．１４０ ０．１８７

·２５·



３．　 矩形母线安装
（１） 　 矩形铜母线安装

工作内容：平直、下料、打孔、煨弯、母线安装、接头、刷分相漆等。 单位：ｍ ／单相　 　

定 额 编 号 ２⁃３⁃７６ ２⁃３⁃７７ ２⁃３⁃７８ ２⁃３⁃７９

项 目

每相一片 截面（ｍｍ２） 户外式支持绝缘子

≤１２０ ≤１６０ ≤２４０ ≤３６０

名 称 单位 消 耗 量

人
工

　 综合工日 工日 ０．１０９ ０．１１８ ０．１３６ ０．１５２

材

料

　 矩形铜母线 ｍ·单片 （１．０２０） （１．０２０） （１．０２０） （１．０２０）

　 碎布 ｋｇ ０．００４ ０．００４ ０．００５ ０．００５

　 沉头螺钉 Ｍ１６×２５ １０ 个 ０．０７１ ０．０７１ ０．０７１ ０．０７１

　 铜氩弧焊丝 ｋｇ ０．０４４ ０．０４４ ０．０５１ ０．０６５

　 钢锯条 条 ０．０３０ ０．０４０ ０．０５０ ０．０７０

　 铁砂布 ０～２＃ 张 ０．０３０ ０．０３０ ０．０４０ ０．０５０

　 酚醛磁漆 ｋｇ ０．０２５ ０．０２５ ０．０３５ ０．０３５

　 酚醛树脂稀释剂 ｋｇ ０．０２５ ０．０２５ ０．０３２ ０．０３２

　 电力复合脂 一级 ｋｇ ０．００２ ０．００２ ０．００２ ０．００２

　 氩气 ｍ３ ０．０８４ ０．０９０ ０．１３０ ０．１８２

　 铈钨棒 ｇ ０．０３０ ０．０３０ ０．３６４ ０．３６４

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

　 间隔垫 ＭＪＧ １～４ 套 —　 —　 —　 —　

　 油浸薄纸 ８ 开 张 —　 —　 —　 —　

　 汽油 综合 ｋｇ —　 —　 —　 —　

机

械

　 立式钻床 ２５ｍｍ 台班 ０．００４ ０．００４ ０．００４ ０．００４

　 万能母线煨弯机 台班 ０．０６６ ０．０６６ ０．０６６ ０．０６６

　 氩弧焊机 ５００Ａ 台班 ０．０１３ ０．０１３ ０．０１３ ０．０１３

·３５·



工作内容：平直、下料、打孔、煨弯、母线安装、接头、刷分相漆等。 单位：ｍ ／单相　 　

定 额 编 号 ２⁃３⁃８０ ２⁃３⁃８１ ２⁃３⁃８２

项 目

每相一片 截面（ｍｍ２）

≤８００ ≤１０００ ≤１２５０

名 称 单位 消 耗 量

人
工

　 综合工日 工日 ０．１９８ ０．２２７ ０．２５４

材

料

　 矩形铜母线 ｍ·单片 （１．０２０） （１．０２０） （１．０２０）

　 碎布 ｋｇ ０．００６ ０．００７ ０．００７

　 沉头螺钉 Ｍ１６×２５ １０ 个 ０．０７１ ０．０７１ ０．０７１

　 铜氩弧焊丝 ｋｇ ０．０８０ ０．０９５ ０．１１０

　 钢锯条 条 ０．１００ ０．１２０ ０．１５０

　 铁砂布 ０～２＃ 张 ０．０８０ ０．１００ ０．１２０

　 酚醛磁漆 ｋｇ ０．０４５ ０．０５５ ０．０６６

　 酚醛树脂稀释剂 ｋｇ ０．０４０ ０．０５０ ０．０５０

　 电力复合脂 一级 ｋｇ ０．００２ ０．００３ ０．００３

　 氩气 ｍ３ ０．２２４ ０．２６６ ０．３０８

　 铈钨棒 ｇ ０．４４８ ０．５３２ ０．６１６

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０

　 间隔垫 ＭＪＧ １～４ 套 —　 —　 —　

　 油浸薄纸 ８ 开 张 —　 —　 —　

　 汽油 综合 ｋｇ —　 —　 —　

机

械

　 立式钻床 ２５ｍｍ 台班 ０．００４ ０．００４ ０．００４

　 万能母线煨弯机 台班 ０．０９３ ０．０９９ ０．１０６

　 氩弧焊机 ５００Ａ 台班 ０．０１６ ０．０１９ ０．０２２

·４５·



工作内容：平直、下料、打孔、煨弯、母线安装、接头、刷分相漆等。 单位：ｍ ／单相　 　

定 额 编 号 ２⁃３⁃８３ ２⁃３⁃８４ ２⁃３⁃８５ ２⁃３⁃８６ ２⁃３⁃８７ ２⁃３⁃８８

项 目

每相两片 截面（ｍｍ２） 每相三片 截面（ｍｍ２） 每相四片 截面（ｍｍ２）

≤１０００ ≤１２５０ ≤１０００ ≤１２５０ ≤１０００ ≤１２５０

名 称 单位 消 耗 量

人
工

　 综合工日 工日 ０．４１１ ０．４５８ ０．５９１ ０．７３４ ０．７６４ ０．８６１

材

料

　 矩形铜母线 ｍ·单片 （２．０４０） （２．０４０） （３．０６０） （３．０６０） （４．０８０） （４．０８０）

　 碎布 ｋｇ ０．０１４ ０．０１４ ０．０２１ ０．０２１ ０．０２８ ０．０２８

　 沉头螺钉 Ｍ１６×２５ １０ 个 ０．０７１ ０．０７１ ０．０７１ ０．０７１ ０．０７１ ０．０７１

　 铜氩弧焊丝 ｋｇ ０．１８５ ０．２２５ ０．２８０ ０．３３５ ０．３７５ ０．４５０

　 钢锯条 条 ０．２４０ ０．３００ ０．３６０ ０．４５０ ０．４００ ０．５００

　 铁砂布 ０～２＃ 张 ０．１５０ ０．１８０ ０．２２５ ０．２７０ ０．２９０ ０．３６０

　 酚醛磁漆 ｋｇ ０．０６６ ０．０７９ ０．０７９ ０．０８６ ０．０８９ ０．０９２

　 酚醛树脂稀释剂 ｋｇ ０．０７０ ０．０８４ —　 —　 —　 —　

　 电力复合脂 一级 ｋｇ ０．００６ ０．００６ ０．００９ ０．００９ ０．０１２ ０．０１２

　 氩气 ｍ３ ０．５１８ ０．６３０ ０．７８４ ０．９３８ １．０５０ １．２６１

　 铈钨棒 ｇ １．０３６ １．２６０ １．５６８ １．８７６ ２．１０１ ２．５２２

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

　 间隔垫 ＭＪＧ １～４ 套 ０．８１０ ０．８１０ １．６２０ １．６２０ ２．４２０ ２．４２０

　 油浸薄纸 ８ 开 张 ０．００８ ０．００９ ０．０１０ ０．０１２ ０．０１３ ０．０１５

　 汽油 综合 ｋｇ —　 —　 ０．０９０ ０．１００ ０．１００ ０．１１０

机

械

　 立式钻床 ２５ｍｍ 台班 ０．００７ ０．００７ ０．０１１ ０．０１１ ０．０１５ ０．０１５

　 万能母线煨弯机 台班 ０．１８９ ０．２０２ ０．２７９ ０．２９８ ０．３６８ ０．３９４

　 氩弧焊机 ５００Ａ 台班 ０．０３７ ０．０４５ ０．０５６ ０．０６７ ０．０７５ ０．０９０

·５５·



（２） 　 矩形母线伸缩节、过渡板安装
工作内容：钻孔、挫面、挂锡、安装等。 单位：见表　 　

定 额 编 号 ２⁃３⁃８９ ２⁃３⁃９０ ２⁃３⁃９１ ２⁃３⁃９２ ２⁃３⁃９３

项 目

铜母线伸缩节

伸缩接头每相 １ 片 伸缩接头每相 ２ 片 伸缩接头每相 ３ 片 伸缩接头每相 ４ 片

过渡板

计 量 单 位 个 块

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．３３８ ０．４６０ ０．５９１ ０．７５３ ０．３６７

材

料

　 铜母线伸缩节 个 （１．０００） （２．０００） （３．０００） （４．０００） — 　

　 碎布 ｋｇ ０．０２０ ０．０２０ ０．０３０ ０．０３０ ０．０１０

　 钢锯条 条 １．０００ １．２００ １．４００ １．６００ １．０００

　 焊锡膏 ｋｇ ０．０４０ ０．０５０ ０．０６０ ０．０７０ ０．０３０

　 焊锡丝 综合 ｋｇ ０．２２０ ０．２６０ ０．３５０ ０．３５０ ０．２００

　 铁砂布 ０～２＃ 张 ２．０００ ２．４００ ２．８００ ３．２００ １．０００

　 电力复合脂 一级 ｋｇ ０．０２０ ０．０２０ ０．０３０ ０．０３０ ０．０２０

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

　 过渡板 个 — 　 — 　 — 　 — 　 （１．０２０）

机

械
　 立式钻床 ２５ｍｍ 台班 ０．０２８ ０．０３７ ０．０４７ ０．０４７ ０．０４７

·６５·



４．　 封闭式母线槽安装
（１） 　 封闭式母线槽安装

工作内容：开箱检查、接头清洗处理、绝缘测试、吊装就位、母线槽连接、配件连接、固定、接地、补漆等。 单位：ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃３⁃９４ ２⁃３⁃９５ ２⁃３⁃９６ ２⁃３⁃９７ ２⁃３⁃９８

项 目

每相电流（Ａ）

≤４００ ≤８００ ≤１２５０ ≤２０００ ＞２０００

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．１６９ ０．２２７ ０．２８４ ０．４２３ ０．５８１

材

料

　 镀锌铁丝 ϕ２．５～４．０ ｋｇ ０．０３０ ０．０３０ ０．０３０ ０．０３０ ０．０３０

　 镀锌扁钢 综合 ｋｇ ０．３３０ ０．４６０ １．２００ ２．１００ ２．９００

　 碎布 ｋｇ ０．０４０ ０．０４０ ０．０４０ ０．０６０ ０．０６０

　 尼龙砂轮片 ϕ４００ 片 ０．０１０ ０．０２５ ０．０３５ ０．０４５ ０．０５３

　 电焊条 ｋｇ ０．３９５ ０．３９５ ０．３９５ ０．３９５ ０．３９５

　 铁砂布 ０～２＃ 张 ０．１００ ０．２００ ０．２５０ ０．３００ ０．４００

　 酚醛调和漆 ｋｇ ０．０１３ ０．０１６ ０．０２０ ０．０２５ ０．０３０

　 酚醛树脂稀释剂 ｋｇ ０．００７ ０．００８ ０．０１０ ０．０１３ ０．０１５

　 电力复合脂 一级 ｋｇ ０．０１０ ０．０１０ ０．０１５ ０．０１５ ０．０２０

　 铜芯塑料绝缘软电线 ＢＶＲ－３５ｍｍ２ ｍ ０．２４４ ０．２４４ ０．２４４ ０．２４４ ０．２４４

　 铜接线端子 ＤＴ－３５ 个 ０．８１２ ０．８１２ ０．８１２ ０．８１２ ０．８１２

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

机

械

　 叉式起重机 ５ｔ 台班 ０．０１０ ０．０１３ ０．０１８ ０．０２０ ０．０２６

　 直流弧焊机 ２０ｋＶ·Ａ 台班 ０．０７９ ０．０７９ ０．０７９ ０．０７９ ０．０７９

·７５·



（２） 　 封闭母线槽线箱安装
工作内容：开箱检查、接头清洗处理、绝缘测试、吊装就位、线槽连接、固定、接地、补漆等。 单位：台　 　

定 额 编 号 ２⁃３⁃９９ ２⁃３⁃１００ ２⁃３⁃１０１ ２⁃３⁃１０２

项 目

分线箱（电流 Ａ）

≤１００ ≤３００ ≤６００ ≤１０００

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．４２６ ０．６４９ ０．７２９ ０．９１２

材

料

　 分线箱 个 （１．０００） （１．０００） （１．０００） （１．０００）

　 白布 ｋｇ ０．１００ ０．１００ ０．１５０ ０．１５０

　 酚醛树脂稀释剂 ｋｇ ０．００８ ０．００９ ０．０１１ ０．０１３

　 酚醛调和漆 ｋｇ ０．０１５ ０．０１８ ０．０２２ ０．０２６

　 钢锯条 条 １．０５０ １．０５０ １．５００ ２．１００

　 铁砂布 ０～２＃ 张 ０．５００ ０．５００ １．０００ １．０００

　 汽油 综合 ｋｇ ０．２００ ０．２００ ０．２００ ０．２００

　 电力复合脂 一级 ｋｇ ０．０１０ ０．０１０ ０．０１０ ０．０１０

　 铜芯塑料绝缘软电线 ＢＶＲ－３５ｍｍ２ ｍ ０．６２０ ０．６２０ ０．６２０ ０．６２０

　 铜接线端子 ＤＴ－３５ 个 ２．０３０ ２．０３０ ２．０３０ ２．０３０

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

·８５·



工作内容：开箱检查、接头清洗处理、绝缘测试、吊装就位、线槽连接、固定、接地、补漆等。 单位：台　 　

定 额 编 号 ２⁃３⁃１０３ ２⁃３⁃１０４ ２⁃３⁃１０５ ２⁃３⁃１０６ ２⁃３⁃１０７ ２⁃３⁃１０８

项 目

始端箱（电流 Ａ）

≤４００ ≤８００ ≤１２５０ ≤２０００ ≤４０００ ≤５０００

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．９５０ １．０４６ １．１００ １．２７３ １．７１１ ２．５９１

材

料

　 酚醛树脂稀释剂 ｋｇ ０．３００ ０．３００ ０．３５０ ０．３５０ ０．４００ ０．４５０

　 酚醛调和漆 ｋｇ ０．０５０ ０．０５０ ０．１００ ０．１００ ０．１５０ ０．１５０

　 钢锯条 条 １．０５０ １．０５０ ２．１００ ２．１００ ３．１５０ ３．１５０

　 铁砂布 ０～２＃ 张 １．０００ １．０００ １．５００ １．５００ ２．０００ ２．５００

　 电力复合脂 一级 ｋｇ ０．１００ ０．１００ ０．１５０ ０．１５０ ０．２００ ０．２００

　 铜芯塑料绝缘软电线 ＢＶＲ－３５ｍｍ２ ｍ ０．６１０ ０．６１０ ０．６１０ ０．６１０ ０．６１０ ０．６１０

　 铜接线端子 ＤＴ－３５ 个 ２．０３０ ２．０３０ ２．０３０ ２．０３０ ２．０３０ ２．０３０

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

　 始端箱 台 （１．０００） （１．０００） （１．０００） （１．０００） （１．０００） （１．０００）

　 橡胶片 δ３ ｋｇ １．１６８ １．１６８ １．１６８ １．１６８ １．５５７ １．５５７

　 碎布 ｋｇ ０．１００ ０．１００ ０．１５０ ０．１５０ ０．２００ ０．２００

　 尼龙砂轮片 ϕ４００ 片 ０．２００ ０．２００ ０．２５０ ０．３００ ０．３５０ ０．３５０

·９５·



五、　 控制设备及低压电器安装
１．　 低压成套配电柜安装

工作内容：开箱清点检查、就位、找正、固定、柜间连接、柜内及柜间母线安装、二次元器件安装、开关及机构调整、接地、补
漆、单体调试等。 单位：台　 　

定 额 编 号 ２⁃３⁃１０９ ２⁃３⁃１１０ ２⁃３⁃１１１ ２⁃３⁃１１２ ２⁃３⁃１１３ ２⁃３⁃１１４

项 目 计量柜 进线柜

出线柜

四路以下 四路以上

电容器柜 集装箱
式配电室

名 称 单位 消 耗 量

人
工

　 综合工日 工日 ３．０４０ ２．９８８ ３．０４０ ３．３７９ ３．５５１ ３．７４３

材

料

　 镀锌扁钢 综合 ｋｇ ３．０００ ３．０００ ３．０００ ３．０００ ３．０９０ ０．１４０

　 碎布 ｋｇ ０．５００ ０．５００ ０．５００ ０．５００ ０．５１５ ０．０１５

　 电焊条 ｋｇ ０．４６５ ０．４６５ ０．４６５ ０．４６５ ０．４７５ ０．２００

　 钢锯条 条 １．０００ １．０００ １．０００ １．０００ １．０３０ ０．３００

　 调和漆 ｋｇ ０．２２４ ０．２２６ ０．２２６ ０．２２６ ０．２０６ ０．２５０

　 醇酸漆稀释剂 ｋｇ ０．１１２ ０．１１２ ０．１１２ ０．１１２ ０．１０２ ０．１１２

　 硬铜绞线 ＴＪ－２．５～４ｍｍ２ ｍ ０．８００ ０．８００ １．０００ １．３００ ０．８２４ ０．５００

　 铜接线端子 ＤＴ－２５ 个 ２．０３０ ２．０３０ ２．２００ ２．４００ ２．０９１ ０．４００

　 钢垫板 综合 ｋｇ ０．３００ ０．３００ ０．３００ ０．３００ ０．３０９ ０．５００

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

机

械

　 汽车式起重机 ８ｔ 台班 ０．１３１ ０．１３１ ０．１３１ ０．１３１ ０．１３４ ０．２３０

　 载重汽车 ５ｔ 台班 ０．１３１ ０．１３１ ０．１３１ ０．１３１ ０．１３４ ０．２３０

　 直流弧焊机 ２０ｋＶ·Ａ 台班 ０．０９３ ０．０９３ ０．０９３ ０．０９３ ０．０９５ ０．０９５

　 高压绝缘电阻测试仪 台班 ０．２２６ ０．２２６ ０．２２６ ０．２４６ ０．２２６ ０．２２６

　 ２０００Ａ 大电流发生器 台班 ０．２６０ ０．３６１ ０．４２０ ０．４８０ ０．２８８ ０．４８０

　 电感电容测试仪 台班 —　 —　 —　 —　 ０．２００ ０．２００

·０６·



２．　 自动转换开关电气（ＡＴＳ）
工作内容：开箱检查、安装固定、调整、接地、单体调试。 单位：台　 　

定 额 编 号 ２⁃３⁃１１５ ２⁃３⁃１１６ ２⁃３⁃１１７ ２⁃３⁃１１８ ２⁃３⁃１１９ ２⁃３⁃１２０

项 目

电流（Ａ）

≤３０ ≤５０ ≤８０ ≤１００ ≤１５０ ≤２００

名 称 单位 消 耗 量

人
工

　 综合工日 工日 ０．４０２ ０．５０５ ０．７１８ ０．８８９ １．１１１ １．３２６

材

料

　 电力复合脂 一级 ｋｇ ０．０５０ ０．０８０ ０．１００ ０．１２０ ０．１５０ ０．１８０

　 塑料带 ２０ｍｍ×４０ｍ 卷 ０．３２０ ０．３６０ ０．３６０ ０．４００ ０．４００ ０．５００

　 镀锌精制带帽螺栓 ２ 平 １ 弹垫 Ｍ１０×１００ 以内 １０ 套 ０．４０８ ０．４０８ ０．４０８ ０．４０８ ０．４０８ ０．４０８

　 铜接线端子 ＤＴ－１０ｍｍ２ 个 ２．０３０ ２．０３０ ２．０３０ ２．０３０ ２．０３０ ２．０３０

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

工作内容：开箱检查、安装固定、调整、接地、单体调试。 单位：台　 　

定 额 编 号 ２⁃３⁃１２１ ２⁃３⁃１２２ ２⁃３⁃１２３

项 目

电流（Ａ）

≤３００ ≤４００ ＞４００

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 １．５３６ １．７３２ １．９０３

材

料

　 电力复合脂 一级 ｋｇ ０．２１０ ０．２４０ ０．２７０

　 塑料带 ２０ｍｍ×４０ｍ 卷 ０．５００ ０．５２０ ０．５５０

　 镀锌精制带帽螺栓 ２ 平 １ 弹垫 Ｍ１０×１００ 以内 １０ 套 ０．４０８ ０．４０８ ０．４０８

　 铜接线端子 ＤＴ－１０ｍｍ２ 个 ２．０３０ ２．０３０ ２．０３０

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０

·１６·



３．　 配电箱安装
（１） 　 落地安装

工作内容：开箱、清扫、检查、测位、划线、钻孔、装螺栓、本体安装、盘内整理、接线、接地、单体调试等。 单位：台　 　

定 额 编 号 ２⁃３⁃１２４ ２⁃３⁃１２５ ２⁃３⁃１２６ ２⁃３⁃１２７ ２⁃３⁃１２８

项 目

规格（回路以内）

８ １６ ２４ ３２ ４８

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 １．９４１ ２．４１４ ２．８２６ ２．９５１ ３．４８７

材

料

　 垫铁 ｋｇ ０．３００ ０．３００ ０．３００ ０．３００ ０．３００

　 塑料软管 ｋｇ ０．３００ ０．３００ ０．３００ ０．３００ ０．３００

　 镀锌带母螺栓 Ｍ１０×（４０～６０） 套 ６．１２０ ６．１２０ ６．１２０ ６．１２０ ６．１２０

　 镀锌垫圈 Ｍ１０ 个 １２．２４０ １２．２４０ １２．２４０ １２．２４０ １２．２４０

　 镀锌弹簧垫圈 Ｍ１０ 个 ６．１２０ ６．１２０ ６．１２０ ６．１２０ ６．１２０

　 自粘性塑料带 ２０ｍｍ×２０ｍ 卷 ０．２０４ ０．２０４ ０．２０４ ０．２４５ ０．２４５

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

机

械

　 汽车式起重机 ８ｔ 台班 ０．１００ ０．１００ ０．１００ ０．１００ ０．１００

　 载重汽车 ４ｔ 台班 ０．１００ ０．１００ ０．１００ ０．１００ ０．１００

　 数字万用表 台班 ０．９７１ １．２０７ １．３４１ １．４７５ １．７４４

　 数字兆欧表 台班 ０．１００ ０．１００ ０．１００ ０．１００ ０．１００

　 电压、电流互感升流器 ＨＪ－１２Ｅ 台班 ０．５００ ０．５００ ０．５００ ０．５００ ０．５００

　 电能校验仪 台班 ０．５００ ０．５００ ０．５００ ０．５００ ０．５００

　 电缆测试仪 ＪＨ５１３２ 台班 ０．５００ ０．５００ ０．５００ ０．５００ ０．５００

·２６·



（２） 　 配电箱嵌入式安装
工作内容：开箱、清扫、检查、测位、划线、本体安装、盘内整理、接线、接地、单体调试等。 单位：台　 　

定 额 编 号 ２⁃３⁃１２９ ２⁃３⁃１３０ ２⁃３⁃１３１ ２⁃３⁃１３２ ２⁃３⁃１３３

项 目

规格（回路以内）

８ １６ ２４ ３２ ４８

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 １．２６７ １．５５０ １．７８９ ２．２０２ ２．６０４

材

料

　 塑料软管 ｋｇ ０．１５０ ０．２１０ ０．２７０ ０．３１０ ０．３７０

　 镀锌带母螺栓 Ｍ８×（１６～２５） 套 １．０２０ １．０２０ １．０２０ １．０２０ １．０２０

　 镀锌垫圈 Ｍ８ 个 ２．０４０ ２．０４０ ２．０４０ ２．０４０ ２．０４０

　 镀锌弹簧垫圈 Ｍ８ 个 １．０２０ １．０２０ １．０２０ １．０２０ １．０２０

　 干拌砂浆 ｋｇ １７．０００ １８．８００ １９．２００ １９．６００ ２０．２００

　 自粘性塑料带 ２０ｍｍ×２０ｍ 卷 ０．１０２ ０．１０２ ０．１０２ ０．１５３ ０．１５３

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

机

械

　 数字万用表 台班 ０．６３４ ０．７７５ ０．８９５ １．０１２ １．３０２

　 数字兆欧表 台班 ０．１００ ０．１００ ０．１００ ０．１００ ０．１００

　 电压、电流互感升流器 ＨＪ－１２Ｅ 台班 ０．５００ ０．５００ ０．５００ ０．５００ ０．５００

　 电能校验仪 台班 ０．５００ ０．５００ ０．５００ ０．５００ ０．５００

　 电缆测试仪 ＪＨ５１３２ 台班 ０．５００ ０．５００ ０．５００ ０．５００ ０．５００

·３６·



（３） 　 配电箱墙上（柱上）明装
工作内容：开箱、清扫、检查、测位、划线、打眼、埋螺栓、本体安装、盘内整理、接线、接地、单体调试等。 单位：台　 　

定 额 编 号 ２⁃３⁃１３４ ２⁃３⁃１３５ ２⁃３⁃１３６ ２⁃３⁃１３７ ２⁃３⁃１３８

项 目

规格（回路以内）

８ １６ ２４ ３２ ４８

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．８５８ １．１３６ １．２６３ １．７３７ ２．０５６

材

料

　 镀锌膨胀螺栓 Ｍ１０ 套 ４．０８０ ４．０８０ ４．０８０ ４．０８０ ４．０８０

　 塑料软管 ｋｇ ０．１５０ ０．２１０ ０．２７０ ０．３１０ ０．３７０

　 镀锌带母螺栓 Ｍ８×（１６～２５） 套 １．０２０ １．０２０ １．０２０ １．０２０ １．０２０

　 镀锌垫圈 Ｍ８ 个 ２．０４０ ２．０４０ ２．０４０ ２．０４０ ２．０４０

　 镀锌弹簧垫圈 Ｍ８ 个 １．０２０ １．０２０ １．０２０ １．０２０ １．０２０

　 其他材料费 占材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

　 自粘性塑料带 ２０ｍｍ×２０ｍ 卷 ０．１０２ ０．１０２ ０．１０２ ０．１５３ ０．１５３

机

械

　 数字万用表 台班 ０．４２９ ０．５６８ ０．６３１ ０．６８８ １．０２８

　 数字兆欧表 台班 ０．１００ ０．１００ ０．１００ ０．１００ ０．１００

　 电压、电流互感升流器 ＨＪ－１２Ｅ 台班 ０．５００ ０．５００ ０．５００ ０．５００ ０．５００

　 电能校验仪 台班 ０．５００ ０．５００ ０．５００ ０．５００ ０．５００

　 电缆测试仪 ＪＨ５１３２ 台班 ０．５００ ０．５００ ０．５００ ０．５００ ０．５００

·４６·



（４） 　 配电箱箱体安装
工作内容：开箱、检查、测位、划线、钻孔、埋螺栓、箱体安装、接地等。 单位：台　 　

定 额 编 号 ２⁃３⁃１３９ ２⁃３⁃１４０ ２⁃３⁃１４１ ２⁃３⁃１４２

项 目

配电箱半周长（ｍ 以内）

明装 暗装

１ ２．５ １ ２．５

名 称 单位 消 耗 量

人

工

　 综合工日 工日 ０．２７８ ０．５３８ ０．３３８ ０．６３９

材

料

　 镀锌膨胀螺栓 Ｍ１０ 套 ４．０８０ ４．０８０ —　 —　

　 镀锌带母螺栓 Ｍ８×（１６～２５） 套 １．０２０ １．０２０ １．０２０ １．０２０

　 镀锌垫圈 Ｍ８ 个 ２．０４０ ２．０４０ ２．０４０ ２．０４０

　 镀锌弹簧垫圈 Ｍ８ 个 １．０２０ １．０２０ １．０２０ １．０２０

　 干拌砂浆 ｋｇ —　 —　 ４．２８０ ８．５７０

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

·５６·



４．　 控制箱、控制屏、控制台安装
工作内容：开箱、检查、安装、电器、表计及继电器等附件的拆装、送交试验、盘内整理及一次校线、接线、补漆、接地、单体调

试等。 单位：台　 　

定 额 编 号 ２⁃３⁃１４３ ２⁃３⁃１４４ ２⁃３⁃１４５ ２⁃３⁃１４６ ２⁃３⁃１４７ ２⁃３⁃１４８

项 目 控制箱 控制屏

控制台

宽≤１ｍ 宽≤２ｍ 宽≤４ｍ 宽＞４ｍ

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．９１９ ２．２９２ ２．７１６ ４．５８４ ８．５２９ １２．７９４

材

料

　 镀锌扁钢 综合 ｋｇ １．０００ １．５００ ３．０００ ４．５００ ６．０００ ７．５００

　 电焊条 ｋｇ ０．１００ ０．１５０ ０．２００ ０．３００ ０．５００ ０．７００

　 酚醛调和漆 ｋｇ ０．０３０ ０．１００ ０．１００ ０．２００ ０．８００ ０．８００

　 电力复合脂 一级 ｋｇ —　 ０．０５０ —　 —　 —　 —　

　 塑料软管 Ｄｅ５ ｍ ０．５００ １．２００ ０．５００ １．５００ ２．０００ ２．０００

　 异型塑料管 ϕ２．５～５ ｍ ５．０００ ６．０００ ６．０００ １２．０００ １８．０００ ２４．０００

　 电气绝缘胶带 １８ｍｍ×１０ｍ×０．１３ｍｍ 卷 —　 ０．０５０ —　 —　 —　 —　

　 尼龙扎带 综合 根 １０．０００ ２０．０００ ２０．０００ ４０．０００ ６０．０００ ６０．０００

　 钢垫板 δ１～２ ｋｇ ０．１５０ ０．２００ ０．３００ ０．６００ １．２００ １．５００

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

　 酚醛磁漆 ｋｇ ０．０１０ —　 ０．０３０ ０．０５０ ０．１００ ０．１５０

机

械

　 汽车式起重机 ８ｔ 台班 ０．０４７ ０．０７０ ０．０５６ ０．０９３ ０．１４０ ０．２１０

　 载重汽车 ４ｔ 台班 ０．０４７ ０．１２０ ０．０５６ ０．０９３ ０．１８６ ０．２７９

　 直流弧焊机 ２０ｋＶ·Ａ 台班 ０．０２０ ０．０３０ ０．０４０ ０．０６０ ０．１００ ０．１５０

·６６·



５．　 事故照明切换屏安装
工作内容：开箱、检查、安装、电器、表计及继电器等附件的拆装、送交试验、盘内整理及一次接线、补漆、单体调试等。

单位：台　 　

定 额 编 号 ２⁃３⁃１４９

项 目 事故照明切换屏

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 １．７４１

材

料

　 镀锌扁钢 综合 ｋｇ １．５００

　 电焊条 ｋｇ ０．１５０

　 电力复合脂 一级 ｋｇ ０．０２０

　 电气绝缘胶带 １８ｍｍ×１０ｍ×０．１３ｍｍ 卷 ０．０５０

　 钢垫板 δ１～２ ｋｇ ０．３００

　 酚醛磁漆 ｋｇ ０．０２０

　 其他材料费 ％ １．８０

　 铁砂布 ０～２＃ 张 １．０００

　 白布 ｋｇ ０．１００

　 酚醛调和漆 ｋｇ ０．０５０

　 塑料软管 Ｄｅ５ ｍ ０．５００

机

械

　 汽车式起重机 ８ｔ 台班 ０．０５６

　 载重汽车 ４ｔ 台班 ０．０５６

　 直流弧焊机 ２０ｋＶ·Ａ 台班 ０．０３０

·７６·



６．　 屏边安装
工作内容：开箱、检查、本体安装等。 单位：台　 　

定 额 编 号 ２⁃３⁃１５０

项 目 屏边

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．０８４

材

料

　 其他材料费 ％ １．８０

　 镀锌带母螺栓 Ｍ１０×（６５～８０） 套 ４．０８０

　 镀锌垫圈 Ｍ１０ 个 ８．１６０

　 镀锌弹簧垫圈 Ｍ１０ 个 ４．０８０

７．　 蓄电池防震支架安装
工作内容：打眼、固定、组装、焊接、刷漆等。 单位：ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃３⁃１５１ ２⁃３⁃１５２ ２⁃３⁃１５３ ２⁃３⁃１５４ ２⁃３⁃１５５

项 目

单层支架 双层支架 多层支架

单排 双排 单排 双排 多排

名 称 单位 消 耗 量

人
工

　 综合工日 工日 ０．２６８ ０．４４６ ０．６８８ １．１９３ １．４６１

材

料

　 电焊条 ｋｇ ０．１１０ ０．２２０ ０．２６５ ０．５３９ ０．６４９

　 耐酸漆 ｋｇ ０．２５０ ０．３００ ０．４００ ０．６００ ０．８５０

　 油漆溶剂油 ｋｇ ０．０６０ ０．１２０ ０．１８０ ０．２００ ０．２６０

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

机
械

　 直流弧焊机 ２０ｋＶ·Ａ 台班 ０．０２２ ０．０４４ ０．０５３ ０．１７８ ０．０２２

·８６·



８．　 免维护蓄电池安装
工作内容：搬运、开箱、检查、支架固定、蓄电池就位、整理检查、连接与接线、护罩安装、标志标号等。 单位：组件　 　

定 额 编 号 ２⁃３⁃１５６ ２⁃３⁃１５７ ２⁃３⁃１５８ ２⁃３⁃１５９ ２⁃３⁃１６０

项 目
蓄电池电压 ／容量（Ｖ ／ Ａ．ｈ）

１２ ／ １００ １２ ／ ２００ １２ ／ ２９０ １２ ／ ５００ １２ ／ ５７０

名 称 单位 消 耗 量

人
工 　 综合工日 工日 ０．１９９ ０．２２１ ０．２５８ ０．３２３ ０．３９１

材

料

　 三色塑料带 ２０ｍｍ×４０ｍ ｍ ０．１２８ ０．１３７ ０．１５５ ０．１３７ ０．２０２

　 白布 ｋｇ ０．０３５ ０．０３８ ０．０４０ ０．０５０ ０．０５５

　 肥皂水 ｋｇ ０．２３３ ０．２５０ ０．２８０ ０．３７５ ０．３６７

　 钢锯条 条 ０．３５０ ０．３７５ ０．４１５ ０．５００ ０．５５０

　 电力复合脂 一级 ｋｇ ０．０１２ ０．０１３ ０．０１５ ０．０２５ ０．０１８

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

机

械

　 汽车式起重机 ８ｔ 台班 ０．００５ ０．００５ ０．００９ ０．００９ ０．０１０

　 载重汽车 ５ｔ 台班 ０．００５ ０．００５ ０．００９ ０．００９ ０．０１０

工作内容：搬运、开箱、检查、支架固定、蓄电池就位、整理检查、连接与接线、护罩安装、标志标号等。 单位：组件　 　

定 额 编 号 ２⁃３⁃１６１ ２⁃３⁃１６２ ２⁃３⁃１６３ ２⁃３⁃１６４

项 目
蓄电池电压 ／容量（Ｖ ／ Ａ．ｈ）

２ ／ ３９０ ２ ／ ８２０ ２ ／ ９８０ ２ ／ １０７０

名 称 单位 消 耗 量

人
工 　 综合工日 工日 ０．０９８ ０．１５７ ０．１６３ ０．１７６

材

料

　 三色塑料带 ２０ｍｍ×４０ｍ ｍ ０．０１８ ０．０１８ ０．０１８ ０．１８３

　 白布 ｋｇ ０．００５ ０．００７ ０．００７ ０．００７

　 肥皂水 ｋｇ ０．０３３ ０．０５０ ０．０５０ ０．０５０

　 钢锯条 条 ０．０５０ ０．０６７ ０．０６７ ０．０６７

　 电力复合脂 一级 ｋｇ ０．００２ ０．００３ ０．００３ ０．００３

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

机

械

　 汽车式起重机 ８ｔ 台班 ０．００５ ０．００９ ０．００９ ０．００９

　 载重汽车 ５ｔ 台班 ０．００５ ０．００９ ０．００９ ０．００９

·９６·



９．　 蓄电池组充放电
工作内容：直流回路检查、放电设施准备、初充电、放电、再充电、测量、记录技术数据等。 单位：组　 　

定 额 编 号 ２⁃３⁃１６５ ２⁃３⁃１６６ ２⁃３⁃１６７ ２⁃３⁃１６８ ２⁃３⁃１６９

项 目
２２０Ｖ 以下蓄电池容量（Ａ．ｈ）

≤１００ ≤２００ ≤３００ ≤４００ ≤６００

名 称 单位 消 耗 量

人
工 　 综合工日 工日 ３．４０４ ３．４０４ ３．４０４ ３．４０４ ３．４０４

材

料

　 白布 ｋｇ ４．５００ ４．５００ ４．５００ ４．５００ ４．５００

　 碳酸氢钠 ｋｇ ３．０００ ３．０００ ３．０００ ３．０００ ３．０００

　 电气绝缘胶带 １８ｍｍ×１０ｍ×０．１３ｍｍ 卷 ０．７５０ ０．７５０ ０．７５０ ０．７５０ ０．７５０

　 电 ｋＷ·ｈ ２５６．０００ ５１１．０００ ７６６．０００ １０２２．０００ １５３３．０００

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

机

械

　 蓄电池放电仪 台班 １．０００ １．０００ １．０００ １．０００ １．０００

　 蓄电池特性容量检测仪 台班 １．５００ １．５００ １．５００ １．５００ １．５００

工作内容：直流回路检查、放电设施准备、初充电、放电、再充电、测量、记录技术数据等。 单位：组　 　

定 额 编 号 ２⁃３⁃１７０ ２⁃３⁃１７１ ２⁃３⁃１７２ ２⁃３⁃１７３ ２⁃３⁃１７４

项 目
２２０Ｖ 以下蓄电池容量（Ａ．ｈ）

≤８００ ≤１０００ ≤１２００ ≤１４００ ≤１６００

名 称 单位 消 耗 量

人
工 　 综合工日 工日 ３．４０４ ３．４０４ ３．４０４ ３．４０４ ３．４０４

材

料

　 白布 ｋｇ ４．５００ ４．５００ ４．５００ ４．５００ ４．５００

　 碳酸氢钠 ｋｇ ３．０００ ３．０００ ３．０００ ３．０００ ３．０００

　 电气绝缘胶带 １８ｍｍ×１０ｍ×０．１３ｍｍ 卷 ０．７５０ ０．７５０ ０．７５０ ０．７５０ ０．７５０

　 电 ｋＷ·ｈ ２０４４．０００ ２５５５．０００ ３０６６．０００ ３５７７．０００ ４０８８．０００

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

机

械

　 蓄电池放电仪 台班 １．０００ １．０００ １．０００ １．０００ １．０００

　 蓄电池特性容量检测仪 台班 ３．０００ ３．０００ ４．５００ ４．５００ ４．５００

·０７·



工作内容：直流回路检查、放电设施准备、初充电、放电、再充电、测量、记录技术数据等。 单位：组　 　

定 额 编 号 ２⁃３⁃１７５ ２⁃３⁃１７６ ２⁃３⁃１７７ ２⁃３⁃１７８

项 目

２２０Ｖ 以下蓄电池容量（Ａ．ｈ）

≤１８００ ≤２０００ ≤２５００ ≤３０００

名 称 单位 消 耗 量

人

工

　 综合工日 工日 ３．４０４ ３．４０４ ３．４０４ ３．４０４

材

料

　 白布 ｋｇ ４．５００ ４．５００ ４．５００ ４．５００

　 碳酸氢钠 ｋｇ ３．０００ ３．０００ ３．０００ ３．０００

　 电气绝缘胶带 １８ｍｍ×１０ｍ×０．１３ｍｍ 卷 ０．７５０ ０．７５０ ０．７５０ ０．７５０

　 电 ｋＷ·ｈ ４６００．０００ ５１１５．０００ ６３８８．０００ ７６６５．０００

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

机

械

　 蓄电池放电仪 台班 １．０００ １．０００ １．０００ １．０００

　 蓄电池特性容量检测仪 台班 ４．５００ ８．０００ ８．０００ ８．０００

·１７·



１０．　 蓄电池屏（柜）安装
工作内容：开箱、检查、安装、电器、表计及继电器等附件的拆装、送交试验、盘内整理及一次接线、补漆、接地、单体调试等。

单位：台　 　

定 额 编 号 ２⁃３⁃１７９

项 目 蓄电池屏（柜）

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ３．７５２

材

料

　 镀锌扁钢 综合 ｋｇ １．５００

　 电焊条 ｋｇ ０．１５０

　 电力复合脂 一级 ｋｇ ０．０５０

　 电气绝缘胶带 １８ｍｍ×１０ｍ×０．１３ｍｍ 卷 ０．０５０

　 钢垫板 δ１～２ ｋｇ ０．３００

　 钢锯条 条 １．８００

　 铁砂布 ０～２＃ 张 １．０００

　 汽油 综合 ｋｇ ０．１００

　 镀锌铁丝 ϕ１．２～１．６ ｋｇ ０．０２０

　 尼龙绳 ϕ０．５～１ ｋｇ ０．０１０

　 酚醛磁漆 ｋｇ ０．０１０

　 异型塑料管 ϕ２．５～５ ｍ ０．２００

　 标志牌 个 １．０００

　 其他材料费 ％ １．８０

机

械

　 汽车式起重机 ８ｔ 台班 ０．０３７

　 载重汽车 ４ｔ 台班 ０．０３７

　 直流弧焊机 ２０ｋＶ·Ａ 台班 ０．０３０

·２７·



１１．　 直流馈电屏安装
工作内容：开箱、检查、安装、电器、表计及继电器等附件的拆装、送交试验、盘内整理及一次接线、补漆、接地、单体调试等。

单位：台　 　

定 额 编 号 ２⁃３⁃１８０

项 目 直流馈电屏

名 称 单位 消 耗 量

人
工 　 综合工日 工日 ２．０３２

材

料

　 镀锌扁钢 综合 ｋｇ １．５００

　 电焊条 ｋｇ ０．１５０

　 电力复合脂 一级 ｋｇ ０．０５０

　 电气绝缘胶带 １８ｍｍ×１０ｍ×０．１３ｍｍ 卷 ０．０５０

　 钢垫板 δ１～２ ｋｇ ０．２００

　 钢锯条 条 １．２００

　 铁砂布 ０～２＃ 张 １．０００

　 汽油 综合 ｋｇ ０．０５０

　 镀锌铁丝 ϕ１．２～１．６ ｋｇ ０．０２０

　 酚醛磁漆 ｋｇ ０．０２０

　 其他材料费 ％ １．８０

　 明角片 ｍ２ ０．０２０

　 机油 ｋｇ ０．０５０

　 天那水 ｋｇ ０．０２０

　 电珠 ２．５Ｖ 个 ０．１００

　 道林纸 张 ０．０２０

　 电池 节 ０．２００

机

械

　 汽车式起重机 ８ｔ 台班 ０．０３７

　 载重汽车 ４ｔ 台班 ０．０３７

　 直流弧焊机 ２０ｋＶ·Ａ 台班 ０．０３０

·３７·



１２．　 不间断电源主机安装
工作内容：开箱、检查、本体安装及附件安装、接线、接地、动作试验、单体及控制回路调试等。 单位：台　 　

定 额 编 号 ２⁃３⁃１８１ ２⁃３⁃１８２ ２⁃３⁃１８３ ２⁃３⁃１８４

项 目

ＵＰＳ 不间断电源（ｋＶＡ 以内）

１０ ３０ ６０ １２０

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ５．３３０ ９．９２４ １０．９２１ １１．１６６

材

料

　 垫铁 ｋｇ ０．３００ ０．３００ ０．３００ ０．３００

　 铜芯塑料绝缘软电线 ＢＶＲ－１６ｍｍ２ ｍ ２．０００ ２．０００ ２．０００ ２．０００

　 铜接线端子 １６ｍｍ２ 个 ２．０３０ ２．０３０ ２．０３０ ２．０３０

　 塑料软管 ｋｇ ０．３５０ ０．４５０ ０．６００ ０．６００

　 镀锌带母螺栓 Ｍ１０×（４０～６０） 套 ５．１００ ５．１００ ５．１００ ５．１００

　 镀锌垫圈 Ｍ１０ 个 １０．２００ １０．２００ １０．２００ １０．２００

　 镀锌弹簧垫圈 Ｍ１０ 个 ５．１００ ５．１００ ５．１００ ５．１００

　 白布 ｋｇ ０．０１０ ０．０１０ ０．０１０ ０．０１０

　 尼龙扎带 综合 根 ２０．０００ ２０．０００ １０．０００ １０．０００

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

机

械

　 叉车 ８ｔ 台班 １．０００ １．０００ １．０００ ２．０００

　 数字万用表 ３４４０１Ａ 台班 １．４９６ １．９９０ ２．４９３ ２．６１５

　 大功率计 ＳＤ２４６０ 台班 １．４９６ １．９９０ ２．４９３ ２．６１５

　 笔记本电脑 台班 ０．５００ ０．５００ ０．５００ ０．５００

　 绝缘电阻测试仪 ３１４１ 台班 ０．２００ ０．２００ ０．２００ ０．２００

　 其他机具费 占人工费 ％ ３．００ ３．００ ３．００ ３．００

·４７·



工作内容：开箱、检查、本体安装及附件安装、接线、接地、动作试验、单体及控制回路调试等。 单位：台　 　

定 额 编 号 ２⁃３⁃１８５ ２⁃３⁃１８６ ２⁃３⁃１８７

项 目

ＵＰＳ 不间断电源（ｋＶＡ 以内）

２００ ５００ ８００

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 １１．７８１ １３．３９８ １８．５８２

材

料

　 垫铁 ｋｇ ０．３００ ０．３００ ０．３００

　 铜芯塑料绝缘软电线 ＢＶＲ－１６ｍｍ２ ｍ ２．０００ ２．０００ ２．０００

　 铜接线端子 １６ｍｍ２ 个 ２．０３０ ２．０３０ ２．０３０

　 塑料软管 ｋｇ ０．６００ ０．６００ ０．６００

　 镀锌带母螺栓 Ｍ１０×（４０～６０） 套 ５．１００ ５．１００ ５．１００

　 镀锌垫圈 Ｍ１０ 个 １０．２００ １０．２００ １０．２００

　 镀锌弹簧垫圈 Ｍ１０ 个 ５．１００ ５．１００ ５．１００

　 白布 ｋｇ ０．０１０ ０．０１０ ０．０１０

　 尼龙扎带 综合 根 １０．０００ １０．０００ １０．０００

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０

机

械

　 叉车 ８ｔ 台班 ２．０００ ２．０００ ２．０００

　 数字万用表 ３４４０１Ａ 台班 ２．９２２ ３．０００ ３．０００

　 大功率计 ＳＤ２４６０ 台班 ２．９２２ ３．０００ ３．０００

　 笔记本电脑 台班 ０．５００ ０．５００ ０．５００

　 绝缘电阻测试仪 ３１４１ 台班 ０．２００ ０．２００ ０．２００

　 其他机具费 占人工费 ％ ３．００ ３．００ ３．００

·５７·



１３．　 太阳能电池安装
（１） 　 太阳能电池板钢架安装

工作内容：开箱检查、清洁搬运、起吊安装组件，调整方位和俯视角，测试，记录，钢架简易基础砌筑、钢架固定等。
单位：ｍ２ 　 　

定 额 编 号 ２⁃３⁃１８８ ２⁃３⁃１８９ ２⁃３⁃１９０

项 目

钢架安装

在地面上 在墙面、屋面上 在支架、支柱上

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．２７１ ０．５４１ ０．４３４

材

料

　 白布 ｋｇ ０．０３０ ０．０３０ ０．０４０

　 电焊条 ｋｇ ０．３２０ ０．３２０ ０．４１０

　 钢锯条 条 ０．２１０ ０．２１０ ０．１８０

　 水泥 综合 ｋｇ ０．５０５ ０．５０５ —　

　 砂子 ｍ３ ０．００１ ０．００１ —　

　 标准砖 ２４０×１１５×５３ 块 ４．２００ ２．１００ —　

　 调和漆 ｋｇ ０．０６０ ０．０５０ ０．０６０

　 防锈漆 ｋｇ ０．０９０ ０．０８０ ０．０９０

　 油漆溶剂油 ｋｇ ０．０３０ ０．０３０ ０．０４０

　 水 ｍ３ ０．００１ ０．００１ —　

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０

机

械

　 电动单筒慢速卷扬机 ３０ｋＮ 台班 ０．１００ ０．２００ —　

　 直流弧焊机 ２０ｋＶ·Ａ 台班 ０．０６４ ０．０６４ ０．０８２

　 汽车式高空作业车 ２１ｍ 台班 —　 —　 ０．１０５

·６７·



（２） 　 太阳能电池板安装
工作内容：开箱检查、清洁搬运、起吊安装组件，调整方位和俯视角，测试，记录，安装接线盒，组件与接线盒电路连接等。

单位：组　 　

定 额 编 号 ２⁃３⁃１９１ ２⁃３⁃１９２ ２⁃３⁃１９３ ２⁃３⁃１９４

项 目

太阳能电池组装、安装

５００Ｗｐ １０００Ｗｐ １５００Ｗｐ １５００Ｗｐ 以上
每增加 ５００

名 称 单位 消 耗 量

人

工

　 综合工日 工日 ２．７０８ ３．１６９ ４．０２２ １．２１９

材

料

　 白布 ｋｇ ０．２００ ０．４００ ０．６００ ０．２００

　 电气绝缘胶带 １８ｍｍ×１０ｍ×０．１３ｍｍ 卷 ０．２００ ０．２００ ０．２５０ ０．１００

　 铜芯橡皮绝缘电线 ＢＸ－２．５ｍｍ２ ｍ ０．２２０ ０．３００ ０．４００ ０．２００

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

机

械

　 汽车式高空作业车 ２１ｍ 台班 ０．０４０ ０．０４０ ０．０５０ ０．０３０

　 手持式万用表 台班 ０．０５０ ０．０５０ ０．０６０ ０．０４０

　 高压绝缘电阻测试仪 台班 ０．１００ ０．１００ ０．１５０ ０．１００

·７７·



１４．　 控制开关安装
（１） 　 自动空气开关安装

工作内容：开箱、检查、安装、接线、接地。 单位：个　 　

定 额 编 号 ２⁃３⁃１９５ ２⁃３⁃１９６ ２⁃３⁃１９７

项 目 ＤＷ 万能式 电动式 手动式

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 １．５８６ １．３３７ ０．４５２

材

料

　 自动空气开关 ＤＷ 万能式 个 （１．０００） — 　 — 　

　 镀锌扁钢 综合 ｋｇ ０．９４０ ０．９４０ —　

　 电焊条 ｋｇ ０．１００ ０．２００ —　

　 铁砂布 ０～２＃ 张 ０．５００ ０．５００ ０．３００

　 汽油 综合 ｋｇ ０．２００ ０．２００ —　

　 电力复合脂 一级 ｋｇ ０．０５０ ０．０３０ ０．０２０

　 硬铜绞线 ＴＪ－１０ｍｍ２ ｋｇ ０．０５０ ０．０５０ —　

　 铜接线端子 ＤＴ－１０ 个 ２．０３０ ２．０３０ —　

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０

　 自动空气开关 电动 个 — 　 （１．０００） — 　

　 自动空气开关 手动 个 — 　 — 　 （１．０００）

机

械
　 直流弧焊机 ２０ｋＶ·Ａ 台班 ０．０９４ ０．０９４ —　

·８７·



（２） 　 刀型开关安装
工作内容：开箱、检查、安装、接线、接地。 单位：个　 　

定 额 编 号 ２⁃３⁃１９８ ２⁃３⁃１９９ ２⁃３⁃２００

项 目 手柄式 操作机构式 带熔断器式

名 称 单位 消 耗 量

人

工

　 综合工日 工日 ０．８３２ １．１０８ ０．８１０

材

料

　 刀型开关 手柄式 个 （１．０００） — 　 — 　

　 橡胶护套圈 ϕ６～３２ 个 ６．０００ —　 ６．０００

　 白布 ｋｇ ０．３００ ０．５００ ０．５００

　 铁砂布 ０～２＃ 张 ０．８００ １．０００ ０．５００

　 电力复合脂 一级 ｋｇ ０．０２０ ０．０２０ ０．０２０

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０

　 刀型开关 操作机构式 个 — 　 （１．０００） — 　

　 刀型开关 带熔断器式 个 — 　 — 　 （１．０００）

·９７·



（３） 　 组合控制开关安装
工作内容：开箱、检查、安装、接线、接地。 单位：个　 　

定 额 编 号 ２⁃３⁃２０１ ２⁃３⁃２０２ ２⁃３⁃２０３

项 目 普通型 防爆型 万能转换开关

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．１６４ ０．２５０ ０．４４２

材

料

　 组合控制开关 普通型 个 （１．０００） — 　 — 　

　 白布 ｋｇ ０．０５０ ０．１００ ０．０５０

　 铁砂布 ０～２＃ 张 ０．５００ ０．５００ ０．５００

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０

　 组合控制开关 防爆型 个 — 　 （１．０００） — 　

　 镀锌扁钢 综合 ｋｇ —　 ０．３００ —　

　 电焊条 ｋｇ —　 ０．０５０ —　

　 硬铜绞线 ＴＪ－６ｍｍ２ ｋｇ —　 ０．０２０ —　

　 铜接线端子 ＤＴ－６ 个 —　 ２．０３０ —　

　 万能转换开关 个 — 　 — 　 （１．０００）

机

械
　 直流弧焊机 ２０ｋＶ·Ａ 台班 —　 ０．０１９ —　

·０８·



（４） 　 漏电保护开关安装
工作内容：开箱、检查、安装、接线、接地。 单位：个　 　

定 额 编 号 ２⁃３⁃２０４ ２⁃３⁃２０５ ２⁃３⁃２０６ ２⁃３⁃２０７ ２⁃３⁃２０８

项 目

单式 组合式（回路个数）

单极 三极 四极 ≤１０ ≤２０

名 称 单位 消 耗 量

人

工

　 综合工日 工日 ０．２２２ ０．３１２ ０．４３６ ０．９３４ １．２４５

材

料

　 漏电保护开关 个 （１．０００） （１．０００） （１．０００） （１．０００） （１．０００）

　 白布 ｋｇ ０．０５０ ０．０６０ ０．０７０ ０．０８０ ０．１００

　 钢锯条 条 ０．０５０ ０．０８０ １．０００ １．０００ １．２００

　 铁砂布 ０～２＃ 张 ０．５００ ０．５００ ０．８００ １．０００ １．０００

　 塑料软管 Ｄｅ５ ｍ ０．０２０ ０．０３０ ０．０４０ ０．０７０ １．８００

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ ０．５０

　 漏电保护开关 组合式
　 （回路数 １０ 个以内） 个 — 　 — 　 — 　 （１．０００） — 　

　 漏电保护开关 组合式
　 （回路数 ２０ 个以内） 个 — 　 — 　 — 　 — 　 （１．０００）

·１８·



工作内容：开箱、检查、安装、接线、接地。 单位：个　 　

定 额 编 号 ２⁃３⁃２０９ ２⁃３⁃２１０

项 目 单相 三相

名 称 单位 消 耗 量

人

工

　 综合工日 工日 ０．１０６ ０．２２６

材

料

　 漏电保护开关 个 （１．０００） （１．０００）

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０

　 橡胶护套圈 ϕ６～３２ 个 ４．０００ ６．０００

·２８·



１５．　 端子板安装及端子板外部接线
工作内容：开箱、检查、安装、表计拆装、试验、校线、套绝缘管、压焊端子、接线、补漆；送交试验等。 单位：见表　 　

定 额 编 号 ２⁃３⁃２１１ ２⁃３⁃２１２ ２⁃３⁃２１３ ２⁃３⁃２１４ ２⁃３⁃２１５

项 目 端子板安装

无端子外部接线（ｍｍ２） 有端子外部接线（ｍｍ２）

≤２．５ ≤６ ≤２．５ ≤６

计 量 单 位 组 个

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．０３８ ０．００９ ０．０１５ ０．０１５ ０．０２１

材

料

　 白布 ｋｇ ０．１００ ０．０１０ ０．０１０ ０．０１５ ０．０１５

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

　 铁砂布 ０～２＃ 张 ０．５００ ０．１００ ０．１００ ０．１００ ０．１００

　 半圆头螺钉 Ｍ１０×１００ １０ 套 ０．４１０ —　 —　 —　 —　

　 塑料软管 Ｄｅ６ ｍ —　 ０．１００ ０．１００ ０．１００ ０．１００

　 异型塑料管 ϕ２．５～５ ｍ —　 ０．０２５ ０．０２５ ０．０２５ ０．０２５

　 黄腊带 ２０ｍｍ×１０ｍ 卷 —　 ０．２５２ ０．２５２ ０．２５２ ０．２５２

　 焊锡膏 ｋｇ —　 —　 —　 ０．００１ ０．００１

　 焊锡丝 综合 ｋｇ —　 —　 —　 ０．００５ ０．００５

　 汽油 综合 ｋｇ —　 —　 —　 ０．０１０ ０．０２０

　 铜接线端子 ＤＴ－２．５ 个 —　 —　 —　 １．０１５ —　

　 铜接线端子 ＤＴ－６ 个 —　 —　 —　 —　 １．０１５

·３８·



１６．　 接线端子
（１） 　 焊铜接线端子

工作内容：削线头、焊接头、包缠绝缘带等。 单位：个　 　

定 额 编 号 ２⁃３⁃２１６ ２⁃３⁃２１７ ２⁃３⁃２１８ ２⁃３⁃２１９

项 目

导线截面（ｍｍ２）

≤１６ ≤３５ ≤７０ ≤１２０

名 称 单位 消 耗 量

人
工

　 综合工日 工日 ０．０１６ ０．０２０ ０．０２９ ０．０３７

材

料

　 白布 ｋｇ ０．０２０ ０．０３０ ０．０３５ ０．０４０

　 钢锯条 条 ０．０１５ ０．０２０ ０．０２５ ０．０３０

　 焊锡膏 ｋｇ ０．００２ ０．００２ ０．００６ ０．００８

　 焊锡丝 综合 ｋｇ ０．０１５ ０．０２５ ０．０６０ ０．０８０

　 铁砂布 ０～２＃ 张 ０．０５０ ０．１００ ０．１２０ ０．１５０

　 汽油 综合 ｋｇ ０．０４０ ０．０６０ ０．０８０ ０．１００

　 电气绝缘胶带 １８ｍｍ×１０ｍ×０．１３ｍｍ 卷 ０．０３０ ０．０４０ ０．０６０ ０．０７０

　 黄腊带 ２０ｍｍ×１０ｍ 卷 ０．０３０ ０．０４０ ０．０５０ ０．０６０

　 电力复合脂 一级 ｋｇ ０．００１ ０．００２ ０．００３ ０．００４

　 铜接线端子 ＤＴ－１０ 个 ０．５０８ —　 —　 —　

　 铜接线端子 ＤＴ－１６ 个 ０．５０８ —　 —　 —　

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

　 铜接线端子 ＤＴ－２５ 个 —　 ０．５０８ —　 —　

　 铜接线端子 ＤＴ－３５ 个 —　 ０．５０８ —　 —　

　 铜接线端子 ＤＴ－５０ 个 —　 —　 ０．５０８ —　

　 铜接线端子 ＤＴ－７０ 个 —　 —　 ０．５０８ —　

　 铜接线端子 ＤＴ－９５ 个 —　 —　 —　 ０．５０８

　 铜接线端子 ＤＴ－１２０ 个 —　 —　 —　 ０．５０８

·４８·



工作内容：削线头、焊接头、包缠绝缘带等。 单位：个　 　

定 额 编 号 ２⁃３⁃２２０ ２⁃３⁃２２１ ２⁃３⁃２２２ ２⁃３⁃２２３

项 目

导线截面（ｍｍ２）

≤１８５ ≤２４０ ≤３００ ≤４００

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．０４２ ０．０５３ ０．０７０ ０．０８８

材

料

　 白布 ｋｇ ０．０４５ ０．０５０ ０．０５５ ０．０６０

　 钢锯条 条 ０．０３２ ０．０３５ ０．０４０ ０．０４５

　 焊锡膏 ｋｇ ０．０１０ ０．０１２ ０．０１８ ０．０２０

　 焊锡丝 综合 ｋｇ ０．１００ ０．１２０ ０．１６０ ０．２００

　 铁砂布 ０～２＃ 张 ０．１８０ ０．２００ ０．２２０ ０．２５０

　 汽油 综合 ｋｇ ０．１２０ ０．１４０ ０．１６０ ０．１８０

　 电气绝缘胶带 １８ｍｍ×１０ｍ×０．１３ｍｍ 卷 ０．９００ ０．１００ ０．１２０ ０．１３０

　 黄腊带 ２０ｍｍ×１０ｍ 卷 ０．０８０ ０．１００ ０．１５０ ０．１７０

　 电力复合脂 一级 ｋｇ ０．００５ ０．００６ ０．００８ ０．００９

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

　 铜接线端子 ＤＴ－１５０ 个 ０．５０８ —　 —　 —　

　 铜接线端子 ＤＴ－１８５ 个 ０．５０８ —　 —　 —　

　 铜接线端子 ＤＴ－２４０ 个 —　 １．０１６ —　 —　

　 铜接线端子 ＤＴ－３００ 个 —　 —　 １．０１６ —　

　 铜接线端子 ＤＴ－４００ 个 —　 —　 —　 １．０１６

·５８·



（２） 　 压铜接线端子
工作内容：削线头、套绝缘管、压接头、包缠绝缘带等。 单位：个　 　

定 额 编 号 ２⁃３⁃２２４ ２⁃３⁃２２５ ２⁃３⁃２２６ ２⁃３⁃２２７

项 目

导线截面（ｍｍ２）

≤１６ ≤３５ ≤７０ ≤１２０

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．０２５ ０．０３５ ０．０８９ ０．１２７

材

料

　 白布 ｋｇ ０．０２０ ０．０３０ ０．０３５ ０．０４０

　 钢锯条 条 ０．０１５ ０．０２０ ０．０２５ ０．０３０

　 铁砂布 ０～２＃ 张 ０．０８０ ０．１００ ０．１３０ ０．１５０

　 汽油 综合 ｋｇ ０．０２０ ０．０３０ ０．０３５ ０．０４０

　 电气绝缘胶带 １８ｍｍ×１０ｍ×０．１３ｍｍ 卷 ０．０３０ ０．０４０ ０．０６０ ０．０７０

　 黄腊带 ２０ｍｍ×１０ｍ 卷 ０．０３０ ０．０４０ ０．０５０ ０．０６０

　 电力复合脂 一级 ｋｇ ０．００２ ０．００３ ０．００５ ０．００７

　 铜接线端子 ＤＴ－１０ 个 ０．５０８ —　 —　 —　

　 铜接线端子 ＤＴ－１６ 个 ０．５０８ —　 —　 —　

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

　 铜接线端子 ＤＴ－２５ 个 —　 ０．５０８ —　 —　

　 铜接线端子 ＤＴ－３５ 个 —　 ０．５０８ —　 —　

　 铜接线端子 ＤＴ－５０ 个 —　 —　 ０．５０８ —　

　 铜接线端子 ＤＴ－７０ 个 —　 —　 ０．５０８ —　

　 铜接线端子 ＤＴ－９５ 个 —　 —　 —　 ０．５０８

　 铜接线端子 ＤＴ－１２０ 个 —　 —　 —　 ０．５０８

·６８·



工作内容：削线头、套绝缘管、压接头、包缠绝缘带等。 单位：个　 　

定 额 编 号 ２⁃３⁃２２８ ２⁃３⁃２２９ ２⁃３⁃２３０ ２⁃３⁃２３１

项 目

导线截面（ｍｍ２）

≤１８５ ≤２４０ ≤３００ ≤４００

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．１４８ ０．１７０ ０．１９１ ０．２１２

材

料

　 白布 ｋｇ ０．０４５ ０．０５０ ０．０５５ ０．０６０

　 钢锯条 条 ０．０３２ ０．０３５ ０．０４０ ０．０４５

　 铁砂布 ０～２＃ 张 ０．１８０ ０．２００ ０．２２０ ０．２５０

　 汽油 综合 ｋｇ ０．０４５ ０．０５０ ０．０６０ ０．０６５

　 电气绝缘胶带 １８ｍｍ×１０ｍ×０．１３ｍｍ 卷 ０．０９０ ０．１００ ０．１２０ ０．１３０

　 黄腊带 ２０ｍｍ×１０ｍ 卷 ０．０８０ ０．１００ ０．１５０ ０．１７０

　 电力复合脂 一级 ｋｇ ０．０１０ ０．０１３ ０．０２０ ０．０２８

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

　 铜接线端子 ＤＴ－１５０ 个 ０．５０８ —　 —　 —　

　 铜接线端子 ＤＴ－１８５ 个 ０．５０８ —　 —　 —　

　 铜接线端子 ＤＴ－２４０ 个 —　 １．０１６ —　 —　

　 铜接线端子 ＤＴ－３００ 个 —　 —　 １．０１６ —　

　 接头专用枪子弹 发 —　 —　 １．０１５ １．０１５

　 铜接线端子 ＤＴ－４００ 个 —　 —　 —　 １．０１６

·７８·



六、　 电动汽车充电设备安装
１．　 直流充电机

工作内容：开箱清点检查、就位、找正、固定、联锁装置检查、导体接触面检查、二次元件拆装、接地、补漆处理、单体调试等。
单位：台　 　

定 额 编 号 ２⁃３⁃２３２ ２⁃３⁃２３３ ２⁃３⁃２３４ ２⁃３⁃２３５ ２⁃３⁃２３６ ２⁃３⁃２３７

项 目

一体式

１ 机 １ 充 １ 机 ２ 充

功率（ｋＷ）及以下

６０ １２０ １８０ ６０ １２０ １８０

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ３．７４９ ６．８１１ ９．２９１ ６．１８８ ９．２２５ １１．６４８

材

料

　 镀锌扁钢 综合 ｋｇ １．８６０ １．９７０ ２．１１０ ３．２１０ ３．４３０ ３．５４０

　 电焊条 ｋｇ １．３００ １．６００ １．９３５ ２．６５０ ２．９００ ３．１５０

　 平垫铁 综合 ｋｇ ０．４４０ ０．５２０ ０．６００ ０．５２８ ０．６２４ ０．７２０

　 调和漆 ｋｇ ０．６００ ０．６００ ０．６００ ０．７２０ ０．７２０ ０．９６０

　 防锈漆 ｋｇ ０．４８０ ０．６８０ ０．８８０ ０．７６０ ０．８９０ ０．９７０

　 醇酸漆稀释剂 ｋｇ ０．６００ ０．６００ ０．６００ ０．７２０ ０．７２０ ０．９６０

　 电力复合脂 一级 ｋｇ ０．０４０ ０．０６０ ０．０８０ ０．０４８ ０．０７２ ０．０９６

　 其他材料费 ％ （１．８０） （１．８０） （１．８０） （１．８０） （１．８０） （１．８０）

机

械

　 汽车式起重机 ８ｔ 台班 ０．０７４ ０．０８０ ０．１００ ０．０９６ ０．１０４ ０．１３０

　 载重汽车 ５ｔ 台班 ０．０７４ ０．０８０ ０．１００ ０．０９６ ０．１０４ ０．１３０

　 回路电阻测试仪 台班 ０．２４０ ０．２４０ ０．２４０ ０．３１２ ０．３１２ ０．３１２

　 电能校验仪 台班 ０．２４０ ０．２４０ ０．２４０ ０．３１２ ０．３１２ ０．３１２

　 直流弧焊机 ２０ｋＶ·Ａ 台班 ０．２６０ ０．３２０ ０．３８７ ０．５３０ ０．５８０ ０．６３０

·８８·



工作内容：开箱清点检查、就位、找正、固定、联锁装置检查、导体接触面检查、二次元件拆装、接地、补漆处理、单体调试等。
单位：台　 　

定 额 编 号 ２⁃３⁃２３８ ２⁃３⁃２３９

项 目

一体式

１ 机 ４ 充

功率（ｋＷ）及以下

１２０ ２４０

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 １１．９４４ １４．７６９

材

料

　 镀锌扁钢 综合 ｋｇ ４．５２０ ４．８９０

　 电焊条 ｋｇ ３．２４５ ３．８７０

　 平垫铁 综合 ｋｇ ０．７４９ ０．８６４

　 调和漆 ｋｇ ０．８６４ １．１５２

　 防锈漆 ｋｇ １．１５２ １．２６７

　 醇酸漆稀释剂 ｋｇ ０．８６４ １．１５２

　 电力复合脂 一级 ｋｇ ０．０８６ ０．１１５

　 其他材料费 ％ （１．８０） （１．８０）

机

械

　 汽车式起重机 ８ｔ 台班 ０．１２８ １．５６０

　 载重汽车 ５ｔ 台班 ０．１２８ １．５６０

　 回路电阻测试仪 台班 ０．４９９ ０．４９９

　 电能校验仪 台班 ０．４９９ ０．４９９

　 直流弧焊机 ２０ｋＶ·Ａ 台班 ０．６４９ ０．７７４

·９８·



工作内容：开箱清点检查、就位、找正、固定、联锁装置检查、导体接触面检查、二次元件拆装、接地、补漆处理、单体调试等。
单位：台　 　

定 额 编 号 ２⁃３⁃２４０ ２⁃３⁃２４１ ２⁃３⁃２４２ ２⁃３⁃２４３ ２⁃３⁃２４４

项 目

分体式

充电机柜

功率（ｋＷ）及以下

６０ １２０ ２４０ ３００

充电桩

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ３．９９５ ７．０２３ ９．００７ １２．５７７ ２．５９９

材

料

　 镀锌扁钢 综合 ｋｇ １．９７０ ２．１１０ ２．５４０ ２．７２０ １．８６０

　 电焊条 ｋｇ １．３００ １．６００ １．９００ ２．１００ １．１００

　 平垫铁 综合 ｋｇ ０．４００ ０．５００ ０．７２０ ０．８８０ ０．４００

　 调和漆 ｋｇ ０．５６０ ０．６４０ ０．９６０ １．１６０ ０．２００

　 防锈漆 ｋｇ ０．４４０ ０．７６０ １．０００ １．２８０ ０．３００

　 醇酸漆稀释剂 ｋｇ ０．５６０ ０．６４０ ０．９６０ １．１６０ ０．２００

　 电力复合脂 一级 ｋｇ ０．０４０ ０．０６０ ０．０８０ ０．１２０ ０．０４０

　 其他材料费 ％ （１．８０） （１．８０） （１．８０） （１．８０） （１．８０）

机

械

　 汽车式起重机 ８ｔ 台班 ０．０６８ ０．０８０ ０．１４０ ０．１４２ ０．０８０

　 载重汽车 ５ｔ 台班 ０．０６８ ０．０８０ ０．１４０ ０．１４２ ０．０８０

　 回路电阻测试仪 台班 ０．２００ ０．２８０ ０．５２０ ０．５６０ ０．１２０

　 电能校验仪 台班 ０．２００ ０．２８０ ０．５２０ ０．５６０ ０．１２０

　 直流弧焊机 ２０ｋＶ·Ａ 台班 ０．２６０ ０．３２０ ０．３８０ ０．４２０ ０．２２０

·０９·



２．　 交流充电桩
工作内容：开箱清点检查、就位、找正、固定、联锁装置检查、导体接触面检查、二次元件拆装、接地、补漆处理、单体调试等。

单位：台　 　

定 额 编 号 ２⁃３⁃２４５ ２⁃３⁃２４６ ２⁃３⁃２４７ ２⁃３⁃２４８ ２⁃３⁃２４９ ２⁃３⁃２５０

项 目

壁挂式 立式

功率（ｋＷ）

≤７ ≤２２ ≤４２ ≤７ ≤２２ ≤４２

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ２．０１１ ２．９８４ ４．０００ ２．９３８ ３．６１６ ４．２７１

材

料

　 镀锌扁钢 综合 ｋｇ ３．２００ ４．６７０ ５．２１０ ２．２８０ ３．１５４ ４．２４０

　 电焊条 ｋｇ ０．３００ ０．４６０ ０．７００ ０．３００ １．１００ １．９００

　 调和漆 ｋｇ ０．６２０ ０．７６０ ０．８６０ ０．７２０ ０．８７０ ０．９６０

　 防锈漆 ｋｇ ０．７６０ ０．８９０ １．０２０ ０．７８０ ０．９２０ ０．９９０

　 醇酸漆稀释剂 ｋｇ ０．６２０ ０．７６０ ０．８６０ ０．７２０ ０．８７０ ０．９６０

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

　 平垫铁 综合 ｋｇ —　 —　 —　 ０．３８４ ０．４４０ ０．６３０

机

械

　 载重汽车 ５ｔ 台班 ０．０２２ ０．０２４ ０．０２５ ０．０２３ ０．０２６ ０．０２８

　 手动液压叉车 台班 ０．０１６ ０．０２２ ０．０２６ ０．０３２ ０．０４８ ０．０８０

　 电能校验仪 台班 ０．０９６ ０．０９６ ０．０９６ ０．０９６ ０．０９６ ０．０９６

　 直流弧焊机 ２０ｋＶ·Ａ 台班 ０．０６０ ０．０９２ ０．１４０ ０．０６０ ０．２２０ ０．３８０

　 回路电阻测试仪 台班 ０．０９６ ０．０９６ ０．０９６ ０．０９６ ０．０９６ ０．０９６

·１９·



七、　 金属构件、穿墙板安装
１．　 金属构件制作与安装

（１） 　 基础槽钢、角钢制作与安装
工作内容：平直、下料、钻孔、安装、接地、油漆等。 单位：ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃３⁃２５１ ２⁃３⁃２５２

项 目 基础槽钢制作、安装 基础角钢制作、安装

名 称 单位 消 耗 量

人

工

　 综合工日 工日 ０．１０６ ０．０８０

材

料

　 基础槽（角）钢 ｍ （１．０１０） （１．０１０）

　 钢筋 ϕ１０ 以内 ｋｇ ０．４１１ ０．４１１

　 镀锌扁钢 综合 ｋｇ ０．２３７ ０．２３７

　 钢板 综合 ｋｇ ０．１００ ０．０５０

　 砂轮片 ϕ４００ 片 ０．０１０ ０．０１０

　 电焊条 ｋｇ ０．０６６ ０．０５５

　 酚醛调和漆 ｋｇ ０．０１０ ０．０１０

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０

机

械

　 直流弧焊机 ２０ｋＶ·Ａ 台班 ０．０１３ ０．０１１

·２９·



（２） 　 桥架支撑架制作与安装
工作内容：工作内容：平直、下料、钻孔、焊接、安装、接地、油漆等。 单位：ｔ　 　

定 额 编 号 ２⁃３⁃２５３ ２⁃３⁃２５４

项 目 电缆桥架支撑架制作 电缆桥架支撑架安装

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ３４．７８６ ２０．２４１

材

料

　 槽钢 综合 ｋｇ （７５０．０００） — 　

　 镀锌角钢 综合 ｋｇ （３００．０００） — 　

　 砂轮片 ϕ４００ 片 １．５００ ０．０１０

　 电焊条 ｋｇ １２．６００ １６．２００

　 铁砂布 ０～２＃ 张 ２２．５００ —　

　 胶木板 ｋｇ ２．５２３ ０．８４１

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０

　 白布 ｋｇ —　 １．８００

　 钢锯条 条 —　 ９．０００

　 酚醛调和漆 ｋｇ —　 １．８００

　 防锈漆 ｋｇ —　 ２．７００

　 油漆溶剂油 ｋｇ —　 ０．９００

机

械
　 直流弧焊机 ２０ｋＶ·Ａ 台班 ２．５２０ ３．２４０

·３９·



（３） 　 铁构件制作与安装
工作内容：制作、平直、划线、下料、钻孔、组对、焊接、刷油（喷漆）、安装、补刷油等。 单位：见表　 　

定 额 编 号 ２⁃３⁃２５５ ２⁃３⁃２５６ ２⁃３⁃２５７ ２⁃３⁃２５８ ２⁃３⁃２５９

项 目 一般铁构件制作 一般铁构件安装 轻型铁构件制作 轻型铁构件安装 金属箱、盒制作

计 量 单 位 ｔ ｋｇ

名 称 单位 消 耗 量

人
工

　 综合工日 工日 １６．７０６ １２．１４６ １９．２３１ １４．１６９ ０．１５３

材

料

　 圆钢 综合 ｋｇ （８０．０００） — 　 — 　 — 　 — 　

　 镀锌扁钢 综合 ｋｇ （２２０．０００） — 　 — 　 — 　 — 　

　 镀锌角钢 综合 ｋｇ （７５０．０００） — 　 — 　 — 　 （０．０５０）

　 白布 ｋｇ １．０００ ２．０００ ２．０００ ２．０００ ０．００２

　 砂轮片 ϕ４００ 片 １．５００ ０．０１０ １．５００ ０．０１０ ０．００１

　 电焊条 ｋｇ １４．０００ ８．０００ １２．０００ ６．０００ ０．０１５

　 铁砂布 ０～２＃ 张 ２５．０００ —　 １５．０００ —　 ０．０３０

　 胶木板 ｋｇ ２．８０４ ０．９３５ —　 —　 —　

　 酚醛调和漆 ｋｇ ２．０００ ０．２００ ２．０００ ０．２００ —　

　 防锈漆 ｋｇ ３．０００ ０．３００ ３．７００ ０．３００ ０．０３６

　 油漆溶剂油 ｋｇ １．０００ —　 １．０００ —　 —　

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

　 钢锯条 条 —　 １０．０００ —　 １０．０００ ０．０２０

　 热轧薄钢板 δ１．０～１．５ ｋｇ — 　 — 　 （１０４０．０００） — 　 （１．０４０）

　 石膏粉 ｋｇ —　 —　 —　 —　 ０．００７

　 喷漆 ｋｇ —　 —　 —　 —　 ０．０３２

机

械

　 直流弧焊机 ２０ｋＶ·Ａ 台班 ２．８００ １．６００ ２．４００ １．２００ ０．００３

　 扳边机 ２×１５００ｍｍ 台班 —　 —　 ２．３３６ —　 ０．００４

　 电动空气压缩机 ０．６ｍ３ ／ ｍｉｎ 台班 —　 —　 ３．７３８ —　 ０．００６

·４９·



２．　 穿墙板制作与安装
工作内容：穿通板平直、下料、制作、焊接、打洞、安装、接地、油漆等。 单位：处　 　

定 额 编 号 ２⁃３⁃２６０ ２⁃３⁃２６１ ２⁃３⁃２６２ ２⁃３⁃２６３

项 目 塑料板 电木板 环氧树脂板 钢板

名 称 单位 消 耗 量

人
工

　 综合工日 工日 ０．８４６ １．７２６ １．９１８ ０．９０７

材

料

　 镀锌扁钢 综合 ｋｇ １．５８０ ２．４００ ２．４００ １．５５０

　 镀锌角钢 综合 ｋｇ ８．０００ １７．０００ １７．０００ ９．１５０

　 聚氯乙烯板 综合 ｋｇ ５．２２０ —　 —　 —　

　 白布 ｋｇ ０．１００ ０．１００ ０．１００ ０．１００

　 电焊条 ｋｇ ０．２８０ ０．３５０ ０．３５０ ０．３３０

　 钢锯条 条 ２．０００ ２．０００ ２．０００ ２．０００

　 铁砂布 ０～２＃ 张 ０．１００ ０．１００ ０．１００ ０．１００

　 酚醛调和漆 ｋｇ ０．１１０ ０．２５０ ０．２５０ ０．３００

　 防锈漆 ｋｇ ０．１３０ ０．０８０ ０．０８０ ０．４００

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

　 碎布 ｋｇ —　 ０．０１０ —　 —　

　 清油 ｋｇ —　 ０．０５０ —　 —　

　 氧气 ｍ３ —　 —　 —　 ０．５２０

　 乙炔气 ｋｇ —　 —　 —　 ０．２００

　 穿墙板 处 （１．０５０） （１．０５０） （１．０５０） （１．０５０）

机

械

　 立式钻床 ２５ｍｍ 台班 ０．０２８ —　 —　 ０．００９

　 直流弧焊机 ２０ｋＶ·Ａ 台班 ０．０５６ ０．０７０ ０．０７０ ０．０６６

　 汽车式起重机 １２ｔ 台班 —　 —　 —　 —　
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３．　 金属围网、网门制作与安装
工作内容：制作、平直、划线、下料、钻孔、组对、焊接、刷油（漆）、安装、 补刷油等。 单位：ｍ２ 　 　

定 额 编 号 ２⁃３⁃２６４ ２⁃３⁃２６５ ２⁃３⁃２６６ ２⁃３⁃２６７

项 目 金属围网制作 金属围网安装 金属网门制作 金属网门安装

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．２５２ ０．１３４ ０．２８０ ０．１４９

材

料

　 镀锌角钢 综合 ｋｇ （３１．０００） — 　 （２６．９００） — 　

　 镀锌钢丝网 ϕ１．６×２０×２０ ｍ２ （１．１００） — 　 （１．１００） — 　

　 紫铜板 综合 ｋｇ ０．０７０ —　 ０．０７０ —　

　 砂轮片 ϕ４００ 片 ０．０１０ —　 ０．０１５ —　

　 电焊条 ｋｇ ０．０３０ ０．０３０ ０．０３０ ０．０３０

　 钢锯条 条 ０．３００ ０．２００ ０．３００ ０．２００

　 铁砂布 ０～２＃ 张 １．５００ —　 １．５００ —　

　 酚醛调和漆 ｋｇ ０．０７０ ０．０３０ ０．０７０ ０．０３０

　 防锈漆 ｋｇ ０．０７０ ０．０３０ ０．０７０ ０．０３０

　 清油 ｋｇ ０．１００ —　 ０．１００ —　

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

　 镀锌铁丝 ϕ２．５～４．０ ｋｇ —　 ０．２００ —　 ０．２００

　 白布 ｋｇ —　 ０．１００ —　 ０．１００

　 合页 副 —　 ２．０００ —　 ２．０００

　 门锁及五金 套 — 　 — 　 （０．６２５） — 　

　 钢管 ｋｇ — 　 — 　 （６．８００） — 　

机

械
　 直流弧焊机 ２０ｋＶ·Ａ 台班 ０．００６ ０．００６ ０．００６ ０．００６

·６９·



第四章　 电缆敷设及配管配线工程





说 明

一、直埋电缆挖沟槽土方、回填方、余方弃置执行第一册《民用机场场道工程》相关子目。
二、揭、盖、移动电缆沟盖板综合考虑了不同的工序，执行子目时不因工序的多少而调整。
三、电缆保护管铺设为室外敷设，入室后需要敷设电缆保护管时，执行本章第十三节“配管敷设”相

关子目。
（１）电缆保护管埋地铺设，不分人工或机械铺设、铺设深度，执行时不做调整。
（２）电缆保护管埋地铺设，已综合考虑了管件、管接头、管卡、管枕等，执行时不另行计算。
（３）道面上沟槽内配管适用于飞行区道面上电缆保护管铺设，不适用于室内配管。
（４）拉管子目不包括入口、出口施工，应根据施工措施方案另行计算。
（５）多孔梅花管铺设参照相应的塑料复合管项目执行。
四、电缆桥架安装：
（１）桥架安装子目综合考虑了支架的安装，执行时不做调整。
（２）钢制桥架主结构设计厚度大于 ３ｍｍ 时，执行相应安装子目的人工、机械乘以系数 １．２０。
（３）不锈钢桥架安装执行相应的钢制桥架子目乘以系数 １．１０。
（４）电缆桥架安装子目是按照厂家供应成品安装编制的，若现场需要制作桥架时，应执行本册 “金

属构件、穿墙板安装工程”相关子目。
五、室外电力电缆敷设子目是按照平原地区施工条件编制的，未考虑在积水区、水底、深井下等特殊

条件下的电缆敷设。 电缆在一般山地、丘陵地区敷设时，其子目人工乘以系数 １．３０。
六、电力电缆敷设是按照三芯（包括三芯连地）编制的，五芯电力电缆敷设子目乘以系数 １．１５。 单芯

电力电敷设按照同截面电缆敷设子目乘以系数 ０．６７，两芯电缆按照三芯电缆子目执行。
七、电缆防火设施安装不分规格、材质，执行时不做调整。
八、配管是按照各专业间配合施工考虑的，子目中不考虑凿槽、刨沟、凿孔（洞）等工作内容。
九、配管敷设子目，计算其管道主材费时，应包括管件费用，不再单独计列。
十、工程采用扣压式薄壁钢导管（ＫＢＧ）时，执行套接紧定式镀锌钢导管（ＪＤＧ）子目计算安装费。
十一、钢管敷设子目中钢管材质是按照镀锌钢管考虑的，不包括采用焊接钢管刷油漆，刷防火漆或

防火涂料、管外壁防腐保护以及接线箱、接线盒、支架的制作与安装。
十二、工程采用镀锌电线管时，执行镀锌钢管子目计算安装费；镀锌电线管主材费按照镀锌钢管用

量另行计算。
十三、接线盒安装子目适用于电压等级小于或等于 ３８０Ｖ 电压等级用电系统。
十四、暗装接线盒子目中槽孔按照事先预留考虑，不计算开槽、开孔费用。
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工程量计算规则

一、电缆沟铺砂、盖板，按照设计图示数量以“１００ｍ”为计量单位。
二、揭、盖、移动电缆沟盖板，根据施工组织设计，以揭一次与盖一次或者移出一次与移回一次为计

算基础，按照实际揭与盖或者移出一次与移回一次的次数乘以其长度，以“１０ｍ”为计量单位。
三、直埋电缆挖、填土方，除有特殊要求外，按下表计算土方量：

直埋电缆沟槽土石方挖填计算表

项目
电缆根数

１～２ 根 每增 １ 根

每米沟长挖方量（ｍ３） ０．４５ ０．１５３

注：１．两根以内电缆沟，按照上口宽度 ６００ｍｍ、下口宽度 ４００ｍｍ、深 ９００ｍｍ 计算常规土方量（深度按规范的最低标

准）。
２．每增加一根电缆，其宽度增加 １７０ｍｍ。
３．土石方量从自然地坪挖起，若设计埋深＞９００ｍｍ 时，按照开挖尺寸另行计算。

四、电缆保护管埋地铺设根据电缆敷设路径，应区别管材材质、规格，按照设计图示敷设数量以

“１０ｍ”为计量单位。
五、电缆保护管埋地敷设，其土石方量施工有设计图纸的，按照设计图纸计算；无设计图纸的，沟深

按照 ０．９ｍ 计算，沟宽按照保护管边缘每边各增加 ０．３ｍ 工作面计算。
六、道面上沟槽内配管，按照设计图示数量以“ｍ”为计量单位。
七、地下顶管、拉管（非开挖水平钻定向穿越），按照设计图示数量以“１０ｍ”为计量单位。
八、密封电缆保护管制作安装，按照设计图示数量以“根”为计量单位。
九、电缆桥架安装按照设计图示数量以“ｍ”为计量单位。
七、电缆敷设按照设计图示尺寸以“１０ｍ”为计量单位。 电缆敷设未包括因弛度增加长度、电缆绕梁

（柱）增加长度以及电缆与设备连接、电缆接头等必要的预留长度，其增加工程量按下表执行。 （管内电

缆敷设不执行本表电缆敷设弛度、波形弯度、交叉预留长度 ２．５％的规定；管内电缆接入隔离变压器箱、
浅桶灯具、深桶灯具不执行本表预留长度，按照设计要求执行。）
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电缆敷设附加长度计算表

序号 项目 预留长度（附加） 说明

１ 电缆敷设弛度、波形弯度、交叉 ２．５％ 按电缆全长计算

２ 电缆进入建筑物 ２．０ｍ 规范规定最小值

３ 电缆进入沟内或吊架时引上（下）预留 １．５ｍ 规范规定最小值

４ 变电所进线、出线 １．５ｍ 规范规定最小值

５ 电力电缆终端头 １．５ｍ 检修余量最小值

６ 电缆中间接头盒 １．５ｍ 检修余量最小值

７ 电缆进控制、保护屏及模拟盘、配电箱等 高＋宽 按盘面尺寸

８ 高压开关柜及低压配电盘、柜 ２．０ｍ 盘下进出线

９ 电缆至电动机 ０．５ｍ 从电动机接线盒算起

１０ 厂用变压器 ３．０ｍ 从地坪起算

１１ 电缆绕过梁柱等增加长度 按实计算 按被绕物的断面
情况计算增加长度

１２ 隔离变压器箱 每根电缆各留 １．５ｍ 从安装对象中心算起

１３ 浅桶灯具 每根电缆各留 ０．５ｍ 从安装对象中心算起

１４ 深桶灯具 每根电缆各留 １．０ｍ 从安装对象中心算起

１５ 接地母线、引下线、避雷网附加长度 ３．９％ 按接地母线、引下线、
避雷网全长计算

八、电缆头安装，根据电压等级与电缆头形式及电缆截面，按照设计图示单根电缆接头数量以“个”
为计量单位。 电力电缆和控制电缆均按照一根电缆有两个终端头考虑。

九、灯光电缆头安装，按照设计图示单根电缆接头数量以“个”为计量单位。
十、控制电缆敷设按照设计图示尺寸以“ｍ”为计量单位。
十一、电缆防火设施安装根据防火设施的类型及材料，按照设计用量分别以不同计量单位计算工程

量。
十二、电缆分支箱安装，按照设计图示数量以“台”为计量单位。
十三、配管敷设根据配管材质与直径，区别敷设位置、敷设方式，按照设计图示安装数量以“１０ｍ”为

计量单位。 计算长度时，不计算安装损耗量，不扣除管路中间的接线箱、接线盒、灯头盒、开关盒、插座

盒、 管件等所占长度。
十四、接线盒按照设计图示数量以“个”为计量单位。
十五、管内穿线、线槽配线，根据导线截面面积，按照设计图示安装数量以“１０ｍ”为计量单位。 管内

穿线的线路分支接头线长度已综合考虑在子目中，不得另行计算。

·１０１·





一、　 电缆沟铺砂、盖板
工作内容：调整电缆间距、铺砂、盖保护板、敷设警示带、埋设标示桩（安装标示牌）、清理等。 单位：１００ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃１ ２⁃４⁃２ ２⁃４⁃３ ２⁃４⁃４

项 目

铺砂盖砖 铺砂、盖保护板

１～２ 根 每增一根 １～２ 根 每增一根

名 称 单位 消 耗 量

人
工

　 综合工日 工日 ３．７５８ １．００４ ３．７５８ １．００４

材

料

　 混凝土标桩 １２００×１００×１００ 个 ４．０４０ —　 ４．０４０ —　

　 混凝土保护板 ３００×２５０×３０ 块 —　 —　 ３７４．０００ —　

　 混凝土保护板 ３００×１５０×３０ 块 —　 —　 —　 ３２４．０００

　 标准砖 ２４０×１１５×５３ 千块 ０．８１４ ０．４１２ —　 —　

　 砂子 中粗砂 ｍ３ ９．６２６ ３．６０５ ９．６２６ ３．６０５

二、　 揭、盖、移动电缆沟盖板
工作内容：盖板揭起、堆放、盖板覆盖、调整、清理、工器具移运等。 单位：１０ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃５ ２⁃４⁃６ ２⁃４⁃７

项 目

盖板长度（ｍｍ）

≤５００ ≤１０００ ≤１５００

名 称 单位 消 耗 量

人

工

　 综合工日 工日 ０．９８４ １．５９１ ２．２３４

机

械

　 汽车式起重机 １２ｔ 台班 ０．００２ ０．００２ ０．００２

·３０１·



三、　 电缆保护管铺设
１．　 钢管埋地铺设

工作内容：沟底夯实、锯管、弯管、打喇叭口、接口、敷设、管卡固定、刷漆、堵管口、金属管接地等。 单位：１０ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃８ ２⁃４⁃９ ２⁃４⁃１０ ２⁃４⁃１１

项 目

直径（ｍｍ）

≤５０ ≤１００ ≤１５０ ＞１５０

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．７１８ ０．７６６ ０．８２６ ０．９２０

材

料

　 钢管 ｍ （１０．３００） （１０．３００） （１０．３００） （１０．３００）

　 镀锌铁丝 综合 ｋｇ ０．５９６ ０．７６６ ０．９３６ １．１０６

　 钢板 综合 ｋｇ ０．１７０ ０．２５５ ０．４２６ ０．８５１

　 电焊条 ｋｇ ０．３４０ ０．４２５ ０．５１１ ０．５９６

　 沥青清漆 ｋｇ ０．８５１ １．０２１ １．３６２ １．７０２

　 氧气 ｍ３ ０．０６５ ０．０７５ ０．０８９ ０．０９８

　 乙炔气 ｋｇ ０．１７０ ０．１９６ ０．２３０ ０．２５５

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

机

械

　 半自动切割机 １００ｍｍ 台班 ０．２００ ０．２００ ０．０２０ ０．０２０

　 直流弧焊机 ２０ｋＶ·Ａ 台班 ０．０５０ ０．０６２ ０．０７５ ０．０８７

·４０１·



２．　 塑料复合管埋地铺设
工作内容：沟底夯实、锯管、弯管、接口、敷设、堵管口等。 单位：１０ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃１２ ２⁃４⁃１３ ２⁃４⁃１４ ２⁃４⁃１５

项 目

直径（ｍｍ）

≤５０ ≤１００ ≤１５０ ＞１５０

名 称 单位 消 耗 量

人
工 　 综合工日 工日 ０．２６４ ０．３０５ ０．４１２ ０．４５３

材

料

　 塑料管 ｍ （１０．３００） （１０．３００） （１０．３００） （１０．３００）

　 锯条（各种规格） 根 ０．１７０ ０．１７０ ０．１７０ ０．１７０

　 金刚石砂轮片 ϕ４００ 片 ０．００５ ０．００７ ０．０１０ ０．０１２

　 砂子 中砂 ｍ３ ０．０１７ ０．０１７ ０．０２６ ０．０３４

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

机
械

　 台式砂轮机 台班 ０．０２０ ０．０２０ ０．０３０ ０．０３０

３．　 波纹管埋地铺设
工作内容：沟底夯实、锯管、弯管、接口、敷设、堵管口等。 单位：１０ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃１６ ２⁃４⁃１７ ２⁃４⁃１８ ２⁃４⁃１９

项 目

直径（ｍｍ）

≤５０ ≤１００ ≤１５０ ＞１５０

名 称 单位 消 耗 量

人
工 　 综合工日 工日 ０．２７８ ０．３１８ ０．４２２ ０．４６２

材

料

　 塑料波纹管 ｍ （１０．３００） （１０．３００） （１０．３００） （１０．３００）

　 锯条（各种规格） 根 ０．１７０ ０．１７０ ０．１７０ ０．１７０

　 金刚石砂轮片 ϕ４００ 片 ０．００５ ０．００７ ０．０１０ ０．０１２

　 砂子 中砂 ｍ３ ０．０１７ ０．０１７ ０．０２６ ０．０３４

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

机
械

　 台式砂轮机 台班 ０．０２０ ０．０２０ ０．０３０ ０．０３０

·５０１·



４．　 塑料矩形套管埋地铺设
工作内容：沟底夯实、锯管、弯管、接口、敷设、堵管口等。 单位：１０ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃２０ ２⁃４⁃２１ ２⁃４⁃２２

项 目

外轮廓截面（ｍ２）

≤０．０５ ≤０．１ ＞０．１

名 称 单位 消 耗 量

人
工

　 综合工日 工日 ０．４４６ ０．５５０ ０．５９８

材

料

　 塑料管 ｍ （１０．３００） （１０．３００） （１０．３００）

　 金刚石砂轮片 ϕ４００ 片 ０．００５ ０．０１０ ０．０１４

　 砂子 中砂 ｍ３ ０．０３４ ０．０５１ ０．０６０

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０

机
械

　 台式砂轮机 台班 ０．０３０ ０．０４０ ０．０５０

５．　 混凝土（水泥）管埋地铺设
工作内容：沟底夯实、锯管、接口、敷设、堵管口等。 单位：１０ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃２３ ２⁃４⁃２４

项 目

直径（ｍｍ）

≤１５０ ≤２００

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．５８２ １．１２９

材

料

　 钢筋混凝土管 ｍ （１０．５００） （１０．５００）

　 水 ｔ ０．０３１ ０．０３７

　 水泥 Ｐ．Ｏ ３２．５ ｋｇ ８．５０９ ９．３５９

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０

·６０１·



６．　 道面上沟槽内配管
（１） 　 钢管

工作内容：锯管、套丝、煨弯、接地、敷设等。 单位：ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃２５ ２⁃４⁃２６ ２⁃４⁃２７ ２⁃４⁃２８ ２⁃４⁃２９

项 目

公称直径（ｍｍ 以内）

２０ ３２ ４０ ５０ ７０

名 称 单位 消 耗 量

人

工

　 综合工日 工日 ０．０２２ ０．０２６ ０．０２９ ０．０２９ ０．０４０

材

料

　 镀锌钢管 ＤＮ２０ ｍ １．０３０ —　 —　 —　 —　

　 镀锌钢管 ＤＮ３２ ｍ —　 １．０３０ —　 —　 —　

　 镀锌钢管 ＤＮ４０ ｍ —　 —　 １．０３０ —　 —　

　 镀锌钢管 ＤＮ５０ ｍ —　 —　 —　 １．０３０ —　

　 镀锌钢管 ＤＮ７０ ｍ —　 —　 —　 —　 １．０３０

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

机

械

　 套丝机 ϕ１５０ 台班 ０．００６ ０．００６ ０．００６ ０．００６ ０．００６

　 电动煨弯机 台班 ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００３

·７０１·



（２） 　 塑料管
工作内容：测位、敷设。 单位：ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃３０ ２⁃４⁃３１ ２⁃４⁃３２ ２⁃４⁃３３ ２⁃４⁃３４

项 目

外径（ｍｍ）

２０ ３２ ４０ ５０ ７０

名 称 单位 消 耗 量

人

工

　 综合工日 工日 ０．０１９ ０．０２５ ０．０３１ ０．０３５ ０．０４１

材

料

　 塑料管 ｍ （１．０６０） （１．０６０） （１．０６０） （１．０６０） （１．０６０）

　 钢锯条 条 ０．０１０ ０．０１０ ０．０１０ ０．０１０ ０．０１０

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

·８０１·



７．　 地下顶管
工作内容：钢管刷油、下管、装机具、顶管、接管、清理、扫管、临时封堵管口等。 单位：１０ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃３５ ２⁃４⁃３６ ２⁃４⁃３７ ２⁃４⁃３８

项 目

钢管直径≤１５０ｍｍ 钢管直径≤３００ｍｍ

顶管距离≤１０ｍ 顶管距离＞１０ｍ 顶管距离≤１０ｍ 顶管距离＞１０ｍ

名 称 单位 消 耗 量

人
工

　 综合工日 工日 ７．３５３ ７．３５３ ８．４５２ ８．４５２

材

料

　 钢管 ｍ （１０．２５０） （１０．２５０） （１０．２５０） （１０．２５０）

　 中厚钢板 综合 ｋｇ ４．２１２ ２．１１０ ４．８４１ ２．４２５

　 电焊条 ｋｇ ０．０３４ ０．０３４ ０．０３４ ０．０３４

　 枕木 ２５００×２００×１６０ 根 １．９３１ ０．９７０ １．９３１ ０．９７０

　 沥青清漆 ｋｇ ２．９７８ ２．９７８ ３．４２９ ３．４２９

　 氧气 ｍ３ ０．２５９ ０．２５９ ０．２９８ ０．２９８

　 乙炔气 ｋｇ ０．６７２ ０．６７２ ０．７７４ ０．７７４

　 无缝钢管 Ｄ１５９×６ ｋｇ ４．３６５ ３．６４２ —　 —　

　 水 ｔ ３２．３３２ ３１．４８１ ３７．１８２ ３６．２０４

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

　 无缝钢管 Ｄ２１９×６ ｋｇ —　 —　 ８．０４９ ６．７０５

机

械

　 立式油压千斤顶 １００ｔ 台班 ４．５６３ ４．３５０ ４．７７５ ４．５６３

　 载重汽车 ５ｔ 台班 ２．９７１ １．９８４ ２．９７１ １．９８４

　 电动双筒慢速卷扬机 ３０ｋＮ 台班 ２．２８１ ２．１７５ ２．３８７ ２．２８１

　 电动单级离心清水泵 ５０ｍｍ 台班 １．９８４ １．９８４ １．９８４ １．９８４

　 污水泵 ７０ｍｍ 台班 ２．９７１ ２．４８３ ３．４１７ ３．４１７

　 高压油泵 ５０ＭＰａ 台班 ２．２８１ ２．１７５ ２．３８７ ２．２８１

　 直流弧焊机 ２０ｋＶ·Ａ 台班 ０．１４９ ０．１４９ ０．１４９ ０．１４９

·９０１·



８．　 拉管（非开挖水平钻定向穿越）
工作内容：准备、测量定位、钻机锚固，水、电源接头等拆装、机具就（退） 位、泥浆池挖填、造浆、钻孔、扩孔、注浆加固、清

孔、导管装拆、接管、清理、临时堵管口等。 单位：１０ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃３９ ２⁃４⁃４０ ２⁃４⁃４１ ２⁃４⁃４２ ２⁃４⁃４３

项 目 直径≤３２ｍｍ 直径≤５０ｍｍ 直径≤１００ｍｍ 直径≤１５０ｍｍ 直径＞１５０ｍｍ

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ５．４９６ ６．１３４ ６．１３４ ６．１３４ ６．６００

材

料

　 水 ｔ ２２．９９２ ２５．８６６ ２９．０９９ ３２．３３２ ３６．８９８

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

　 回扩器 ＤＮ３５０ 只 —　 —　 —　 —　 ０．１０２

　 回扩器 ＤＮ１５０ 只 ０．１０２ ０．１０２ ０．１０２ —　 —　

　 电缆保护管 ｍ （１０．３００） （１０．３００） （１０．３００） （１０．３００） （１０．３００）

　 回扩器 ＤＮ２５０ 只 —　 —　 —　 ０．１０２ —　

机

械

　 水平定向钻机（中型） 台班 ０．１２０ ０．１４０ ０．１６０ ０．１８０ ０．２００

　 泥浆泵 ５０ｍｍ 台班 ０．０９０ ０．１１０ ０．１３０ ０．１５０ ０．１７０

　 载重汽车 ５ｔ 台班 ０．９８７ １．０９６ １．２３３ １．３７０ １．４８０

　 电动单级离心清水泵 ５０ｍｍ 台班 １．３３０ １．４９７ １．６８５ １．８７２ １．９８１

　 污水泵 ７０ｍｍ 台班 ０．５２２ ０．５８４ ０．６５７ ０．７３０ ０．８４０

　 热熔熔接机 ＤＨＪ－４００ 台班 ０．０２１ ０．０２４ ０．０２７ ０．０３０ —　

　 导向仪 台班 ０．００９ ０．００９ ０．０１１ ０．０１３ ０．０１７

　 热熔熔接机 ＤＨＪ－６００ 台班 —　 —　 —　 —　 ０．０４１

·０１１·



９．　 地上铺设
工作内容：锯断、钢管煨管、打喇叭口、上抱箍、固定、刷油、堵管口等。 单位：根　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃４４ ２⁃４⁃４５ ２⁃４⁃４６ ２⁃４⁃４７

项 目

沿电杆敷设

钢管直径（ｍｍ） 硬塑料管直径（ｍｍ）

≤８０ ＞８０ ≤８０ ＞８０

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．６１９ ０．８４７ ０．３４３ ０．５２０

材

料

　 麻绳 ｋｇ ０．５１０ ０．７６５ ０．５１０ ０．７６５

　 沥青清漆 ｋｇ ０．２５５ ０．２５５ —　 —　

　 焊接钢管 综合 ｋｇ （２３．６８０） （４１．４１０） — 　 — 　

　 镀锌 Ｕ 形抱箍 套 １．７０９ １．７０９ １．７０９ １．７０９

　 防水水泥砂浆 １ ∶ ２ ｍ３ ０．０４３ ０．０４３ ０．０４３ ０．０４３

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

　 硬塑料管 ϕ７０ ｍ — 　 — 　 （２．２７０） — 　

　 硬塑料管 ϕ１５０ ｍ — 　 — 　 — 　 （２．２７０）

机

械

　 半自动切割机 １００ｍｍ 台班 ０．００５ ０．００５ —　 —　

　 电动煨弯机 台班 ０．０２３ ０．０２３ —　 —　

　 台式砂轮机 台班 —　 —　 ０．００４ ０．００５

·１１１·



１０．　 密封电缆保护管制作安装
工作内容：下料、法兰安装、打喇叭口、焊接、敷设、密封、紧固、刷油等。 单位：根　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃４８ ２⁃４⁃４９ ２⁃４⁃５０ ２⁃４⁃５１ ２⁃４⁃５２ ２⁃４⁃５３

项 目

公称直径（ｍｍ）

５０ ７０ ８０ １００ １２５ １５０

名 称 单位 消 耗 量

人
工

　 综合工日 工日 ０．４０４ ０．５４３ ０．５４３ ０．５７４ ０．６６７ ０．７１７

材

料

　 镀锌钢管 ＤＮ５０ ｍ １．８５０ —　 —　 —　 —　 —　

　 普通钢板 δ＝ ８～１５ ｋｇ ４．４００ ６．６００ ６．６００ ７．６００ ９．６００ １１．８００

　 镀锌带母螺栓 Ｍ１０×（２０～３５） 套 ４．０８０ ４．０８０ ４．０８０ ４．０８０ ４．０８０ ４．０８０

　 镀锌弹簧垫圈 Ｍ１０ 个 ４．０８０ ４．０８０ ４．０８０ ４．０８０ ４．０８０ ４．０８０

　 镀锌垫圈 Ｍ１０ 个 ８．１６０ ８．１６０ ８．１６０ ８．１６０ ８．１６０ ８．１６０

　 乙炔气 ｍ３ ０．０４２ ０．０５４ ０．０５４ ０．０８１ ０．１００ ０．１１９

　 氧气 ｍ３ ０．１１０ ０．１４０ ０．１４０ ０．２１０ ０．２６０ ０．３１０

　 油麻绳 ｋｇ ０．５００ ０．６００ ０．６００ ０．７００ ０．８００ ０．９００

　 沥青漆 ｋｇ ０．４００ ０．６００ ０．６００ ０．８００ １．０００ １．２００

　 防水砂浆 ｍ３ ０．０５０ ０．０５０ ０．０５０ ０．０５０ ０．０５０ ０．０５０

　 镀锌钢管 ＤＮ７０ ｍ —　 １．８５０ —　 —　 —　 —　

　 镀锌钢管 ＤＮ８０ ｍ —　 —　 １．８５０ —　 —　 —　

　 镀锌钢管 ＤＮ１００ ｍ —　 —　 —　 １．８５０ —　 —　

　 镀锌钢管 ＤＮ１２５ ｍ —　 —　 —　 —　 １．８５０ —　

　 镀锌钢管 ＤＮ１５０ ｍ —　 —　 —　 —　 —　 １．８５０

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

机
械

　 电焊机 （综合） 台班 ０．１３０ ０．２２０ ０．２２０ ０．２７０ ０．３４０ ０．４２０

·２１１·



四、　 电缆桥架安装
１．　 钢制槽式桥架

工作内容：组对、安装、固定、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件及支吊架安装、接地等。 单位：ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃５４ ２⁃４⁃５５ ２⁃４⁃５６ ２⁃４⁃５７

项 目

钢制槽式桥架（宽＋高）（ｍｍ 以下）

１５０ ４００ ６００ ８００

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．１２０ ０．１９９ ０．３２０ ０．４３３

材

料

　 电缆桥架 ｍ （１．００５） （１．００５） （１．００５） （１．００５）

　 铜芯塑料绝缘软电线 ＢＶＲ－１０ｍｍ２ ｍ ０．２２５ ０．２２５ ０．２２５ ０．２２０

　 铜接线端子 ＤＴ－１０ 个 １．０１５ １．０１５ １．０１５ １．０１５

　 镀锌带母螺栓 Ｍ１０×（２０～３５） 套 １．０２０ １．０２０ １．０２０ １．０２０

　 镀锌垫圈 Ｍ１０ 个 ２．０４０ ２．０４０ ２．０４０ ２．０４０

　 镀锌弹簧垫圈 Ｍ１０ 个 １．０２０ １．０２０ １．０２０ １．０２０

　 防锈漆 ｋｇ ０．０１０ ０．０１２ ０．０１５ ０．０１５

　 镀锌膨胀螺栓 Ｍ１２ 套 ２．０４０ ２．０４０ ２．０４０ ２．０４０

　 尼龙砂轮片 ϕ１００ 片 ０．００１ ０．００１ ０．００２ ０．００２

　 尼龙砂轮片 ϕ４００ 片 ０．００１ ０．００１ ０．００２ ０．００２

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

机

械

　 载重汽车 ８ｔ 台班 ０．００１ ０．００２ ０．００３ ０．００４

　 电焊机 （综合） 台班 —　 —　 ０．００４ ０．００７

　 汽车式起重机 １０ｔ 台班 —　 —　 —　 ０．００２

·３１１·



工作内容：组对、安装、固定、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件及支吊架安装、接地等。 单位：ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃５８ ２⁃４⁃５９ ２⁃４⁃６０

项 目

钢制槽式桥架（宽＋高）（ｍｍ 以下）

１０００ １２００ １５００

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．５５１ ０．６５６ ０．７５５

材

料

　 电缆桥架 ｍ （１．００５） （１．００５） （１．００５）

　 铜芯塑料绝缘软电线 ＢＶＲ－１０ｍｍ２ ｍ ０．１８８ ０．１７０ ０．１７０

　 铜接线端子 ＤＴ－１０ 个 １．０１５ １．０１５ １．０１５

　 镀锌带母螺栓 Ｍ１０×（２０～３５） 套 １．０２０ １．０２０ １．０２０

　 镀锌垫圈 Ｍ１０ 个 ２．０４０ ２．０４０ ２．０４０

　 镀锌弹簧垫圈 Ｍ１０ 个 １．０２０ １．０２０ １．０２０

　 防锈漆 ｋｇ ０．０２０ ０．０２５ ０．３００

　 镀锌膨胀螺栓 Ｍ１２ 套 ２．０４０ ２．０４０ ２．０４０

　 尼龙砂轮片 ϕ１００ 片 ０．００３ ０．００３ ０．００３

　 尼龙砂轮片 ϕ４００ 片 ０．００３ ０．００３ ０．００４

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０

机

械

　 载重汽车 ８ｔ 台班 ０．００６ ０．００７ ０．００８

　 电焊机 （综合） 台班 ０．０１０ ０．０１３ ０．０１９

　 汽车式起重机 １０ｔ 台班 ０．００３ ０．００５ ０．００６

·４１１·



２．　 钢制梯式桥架
工作内容：组对、安装、固定、弯头、三通或四通、盖板、附件及支吊架安装、接地等。 单位：ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃６１ ２⁃４⁃６２ ２⁃４⁃６３ ２⁃４⁃６４ ２⁃４⁃６５ ２⁃４⁃６６

项 目

钢制梯式桥架（宽＋高）（ｍｍ 以下）

２００ ５００ ８００ １０００ １２００ １５００

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．１０１ ０．２２９ ０．３３５ ０．４７６ ０．５３８ ０．６６０

材

料

　 电缆桥架 ｍ （１．００５） （１．００５） （１．００５） （１．００５） （１．００５） （１．００５）

　 铜芯塑料绝缘软电线 ＢＶＲ－１０ｍｍ２ ｍ ０．２２５ ０．２２５ ０．２２５ ０．２２０ ０．１８８ ０．１７０

　 铜接线端子 ＤＴ－１０ 个 １．０１５ １．０１５ １．０１５ １．０１５ １．０１５ １．０１５

　 镀锌带母螺栓 Ｍ１０×（２０～３５） 套 １．０２０ １．０２０ １．０２０ １．０２０ １．０２０ １．０２０

　 镀锌垫圈 Ｍ１０ 个 ２．０４０ ２．０４０ ２．０４０ ２．０４０ ２．０４０ ２．０４０

　 镀锌弹簧垫圈 Ｍ１０ 个 １．０２０ １．０２０ １．０２０ １．０２０ １．０２０ １．０２０

　 防锈漆 ｋｇ ０．０１０ ０．０１２ ０．０１５ ０．０１５ ０．０２０ ０．０２５

　 镀锌膨胀螺栓 Ｍ１２ 套 ２．０４０ ２．０４０ ２．０４０ ２．０４０ ２．０４０ ２．０４０

　 尼龙砂轮片 ϕ１００ 片 ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００２ ０．００２ ０．００２

　 尼龙砂轮片 ϕ４００ 片 ０．００１ ０．００１ ０．００２ ０．００３ ０．００３ ０．００３

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

机

械

　 载重汽车 ８ｔ 台班 ０．００１ ０．００２ ０．００３ ０．００４ ０．００６ ０．００７

　 电焊机 （综合） 台班 —　 —　 ０．００４ ０．００７ ０．０１０ ０．０１３

　 汽车式起重机 １０ｔ 台班 —　 —　 —　 ０．００２ ０．００３ ０．００５

·５１１·



３．　 玻璃钢桥架
工作内容：组对、安装、固定、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件及支吊架安装等。 单位：ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃６７ ２⁃４⁃６８ ２⁃４⁃６９ ２⁃４⁃７０ ２⁃４⁃７１

项 目

玻璃钢桥架（宽＋高）（ｍｍ 以下）

２００ ４００ ６００ ８００ １０００

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．１０８ ０．１６８ ０．２５９ ０．４３４ ０．４８４

材

料

　 电缆桥架 ｍ （１．００５） （１．００５） （１．００５） （１．００５） （１．００５）

　 镀锌带母螺栓 Ｍ１０×（２０～３５） 套 １．０２０ １．０２０ １．０２０ １．０２０ １．０２０

　 镀锌垫圈 Ｍ１０ 个 ２．０４０ ２．０４０ ２．０４０ ２．０４０ ２．０４０

　 镀锌弹簧垫圈 Ｍ１０ 个 １．０２０ １．０２０ １．０２０ １．０２０ １．０２０

　 镀锌膨胀螺栓 Ｍ１２ 套 ２．０４０ ２．０４０ ２．０４０ ２．０４０ ２．０４０

　 尼龙砂轮片 ϕ１００ 片 ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００２ ０．００３

　 尼龙砂轮片 ϕ４００ 片 ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００２ ０．００２

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

机

械

　 载重汽车 ８ｔ 台班 ０．００１ ０．００１ ０．００２ ０．００４ ０．００６

　 其他机具费 占人工费 ％ ３．００ ３．００ ３．００ ３．００ ３．００

　 汽车式起重机 １０ｔ 台班 —　 —　 ０．００１ ０．００２ ０．００３

·６１１·



４．　 铝合金桥架
工作内容：组对、安装、固定、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件及支吊架安装、接地等。 单位：ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃７２ ２⁃４⁃７３ ２⁃４⁃７４ ２⁃４⁃７５ ２⁃４⁃７６ ２⁃４⁃７７

项 目

铝合金桥架（宽＋高）（ｍｍ 以下）

１００ ２００ ３５０ ５５０ ８００ １０００

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．０４４ ０．０７６ ０．１１７ ０．２３９ ０．３６６ ０．４３８

材

料

　 电缆桥架 ｍ （１．００５） （１．００５） （１．００５） （１．００５） （１．００５） （１．００５）

　 铜芯塑料绝缘软电线 ＢＶＲ－１０ｍｍ２ ｍ ０．１００ ０．２２５ ０．２２５ ０．２２５ ０．２２０ ０．１８８

　 铜接线端子 ＤＴ－１０ 个 １．０１５ １．０１５ １．０１５ １．０１５ １．０１５ １．０１５

　 镀锌带母螺栓 Ｍ１０×（２０～３５） 套 １．０２０ １．０２０ １．０２０ １．０２０ １．０２０ １．０２０

　 镀锌垫圈 Ｍ１０ 个 ２．０４０ ２．０４０ ２．０４０ ２．０４０ ２．０４０ ２．０４０

　 镀锌弹簧垫圈 Ｍ１０ 个 １．０２０ １．０２０ １．０２０ １．０２０ １．０２０ １．０２０

　 镀锌膨胀螺栓 Ｍ１２ 套 ２．０４０ ２．０４０ ２．０４０ ２．０４０ ２．０４０ ２．０４０

　 尼龙砂轮片 ϕ１００ 片 ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００２ ０．００３

　 尼龙砂轮片 ϕ４００ 片 ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００２ ０．００２

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

机

械

　 载重汽车 ４ｔ 台班 ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００２ ０．００３

　 其他机具费 占人工费 ％ ３．００ ３．００ ３．００ ３．００ ３．００ ３．００

　 汽车式起重机 ８ｔ 台班 —　 —　 —　 —　 ０．００１ ０．００２

·７１１·



５．　 线槽
工作内容：组对、安装、固定、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件及支吊架安装等。 单位：ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃７８ ２⁃４⁃７９ ２⁃４⁃８０ ２⁃４⁃８１ ２⁃４⁃８２

项 目

宽 度 （ｍｍ 以内）

１２０ １５０ ２４０ ３００ ３６０

名 称 单位 消 耗 量

人

工

　 综合工日 工日 ０．０７７ ０．０８８ ０．１０２ ０．１１７ ０．１３５

材

料

　 电缆桥架 ｍ （１．００５） （１．００５） （１．００５） （１．００５） （１．００５）

　 镀锌膨胀螺栓 Ｍ１２ 套 ２．０４０ ２．０４０ ２．０４０ ２．０４０ ２．０４０

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

机

械

　 载重汽车 ４ｔ 台班 ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１

　 其他机具费 占人工费 ％ ３．００ ３．００ ３．００ ３．００ ３．００

·８１１·



五、　 电力电缆敷设
１．　 电缆埋地敷设

工作内容：开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、收线盘、测量绝缘电阻、临时封头、挂标牌等。 单位：１０ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃８３ ２⁃４⁃８４ ２⁃４⁃８５ ２⁃４⁃８６ ２⁃４⁃８７ ２⁃４⁃８８

项 目

电缆截面（ｍｍ２ 以内）

２．５ ６ １６ ３５ ７０ １２０

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．１２０ ０．１６０ ０．１９０ ０．２８０ ０．３１０ ０．４８０

材

料

　 电缆 ｍ （１０．１００） （１０．１００） （１０．１００） （１０．１００） （１０．１００） （１０．１００）

　 标志牌 个 ０．２００ ０．２００ ０．２００ ０．２００ ０．２００ ０．２００

　 热缩帽 只 ０．２００ ０．２００ ０．２００ ０．２００ ０．２００ ０．２００

　 自粘性橡胶带 ２５ｍｍ×２０ｍ 卷 ０．０１０ ０．０１０ ０．０２０ ０．０５０ ０．１００ ０．２００

　 塑料带 ２０ｍｍ×４０ｍ 卷 ０．０１７ ０．０１７ ０．０１７ ０．０１７ ０．０２２ ０．０４３

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

机

械

　 汽车式起重机 ８ｔ 台班 ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００７ ０．００７

　 载重汽车 ５ｔ 台班 ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００７ ０．００７

　 绝缘电阻测试仪 ３１４１ 台班 ０．００３ ０．００３ ０．００３ ０．００３ ０．００３ ０．００３

　 卷扬机 台班 —　 —　 —　 —　 ０．０２１ ０．０２１

·９１１·



工作内容：开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、收线盘、测量绝缘电阻、临时封头、挂标牌等。 单位：１０ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃８９ ２⁃４⁃９０ ２⁃４⁃９１ ２⁃４⁃９２

项 目

电缆截面（ｍｍ２ 以内）

１８５ ２４０ ３００ ４００

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．６７０ ０．７８０ ０．８２０ ０．９２０

材

料

　 电缆 ｍ （１０．１００） （１０．１００） （１０．１００） （１０．１００）

　 标志牌 个 ０．２００ ０．２００ ０．２００ ０．２００

　 热缩帽 只 ０．２００ ０．２００ ０．２００ ０．２００

　 自粘性橡胶带 ２５ｍｍ×２０ｍ 卷 ０．２００ ０．２００ ０．２００ ０．２００

　 塑料带 ２０ｍｍ×４０ｍ 卷 ０．０４３ ０．０４３ ０．０４３ ０．０４３

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

机

械

　 绝缘电阻测试仪 ３１４１ 台班 ０．００３ ０．００３ ０．００３ ０．００３

　 卷扬机 台班 ０．０２１ ０．０２１ ０．０２１ ０．０２１

　 汽车式起重机 １６ｔ 台班 ０．０２８ ０．０２８ ０．０７０ ０．０７０

　 载重汽车 １０ｔ 台班 ０．０２８ ０．０２８ ０．０７０ ０．０７０

·０２１·



２．　 电缆沿桥架、线槽敷设
工作内容：开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、收线盘、排列整理、卡固、测量绝缘电阻、临时封头、挂标牌等。 单位：１０ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃９３ ２⁃４⁃９４ ２⁃４⁃９５ ２⁃４⁃９６ ２⁃４⁃９７ ２⁃４⁃９８

项 目
电缆截面（ｍｍ２ 以内）

２．５ ６ １６ ３５ ７０ １２０

名 称 单位 消 耗 量

人
工 　 综合工日 工日 ０．１７０ ０．２００ ０．２８０ ０．３１０ ０．４２０ ０．５２０

材

料

　 电缆 ｍ （１０．１００） （１０．１００） （１０．１００） （１０．１００） （１０．１００） （１０．１００）

　 镀锌带母螺栓 Ｍ８×（１６～２５） 套 ２．０４０ ２．０４０ ２．０４０ ２．０４０ ２．０４０ ２．０４０

　 镀锌弹簧垫圈 Ｍ８ 个 ２．０４０ ２．０４０ ２．０４０ ２．０４０ ２．０４０ ２．０４０

　 镀锌垫圈 Ｍ８ 个 ４．０８０ ４．０８０ ４．０８０ ４．０８０ ４．０８０ ４．０８０

　 镀锌电缆卡子 ２×３５ 个 １．０３０ １．０３０ １．０３０ １．０３０ １．０３０ —　

　 电缆吊挂 ３×５０ 套 ０．３６９ ０．３６９ ０．４４１ ０．５１４ ０．５１４ ０．４８５

　 封铅 ｋｇ ０．０４３ ０．０４３ ０．０６５ ０．０８７ ０．１０１ ０．１１６

　 标志牌 个 ０．６００ ０．６００ ０．６００ ０．６００ ０．６００ ０．６００

　 热缩帽 只 ０．６００ ０．６００ ０．６００ ０．６００ ０．６００ ０．６００

　 自粘性橡胶带 ２５ｍｍ×２０ｍ 卷 ０．０１０ ０．０１０ ０．０２０ ０．０５０ ０．１００ ０．２００

　 橡胶垫 δ２ ｍ２ ０．０３０ ０．０３０ ０．０３０ ０．０３０ ０．０３０ ０．０３０

　 镀锌电缆卡子 ３×３５ 个 —　 —　 —　 —　 —　 １．０３０

　 电缆敷设牵引头 综合 只 —　 —　 —　 —　 —　 ０．００７

　 电缆敷设滚轮 综合 个 —　 —　 —　 —　 —　 ０．０１５

　 电缆敷设转向导轮 综合 个 —　 —　 —　 —　 —　 ０．００７

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

机

械

　 汽车式起重机 ８ｔ 台班 ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００７ ０．００７

　 载重汽车 ５ｔ 台班 ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００７ ０．００７

　 绝缘电阻测试仪 ３１４１ 台班 ０．０１０ ０．０１０ ０．０１０ ０．０１０ ０．０１０ ０．０２０

　 卷扬机 台班 —　 —　 —　 —　 ０．０２１ ０．０２１

·１２１·



工作内容：开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、收线盘、排列整理、卡固、测量绝缘电阻、临时封头、挂标牌等。 单位：１０ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃９９ ２⁃４⁃１００ ２⁃４⁃１０１ ２⁃４⁃１０２

项 目

电缆截面（ｍｍ２ 以内）

１８５ ２４０ ３００ ４００

名 称 单位 消 耗 量

人
工

　 综合工日 工日 ０．６６０ １．０１０ １．３２０ １．７００

材

料

　 电缆 ｍ （１０．１００） （１０．１００） （１０．１００） （１０．１００）

　 镀锌带母螺栓 Ｍ８×（１６～２５） 套 ２．０４０ ２．０４０ ２．０４０ ２．０４０

　 镀锌弹簧垫圈 Ｍ８ 个 ２．０４０ ２．０４０ ２．０４０ ２．０４０

　 镀锌垫圈 Ｍ８ 个 ４．０８０ ４．０８０ ４．０８０ ４．０８０

　 封铅 ｋｇ ０．１４５ ０．１４５ ０．２０３ ０．２０３

　 标志牌 个 ０．６００ ０．６００ ０．６００ ０．６００

　 热缩帽 只 ０．６００ ０．６００ ０．６００ ０．６００

　 自粘性橡胶带 ２５ｍｍ×２０ｍ 卷 ０．２００ ０．２００ ０．２００ ０．２００

　 橡胶垫 δ２ ｍ２ ０．０３０ ０．０３０ ０．０３０ ０．０３０

　 电缆敷设牵引头 综合 只 ０．００７ ０．００７ ０．００７ ０．００７

　 电缆敷设滚轮 综合 个 ０．０１５ ０．０１５ ０．０１５ ０．０１５

　 电缆敷设转向导轮 综合 个 ０．００７ ０．００７ ０．００７ ０．００７

　 镀锌电缆卡子 ３×１００ 个 １．０３０ １．０３０ １．０３０ １．０３０

　 电缆吊挂 ３×１００ 套 ０．４４８ ０．４４８ ０．６２９ ０．６２９

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

机

械

　 绝缘电阻测试仪 ３１４１ 台班 ０．０２０ ０．０２０ ０．０２０ ０．０２０

　 卷扬机 台班 ０．０２１ ０．０２１ ０．０２１ ０．０２１

　 汽车式起重机 １６ｔ 台班 ０．０２８ ０．０２８ ０．０７０ ０．０７０

　 载重汽车 １０ｔ 台班 ０．０２８ ０．０２８ ０．０７０ ０．０７０

·２２１·



３．　 电缆沿沟内支架敷设
工作内容：开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、收线盘、排列整理、转弯处卡固、测量绝缘电阻、临时封头、挂标牌等。

单位：１０ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃１０３ ２⁃４⁃１０４ ２⁃４⁃１０５ ２⁃４⁃１０６ ２⁃４⁃１０７ ２⁃４⁃１０８

项 目
电缆截面（ｍｍ２ 以内）

２．５ ６ １６ ３５ ７０ １２０

名 称 单位 消 耗 量

人
工

　 综合工日 工日 ０．１４０ ０．１６０ ０．２４０ ０．２９０ ０．３８０ ０．５００

材

料

　 电缆 ｍ （１０．１００） （１０．１００） （１０．１００） （１０．１００） （１０．１００） （１０．１００）

　 镀锌带母螺栓 Ｍ８×（１６～２５） 套 １．０２０ １．０２０ １．０２０ １．０２０ １．０２０ １．０２０

　 镀锌弹簧垫圈 Ｍ８ 个 １．０２０ １．０２０ １．０２０ １．０２０ １．０２０ １．０２０

　 镀锌垫圈 Ｍ８ 个 ２．０４０ ２．０４０ ２．０４０ ２．０４０ ２．０４０ ２．０４０

　 镀锌电缆卡子 ２×３５ 个 ０．５１５ ０．５１５ ０．５１５ ０．５１５ —　 —　

　 电缆吊挂 ３×５０ 套 ０．３６９ ０．３６９ ０．４４１ ０．５１４ ０．５１４ ０．４８５

　 封铅 ｋｇ ０．０４３ ０．０４３ ０．０６５ ０．０８７ ０．１０１ ０．１１６

　 标志牌 个 ０．６００ ０．６００ ０．６００ ０．６００ ０．６００ ０．６００

　 自粘性橡胶带 ２５ｍｍ×２０ｍ 卷 ０．０１０ ０．０１０ ０．０２０ ０．０５０ ０．１００ ０．２００

　 橡胶垫 δ２ ｍ２ ０．０３０ ０．０３０ ０．０３０ ０．０３０ ０．０３０ ０．０３０

　 热缩帽 只 —　 —　 —　 ０．６００ ０．６００ ０．６００

　 镀锌电缆卡子 ３×３５ 个 —　 —　 —　 —　 ０．５１５ １．０３０

　 电缆敷设牵引头 综合 只 —　 —　 —　 —　 —　 ０．００７

　 电缆敷设滚轮 综合 个 —　 —　 —　 —　 —　 ０．０１５

　 电缆敷设转向导轮 综合 个 —　 —　 —　 —　 —　 ０．００７

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

机

械

　 汽车式起重机 ８ｔ 台班 ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００７ ０．００７

　 载重汽车 ５ｔ 台班 ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００７ ０．００７

　 绝缘电阻测试仪 ３１４１ 台班 ０．０１０ ０．０１０ ０．０１０ ０．０１０ ０．０１０ ０．０２０

　 卷扬机 台班 —　 —　 —　 —　 ０．０２１ ０．０２１

·３２１·



工作内容：开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、收线盘、排列整理、转弯处卡固、测量绝缘电阻、临时封头、挂标牌等。
单位：１０ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃１０９ ２⁃４⁃１１０ ２⁃４⁃１１１ ２⁃４⁃１１２

项 目

电缆截面（ｍｍ２ 以内）

１８５ ２４０ ３００ ４００

名 称 单位 消 耗 量

人
工

　 综合工日 工日 ０．６６０ ０．６６０ ０．８１０ ０．９５０

材

料

　 电缆 ｍ （１０．１００） （１０．１００） （１０．１００） （１０．１００）

　 镀锌带母螺栓 Ｍ８×（１６～２５） 套 １．０２０ １．０２０ １．０２０ １．０２０

　 镀锌弹簧垫圈 Ｍ８ 个 １．０２０ １．０２０ １．０２０ １．０２０

　 镀锌垫圈 Ｍ８ 个 ２．０４０ ２．０４０ ２．０４０ ２．０４０

　 封铅 ｋｇ ０．１４５ ０．１４５ ０．２０３ ０．２０３

　 标志牌 个 ０．６００ ０．６００ ０．６００ ０．６００

　 自粘性橡胶带 ２５ｍｍ×２０ｍ 卷 ０．２００ ０．２００ ０．２００ ０．２００

　 橡胶垫 δ２ ｍ２ ０．０３０ ０．０３０ ０．０３０ ０．０３０

　 热缩帽 只 ０．６００ ０．６００ ０．６００ ０．６００

　 电缆敷设牵引头 综合 只 ０．００７ ０．００７ ０．００７ ０．００７

　 电缆敷设滚轮 综合 个 ０．０１５ ０．０１５ ０．０１５ ０．０１５

　 电缆敷设转向导轮 综合 个 ０．００７ ０．００７ ０．００７ ０．００７

　 镀锌电缆卡子 ３×１００ 个 ０．５１５ ０．５１５ ０．５１５ ０．５１５

　 电缆吊挂 ３×１００ 套 ０．４４８ ０．４４８ ０．６２９ ０．６２９

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

机

械

　 绝缘电阻测试仪 ３１４１ 台班 ０．０２０ ０．０２０ ０．０２０ ０．０２０

　 卷扬机 台班 ０．０２１ ０．０２１ ０．０２１ ０．０２１

　 汽车式起重机 １６ｔ 台班 ０．０２８ ０．０２８ ０．０７０ ０．０７０

　 载重汽车 １０ｔ 台班 ０．０２８ ０．０２８ ０．０７０ ０．０７０

·４２１·



４．　 电缆穿管敷设
工作内容：开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、收线盘、测量绝缘电阻、临时封头、挂标牌等。 单位：１０ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃１１３ ２⁃４⁃１１４ ２⁃４⁃１１５ ２⁃４⁃１１６ ２⁃４⁃１１７ ２⁃４⁃１１８

项 目

电缆截面（ｍｍ２ 以内）

２．５ ６ １６ ３５ ７０ １２０

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．１４０ ０．１６０ ０．２４０ ０．２９０ ０．３８０ ０．５００

材

料

　 电缆 ｍ （１０．１００） （１０．１００） （１０．１００） （１０．１００） （１０．１００） （１０．１００）

　 封铅 ｋｇ ０．０４３ ０．０４３ ０．０６５ ０．０８７ ０．１０１ ０．１１６

　 标志牌 个 ０．５００ ０．５００ ０．５００ ０．５００ ０．５００ ０．５００

　 自粘性橡胶带 ２５ｍｍ×２０ｍ 卷 ０．０１０ ０．０１０ ０．０２０ ０．０５０ ０．１００ ０．２００

　 热缩帽 只 —　 —　 —　 ０．６００ ０．６００ ０．６００

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

机

械

　 汽车式起重机 ８ｔ 台班 ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００７ ０．００７

　 载重汽车 ５ｔ 台班 ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００７ ０．００７

　 绝缘电阻测试仪 ３１４１ 台班 ０．０１０ ０．０１０ ０．０１０ ０．０１０ ０．０１０ ０．０２０

　 卷扬机 台班 —　 —　 —　 —　 ０．０２１ ０．０２１

·５２１·



工作内容：开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、收线盘、测量绝缘电阻、临时封头、挂标牌等。 单位：１０ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃１１９ ２⁃４⁃１２０ ２⁃４⁃１２１ ２⁃４⁃１２２

项 目

电缆截面（ｍｍ２ 以内）

１８５ ２４０ ３００ ４００

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．６６０ ０．６６０ ０．８１０ ０．９５０

材

料

　 电缆 ｍ （１０．１００） （１０．１００） （１０．１００） （１０．１００）

　 封铅 ｋｇ ０．１４５ ０．１４５ ０．２０３ ０．２０３

　 标志牌 个 ０．５００ ０．５００ ０．５００ ０．５００

　 自粘性橡胶带 ２５ｍｍ×２０ｍ 卷 ０．２００ ０．２００ ０．２００ ０．２００

　 热缩帽 只 ０．６００ ０．６００ ０．６００ ０．６００

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

机

械

　 绝缘电阻测试仪 ３１４１ 台班 ０．０２０ ０．０２０ ０．０２０ ０．０２０

　 卷扬机 台班 ０．０２１ ０．０２１ ０．０２１ ０．０２１

　 汽车式起重机 １６ｔ 台班 ０．０２８ ０．０２８ ０．０７０ ０．０７０

　 载重汽车 １０ｔ 台班 ０．０２８ ０．０２８ ０．０７０ ０．０７０

·６２１·



六、　 灯光电缆敷设
１．　 灯光一次电缆

（１） 　 埋地敷设
工作内容：开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、收线盘、测量绝缘电阻、临时封头、挂标牌等。 单位：１０ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃１２３

项 目 灯光一次电缆

名 称 单位 消 耗 量

人

工

　 综合工日 工日 ０．２８０

材

料

　 电缆 ｍ （１０．１００）

　 标志牌 个 ０．２００

　 热缩帽 只 ０．２００

　 自粘性橡胶带 ２５ｍｍ×２０ｍ 卷 ０．０５０

　 塑料带 ２０ｍｍ×４０ｍ 卷 ０．０２０

　 其他材料费 ％ １．８０

机

械

　 汽车式起重机 ８ｔ 台班 ０．００１

　 载重汽车 ５ｔ 台班 ０．００１

　 绝缘电阻测试仪 ３１４１ 台班 ０．００１

·７２１·



（２） 　 沿沟内支架敷设
工作内容：开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、收线盘、排列整理、转弯处卡固、测量绝缘电阻、临时封头、挂标牌等。

单位：１０ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃１２４

项 目 灯光一次电缆

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．２９０

材

料

　 电缆 ｍ （１０．１００）

　 镀锌带母螺栓 Ｍ８×（１６～２５） 套 １．０２０

　 镀锌弹簧垫圈 Ｍ８ 个 １．０２０

　 镀锌垫圈 Ｍ８ 个 ２．０４０

　 镀锌电缆卡子 ２×３５ 个 ０．５２０

　 电缆吊挂 ３×５０ 套 ０．３７０

　 封铅 ｋｇ ０．０４０

　 标志牌 个 ０．６００

　 自粘性橡胶带 ２５ｍｍ×２０ｍ 卷 ０．０５０

　 橡胶垫 δ２ ｍ２ ０．０３０

　 其他材料费 ％ １．８０

机

械

　 汽车式起重机 ８ｔ 台班 ０．００１

　 载重汽车 ５ｔ 台班 ０．００１

　 绝缘电阻测试仪 ３１４１ 台班 ０．０１０

·８２１·



（３） 　 穿管敷设
工作内容：开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、收线盘、测量绝缘电阻、临时封头、挂标牌等。 单位：１０ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃１２５

项 目 灯光一次电缆

名 称 单位 消 耗 量

人
工 　 综合工日 工日 ０．２９０

材

料

　 电缆 ｍ （１０．１００）

　 封铅 ｋｇ ０．０９０

　 标志牌 个 ０．５００

　 自粘性橡胶带 ２５ｍｍ×２０ｍ 卷 ０．０５０

　 其他材料费 ％ １．８０

机

械

　 汽车式起重机 ８ｔ 台班 ０．００１

　 载重汽车 ５ｔ 台班 ０．００１

　 绝缘电阻测试仪 ３１４１ 台班 ０．００１

（４） 　 电缆架设
工作内容：开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、卡固、绝缘实验、临时封头、挂标牌等。 单位：１０ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃１２６

项 目 灯光一次电缆

名 称 单位 消 耗 量

人
工

　 综合工日 工日 ０．０３６

材

料

　 电缆 ｍ （１０．１００）

　 自粘性橡胶带 ２５ｍｍ×２０ｍ 卷 ０．０３０

　 电缆挂钩 只 １７．０８５

　 电缆终端固定卡箍 份 ０．４０２

　 其他材料费 ％ １．８０

机
械

　 载重汽车 ５ｔ 台班 ０．００１

·９２１·



２．　 灯光二次电缆
（１） 　 沟槽内敷设

工作内容：开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、收线盘、排列整理、转弯处卡固、测量绝缘电阻、临时封头、挂标牌等。
单位：１０ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃１２７ ２⁃４⁃１２８

项 目

电缆截面（ｍｍ２ 以内）

２．５ ４

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．２００ ０．２４０

材

料

　 电缆 ｍ （１０．１００） （１０．１００）

　 镀锌带母螺栓 Ｍ８×（１６～２５） 套 １．０２０ １．０２０

　 镀锌弹簧垫圈 Ｍ８ 个 １．０２０ １．０２０

　 镀锌垫圈 Ｍ８ 个 ２．０４０ ２．０４０

　 镀锌电缆卡子 ２×３５ 个 ０．５２０ ０．５２０

　 电缆吊挂 ３×５０ 套 ０．３７０ ０．３７０

　 封铅 ｋｇ ０．０４０ ０．０４０

　 标志牌 个 ０．６００ ０．６００

　 自粘性橡胶带 ２５ｍｍ×２０ｍ 卷 ０．０２０ ０．０２０

　 橡胶垫 δ２ ｍ２ ０．０３０ ０．０３０

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０

机

械

　 汽车式起重机 ８ｔ 台班 ０．００１ ０．００１

　 载重汽车 ５ｔ 台班 ０．００１ ０．００１

　 绝缘电阻测试仪 ３１４１ 台班 ０．０１０ ０．０１０

·０３１·



（２） 　 穿管敷设
工作内容：开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、收线盘、测量绝缘电阻、临时封头、挂标牌等。 单位：１０ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃１２９ ２⁃４⁃１３０

项 目

电缆截面（ｍｍ２ 以内）

２．５ ４

名 称 单位 消 耗 量

人

工

　 综合工日 工日 ０．２００ ０．２４０

材

料

　 电缆 ｍ （１０．１００） （１０．１００）

　 封铅 ｋｇ ０．０７０ ０．０７０

　 标志牌 个 ０．５００ ０．５００

　 自粘性橡胶带 ２５ｍｍ×２０ｍ 卷 ０．０２０ ０．０２０

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０

机

械

　 汽车式起重机 ８ｔ 台班 ０．００１ ０．００１

　 载重汽车 ５ｔ 台班 ０．００１ ０．００１

　 绝缘电阻测试仪 ３１４１ 台班 ０．００１ ０．００１

·１３１·



七、　 电力电缆头安装
１．　 １０ｋＶ 热（冷）缩式电缆中间头

工作内容：定位、量尺寸、锯断、剥切清洗、内屏蔽层处理、焊接地线、套热缩管、压接线端子、加热成形、安装等。
单位：个　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃１３１ ２⁃４⁃１３２ ２⁃４⁃１３３ ２⁃４⁃１３４ ２⁃４⁃１３５ ２⁃４⁃１３６

项 目

电缆截面（ｍｍ２）

≤３５ ≤５０ ≤７０ ≤１２０ ≤２４０ ≤４００

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 １．０１９ １．２０２ １．３８６ １．５７３ ２．００７ ２．８１２

材

料

　 聚四氟乙烯带 ｋｇ ０．１８４ ０．２２５ ０．２６６ ０．３０７ ０．４３０ ０．６１４

　 三色塑料带 ２０ｍｍ×４０ｍ ｍ ０．３０７ ０．３６８ ０．４３０ ０．４９１ ０．６１４ ０．９２１

　 白布 ｋｇ ０．３６８ ０．４４２ ０．５１６ ０．５９０ ０．９５８ １．１０５

　 焊锡膏 ｋｇ ０．００７ ０．０１０ ０．０１２ ０．０１５ ０．０２９ ０．０３７

　 焊锡丝 综合 ｋｇ ０．０３７ ０．０４９ ０．０６１ ０．０７４ ０．１４７ ０．１８４

　 沥青绝缘漆 ｋｇ ０．７３７ ０．８３５ ０．９３３ １．０３２ １．３２７ １．７６９

　 汽油 综合 ｋｇ ０．４４２ ０．４９１ ０．５４０ ０．５９０ ０．７３７ ０．８８４

　 电力复合脂 一级 ｋｇ ０．０２２ ０．０２７ ０．０３２ ０．０３７ ０．０５９ ０．０７４

　 电气绝缘胶带 １８ｍｍ×１０ｍ×０．１３ｍｍ 卷 ０．２１５ ０．２９５ ０．３５６ ０．４６１ ０．７４３ １．１５５

　 镀锡裸铜软绞线 ＴＪＲＸ １６ｍｍ２ ｋｇ ０．１５４ ０．１５４ ０．１８４ ０．１８４ ０．２１５ ０．３０７

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

　 电缆中间头 个 （１．０２０） （１．０２０） （１．０２０） （１．０２０） （１．０２０） （１．０２０）

·２３１·



２．　 １ｋＶ 干包式铜芯电力电缆终端头
工作内容：定位、量尺寸、锯断、剥保护层及绝缘层、清洗、包缠绝缘、压接线管及接线端子、安装、接线等。 单位：个　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃１３７ ２⁃４⁃１３８ ２⁃４⁃１３９ ２⁃４⁃１４０

项 目

电缆截面（ｍｍ２）

≤１０ ≤２５ ≤５０ ≤７０

名 称 单位 消 耗 量

人
工

　 综合工日 工日 ０．１５１ ０．２８５ ０．４２６ ０．４９９

材

料

　 三色塑料带 ２０ｍｍ×４０ｍ ｍ ０．０６７ ０．１０７ ０．２０７ ０．２９５

　 白布 ｋｇ ０．１７０ ０．２７５ ０．３７４ ０．４４２

　 焊锡膏 ｋｇ ０．００６ ０．００９ ０．０１４ ０．０１７

　 焊锡丝 综合 ｋｇ ０．０２９ ０．４５９ ０．０６８ ０．０８５

　 汽油 综合 ｋｇ ０．１７０ ０．２７５ ０．３２３ ０．３４０

　 电力复合脂 一级 ｋｇ ０．０１８ ０．０２７ ０．０３７ ０．０４４

　 固定卡子 ϕ９０ 个 ０．９８１ １．５７６ ２．０６０ ２．０６０

　 电气绝缘胶带 １８ｍｍ×１０ｍ×０．１３ｍｍ 卷 ０．１７０ ０．２３０ ０．２５５ ０．２５５

　 镀锡裸铜软绞线 ＴＪＲＸ １６ｍｍ２ ｋｇ ０．１０２ ０．１５３ ０．２３５ ０．２１５

　 铜接线端子 ＤＴ－１０ 个 ３．７６０ —　 —　 —　

　 塑料手套 ＳＴ 型 个 ０．８９３ １．０５０ １．０５０ １．０５０

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

　 铜接线端子 ＤＴ－２５ 个 —　 ３．７６０ —　 —　

　 铜接线端子 ＤＴ－５０ 个 —　 —　 ３．７６０ —　

　 铜接线端子 ＤＴ－７０ 个 —　 —　 —　 ３．７６０

　 铜接线端子 ＤＴ－１２０ 个 —　 —　 —　 —　

　 铜接线端子 ＤＴ－２４０ 个 —　 —　 —　 —　

　 铜接线端子 ＤＴ－４００ 个 —　 —　 —　 —　

·３３１·



工作内容：定位、量尺寸、锯断、剥保护层及绝缘层、清洗、包缠绝缘、压接线管及接线端子、安装、接线等。 单位：个　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃１４１ ２⁃４⁃１４２ ２⁃４⁃１４３

项 目

电缆截面（ｍｍ２）

≤１２０ ≤２４０ ≤４００

名 称 单位 消 耗 量

人
工

　 综合工日 工日 ０．５７０ ０．７４８ ０．８２３

材

料

　 三色塑料带 ２０ｍｍ×４０ｍ ｍ ０．３８３ ０．５９５ ０．７６５

　 白布 ｋｇ ０．５１０ ０．８１６ ０．８９８

　 焊锡膏 ｋｇ ０．０２０ ０．０４１ ０．０４８

　 焊锡丝 综合 ｋｇ ０．１０２ ０．２０４ ０．３０６

　 汽油 综合 ｋｇ ０．３５７ ０．４０８ ０．４２５

　 电力复合脂 一级 ｋｇ ０．０５１ ０．０８２ ０．０９０

　 固定卡子 ϕ９０ 个 ２．０６０ ２．０６０ ２．０６０

　 电气绝缘胶带 １８ｍｍ×１０ｍ×０．１３ｍｍ 卷 ０．３４０ ０．４２５ ０．５１０

　 镀锡裸铜软绞线 ＴＪＲＸ １６ｍｍ２ ｋｇ ０．２３８ ０．２９８ ０．３２７

　 铜接线端子 ＤＴ－１０ 个 —　 —　 —　

　 塑料手套 ＳＴ 型 个 １．０５０ １．０５０ １．０５０

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０

　 铜接线端子 ＤＴ－２５ 个 —　 —　 —　

　 铜接线端子 ＤＴ－５０ 个 —　 —　 —　

　 铜接线端子 ＤＴ－７０ 个 —　 —　 —　

　 铜接线端子 ＤＴ－１２０ 个 ３．７６０ —　 —　

　 铜接线端子 ＤＴ－２４０ 个 —　 ３．７６０ —　

　 铜接线端子 ＤＴ－４００ 个 —　 —　 ３．７６０

·４３１·



３．　 １ｋＶ 室内热（冷）缩式电缆终端头
工作内容：定位、量尺寸、锯断、剥切清洗、内屏蔽层处理、焊接地线、压接线端子、装热缩管、加热成形、安装、接线等。

单位：个　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃１４４ ２⁃４⁃１４５ ２⁃４⁃１４６ ２⁃４⁃１４７ ２⁃４⁃１４８ ２⁃４⁃１４９

项 目

电缆截面（ｍｍ２）

≤１６ ≤３５ ≤７０ ≤１２０ ≤２４０ ≤４００

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．１４２ ０．２７２ ０．４９２ ０．５６７ ０．７５５ １．０５７

材

料

　 三色塑料带 ２０ｍｍ×４０ｍ ｍ ０．２１７ ０．３２５ ０．５０６ ０．５７８ ０．７２３ １．０８４

　 白布 ｋｇ ０．１４５ ０．２３４ ０．３７６ ０．４３４ ０．６９４ ０．８６７

　 焊锡膏 ｋｇ ０．０２９ ０．０４７ ０．０５８ ０．０６１ ０．０７８ ０．０８７

　 焊锡丝 综合 ｋｇ ０．１４５ ０．２３４ ０．２８９ ０．３０３ ０．３９０ ０．４３４

　 汽油 综合 ｋｇ ０．２８９ ０．４６８ ０．６３６ ０．６９４ ０．８６７ １．１２７

　 电力复合脂 一级 ｋｇ ０．０１４ ０．０２４ ０．０３８ ０．０４３ ０．０６９ ０．０８７

　 丙酮 ｋｇ ０．２４６ ０．３９０ ０．６０７ ０．６９４ ０．８６７ １．２１４

　 固定卡子 ϕ９０ 个 １．４８８ １．４８８ ２．０６０ ２．０６０ ２．０６０ ２．０６０

　 电气绝缘胶带 １８ｍｍ×１０ｍ×０．１３ｍｍ 卷 ０．１４５ ０．１９５ ０．４１９ ０．５２０ ０．８６７ １．３４４

　 镀锡裸铜软绞线 ＴＪＲＸ １６ｍｍ２ ｋｇ ０．０８７ ０．１３０ ０．１４５ ０．２１７ ０．２５３ ０．３６１

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

　 电缆终端头 个 （１．０２０） （１．０２０） （１．０２０） （１．０２０） （１．０２０） （１．０２０）

·５３１·



４．　 １０ｋＶ 室内热（冷）缩式电缆终端头
工作内容：定位、量尺寸、锯断、剥切清洗、内屏蔽层处理、焊接地线、压接线端子、装热缩管、加热成形、安装、接线等。

单位：个　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃１５０ ２⁃４⁃１５１ ２⁃４⁃１５２ ２⁃４⁃１５３ ２⁃４⁃１５４ ２⁃４⁃１５５

项 目

电缆截面（ｍｍ２）

≤３５ ≤５０ ≤７０ ≤１２０ ≤２４０ ≤４００

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．４５２ ０．５３４ ０．６１５ ０．６９９ ０．９００ １．２６７

材

料

　 聚四氟乙烯带 ｋｇ ０．１１６ ０．１４５ ０．１７３ ０．２０２ ０．２８９ ０．３６１

　 三色塑料带 ２０ｍｍ×４０ｍ ｍ ０．３９７ ０．４９１ ０．５６４ ０．６３６ ０．７８０ １．１４９

　 白布 ｋｇ ０．２６０ ０．３１８ ０．３７６ ０．４３４ ０．６９４ ０．９５４

　 焊锡膏 ｋｇ ０．０５２ ０．０５５ ０．０５８ ０．０６１ ０．０７８ ０．０８７

　 焊锡丝 综合 ｋｇ ０．２６０ ０．２７５ ０．２８９ ０．３０３ ０．３９０ ０．４３４

　 汽油 综合 ｋｇ ０．５２０ ０．５７８ ０．６３６ ０．６９４ ０．８６７ １．１２７

　 电力复合脂 一级 ｋｇ ０．０２６ ０．０３２ ０．０３８ ０．０４３ ０．０６９ ０．０８７

　 丙酮 ｋｇ ０．４３４ ０．５２０ ０．６０７ ０．６９４ ０．８６７ １．３０１

　 固定卡子 ϕ９０ 个 １．４８８ ２．０６０ ２．０６０ ２．０６０ ２．０６０ ２．０６０

　 电气绝缘胶带 １８ｍｍ×１０ｍ×０．１３ｍｍ 卷 ０．２５３ ０．３９７ ０．４９１ ０．５９２ １．１２７ １．７７７

　 镀锡裸铜软绞线 ＴＪＲＸ １６ｍｍ２ ｋｇ ０．１４５ ０．１４５ ０．２１７ ０．２１７ ０．２５３ ０．３６１

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

　 电缆终端头 个 （１．０２０） （１．０２０） （１．０２０） （１．０２０） （１．０２０） （１．０２０）

·６３１·



５．　 １０ｋＶ 室外热（冷）缩式电缆终端头
工作内容：定位、量尺寸、锯断、剥切清洗、内屏蔽层处理、焊接地线、套热缩管、压接线端子、装终端盒、配料浇注、安装、接

线等。 单位：个　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃１５６ ２⁃４⁃１５７ ２⁃４⁃１５８ ２⁃４⁃１５９ ２⁃４⁃１６０ ２⁃４⁃１６１

项 目

电缆截面（ｍｍ２）

≤３５ ≤５０ ≤７０ ≤１２０ ≤２４０ ≤４００

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 １．２７９ １．４７６ １．６７４ １．８７０ ２．２７３ ２．９４７

材

料

　 聚四氟乙烯带 ｋｇ ０．１２９ ０．１６２ ０．１９４ ０．２２６ ０．３２３ ０．４０４

　 三色塑料带 ２０ｍｍ×４０ｍ ｍ ０．０４０ ０．０４８ ０．０５７ ０．０６５ ０．０８１ ０．１２１

　 白布 ｋｇ ０．４８５ ０．５８１ ０．６７８ ０．７７５ ０．９６９ １．２６０

　 焊锡膏 ｋｇ ０．０１０ ０．０１３ ０．０１６ ０．０１９ ０．０３９ ０．０４８

　 焊锡丝 综合 ｋｇ ０．０４８ ０．０６５ ０．０８１ ０．０９７ ０．１９４ ０．２４２

　 汽油 综合 ｋｇ ０．７７５ ０．８５６ ０．９３７ １．０１７ １．１６３ １．４５４

　 电力复合脂 一级 ｋｇ ０．０２９ ０．０３６ ０．０４２ ０．０４８ ０．０７８ ０．０９７

　 固定卡子 ϕ９０ 个 １．６６３ ２．０６０ ２．０６０ ２．０６０ ２．０６０ ２．０６０

　 电气绝缘胶带 １８ｍｍ×１０ｍ×０．１３ｍｍ 卷 ０．２０２ ０．２８３ ０．３６３ ０．４８５ ０．８２８ １．２５２

　 镀锡裸铜软绞线 ＴＪＲＸ １６ｍｍ２ ｋｇ ０．１６２ ０．１６２ ０．２０２ ０．２０２ ０．２８３ ０．４０４

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

　 电缆终端头 个 （１．０２０） （１．０２０） （１．０２０） （１．０２０） （１．０２０） （１．０２０）

·７３１·



八、　 灯光电缆头安装
１．　 热（冷）缩式灯光电缆头

工作内容：定位、量尺寸、锯断、剥切清洗、内屏蔽层处理、焊接地线、压接线端子、装热缩管、加热成形、安装、接线等。
单位：个　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃１６２ ２⁃４⁃１６３

项 目 灯光一次电缆头 灯光二次电缆头

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．１７４ ０．１２３

材

料

　 三色塑料带 ２０ｍｍ×４０ｍ ｍ ０．３２５ ０．３２５

　 白布 ｋｇ ０．２３４ ０．２３４

　 焊锡膏 ｋｇ ０．０４７ ０．０４７

　 焊锡丝 综合 ｋｇ ０．２３４ ０．２３４

　 汽油 综合 ｋｇ ０．４６８ ０．４６８

　 电力复合脂 一级 ｋｇ ０．０２４ ０．０２４

　 丙酮 ｋｇ ０．３９０ ０．３９０

　 固定卡子 ϕ９０ 个 １．４８８ １．４８８

　 电气绝缘胶带 １８ｍｍ×１０ｍ×０．１３ｍｍ 卷 ０．１９５ ０．１９５

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０

　 灯光电缆头 个 （１．０２０） （１．０２０）

　 接地铜编织线 ｍ １．０００ １．０００

·８３１·



２．　 浇注式灯光电缆头
工作内容：定位、量尺寸、锯断、剥切清洗、焊接地线、压接线端子、装终端盒、配料浇注等。 单位：个　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃１６４ ２⁃４⁃１６５

项 目 灯光一次电缆头 灯光二次电缆头

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．２２８ ０．１７９

材

料

　 白布 ｋｇ ０．６５３ ０．４９０

　 焊锡膏 ｋｇ ０．０１６ ０．０１１

　 焊锡丝 综合 ｋｇ ０．０８２ ０．０５５

　 沥青绝缘漆 ｋｇ ５．７１２ ４．０８０

　 汽油 综合 ｋｇ ０．６５３ ０．４９０

　 电力复合脂 一级 ｋｇ ０．０４１ ０．０２４

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０

　 灯光电缆头 个 （１．０２０） （１．０２０）

　 环氧树脂 ｋｇ ２．５００ ２．５００

　 接地铜编织线 ｍ １．０００ １．０００

·９３１·



九、　 控制电缆敷设
１．　 控制电缆埋地敷设

工作内容：开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、收线盘、测量绝缘电阻、临时封头、挂标牌等。 单位：ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃１６６ ２⁃４⁃１６７ ２⁃４⁃１６８ ２⁃４⁃１６９ ２⁃４⁃１７０ ２⁃４⁃１７１

项 目

控制电缆截面（ｍｍ２ 以内）

０．７５ １

电缆（芯以内）

１０ ３７ ４８ １０ ３０ ３７

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．０１４ ０．０１９ ０．０２４ ０．０１４ ０．０２４ ０．０２４

材

料

　 电缆 ｍ （１．０１５） （１．０１５） （１．０１５） （１．０１５） （１．０１５） （１．０１５）

　 标志牌 个 ０．０６０ ０．０６０ ０．０６０ ０．０６０ ０．０６０ ０．０６０

　 自粘性塑料带 ２０ｍｍ×２０ｍ 卷 ０．００１ ０．００２ ０．００３ ０．００１ ０．００２ ０．００３

　 钢锯条 条 ０．００９ ０．００９ ０．００９ ０．００９ ０．００９ ０．００９

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

机

械

　 汽车式起重机 ８ｔ 台班 ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１

　 载重汽车 ４ｔ 台班 ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１

　 绝缘电阻测试仪 ３１４１ 台班 ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１

·０４１·



工作内容：开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、收线盘、测量绝缘电阻、临时封头、挂标牌等。 单位：ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃１７２ ２⁃４⁃１７３ ２⁃４⁃１７４ ２⁃４⁃１７５ ２⁃４⁃１７６ ２⁃４⁃１７７

项 目

控制电缆截面（ｍｍ２ 以内）

１．５ ２．５

电缆（芯以内）

８ ２４ ３７ ６ ２４ ３７

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．０１４ ０．０１９ ０．０２４ ０．０１３ ０．０１９ ０．０２４

材

料

　 电缆 ｍ （１．０１５） （１．０１５） （１．０１５） （１．０１５） （１．０１５） （１．０１５）

　 标志牌 个 ０．０６０ ０．０６０ ０．０６０ ０．０６０ ０．０６０ ０．０６０

　 自粘性塑料带 ２０ｍｍ×２０ｍ 卷 ０．００１ ０．００２ ０．００３ ０．００１ ０．００３ ０．００４

　 钢锯条 条 ０．００９ ０．００９ ０．００９ ０．００９ ０．００９ ０．００９

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

机

械

　 汽车式起重机 ８ｔ 台班 ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１

　 载重汽车 ４ｔ 台班 ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１

　 绝缘电阻测试仪 ３１４１ 台班 ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１

·１４１·



工作内容：开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、收线盘、测量绝缘电阻、临时封头、挂标牌等。 单位：ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃１７８ ２⁃４⁃１７９ ２⁃４⁃１８０ ２⁃４⁃１８１ ２⁃４⁃１８２ ２⁃４⁃１８３

项 目

控制电缆截面（ｍｍ２ 以内）

４ ６

电缆（芯以内）

４ １０ １６ ４ ８ １０

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．０１３ ０．０２１ ０．０２７ ０．０１３ ０．０１７ ０．０２１

材

料

　 电缆 ｍ （１．０１５） （１．０１５） （１．０１５） （１．０１５） （１．０１５） （１．０１５）

　 标志牌 个 ０．０６０ ０．０６０ ０．０６０ ０．０６０ ０．０６０ ０．０６０

　 自粘性塑料带 ２０ｍｍ×２０ｍ 卷 ０．００１ ０．００３ ０．００４ ０．００１ ０．００２ ０．００２

　 钢锯条 条 ０．００９ ０．００９ ０．００９ ０．００９ ０．００９ ０．００９

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

机

械

　 汽车式起重机 ８ｔ 台班 ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１

　 载重汽车 ４ｔ 台班 ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１

　 绝缘电阻测试仪 ３１４１ 台班 ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１

·２４１·



２．　 控制电缆沿桥架线槽敷设
工作内容：开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、收线盘、卡固、测量绝缘电阻、临时封头、挂标牌等。 单位：ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃１８４ ２⁃４⁃１８５ ２⁃４⁃１８６ ２⁃４⁃１８７ ２⁃４⁃１８８ ２⁃４⁃１８９

项 目

控制电缆截面（ｍｍ２ 以内）

０．７５ １

电缆（芯以内）

１０ ３７ ４８ １０ ３０ ３７

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．０１４ ０．０２４ ０．０２７ ０．０１４ ０．０２４ ０．０２５

材

料

　 电缆 ｍ （１．０１５） （１．０１５） （１．０１５） （１．０１５） （１．０１５） （１．０１５）

　 镀锌带母螺栓 Ｍ８×（１６～２５） 套 ０．２０４ ０．２０４ ０．２０４ ０．２０４ ０．２０４ ０．２０４

　 镀锌弹簧垫圈 Ｍ８ 个 ０．２０４ ０．２０４ ０．２０４ ０．２０４ ０．２０４ ０．２０４

　 镀锌垫圈 Ｍ８ 个 ０．４０８ ０．４０８ ０．４０８ ０．４０８ ０．４０８ ０．４０８

　 镀锌电缆卡子 ２×３５ 个 ０．１０３ ０．１０３ ０．１０３ ０．１０３ ０．１０３ ０．１０３

　 标志牌 个 ０．００７ ０．００７ ０．００７ ０．００７ ０．００７ ０．００７

　 橡胶垫 δ２ ｍ２ ０．００３ ０．００３ ０．００３ ０．００３ ０．００３ ０．００３

　 自粘性塑料带 ２０ｍｍ×２０ｍ 卷 ０．００１ ０．００２ ０．００３ ０．００１ ０．００２ ０．００３

　 钢锯条 条 ０．００９ ０．００９ ０．００９ ０．００９ ０．００９ ０．００９

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

机

械

　 汽车式起重机 ８ｔ 台班 ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１

　 载重汽车 ４ｔ 台班 ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１

　 绝缘电阻测试仪 ３１４１ 台班 ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１

·３４１·



工作内容：开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、收线盘、卡固、测量绝缘电阻、临时封头、挂标牌等。 单位：ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃１９０ ２⁃４⁃１９１ ２⁃４⁃１９２ ２⁃４⁃１９３ ２⁃４⁃１９４ ２⁃４⁃１９５

项 目

控制电缆截面（ｍｍ２ 以内）

１．５ ２．５

电缆（芯以内）

８ ２４ ３７ ６ ２４ ３７

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．０１４ ０．０１９ ０．０２５ ０．０１４ ０．０２５ ０．０３７

材

料

　 电缆 ｍ （１．０１５） （１．０１５） （１．０１５） （１．０１５） （１．０１５） （１．０１５）

　 镀锌带母螺栓 Ｍ８×（１６～２５） 套 ０．２０４ ０．２０４ ０．２０４ ０．２０４ ０．２０４ ０．２０４

　 镀锌弹簧垫圈 Ｍ８ 个 ０．２０４ ０．２０４ ０．２０４ ０．２０４ ０．２０４ ０．２０４

　 镀锌垫圈 Ｍ８ 个 ０．４０８ ０．４０８ ０．４０８ ０．４０８ ０．４０８ ０．４０８

　 镀锌电缆卡子 ２×３５ 个 ０．１０３ ０．１０３ ０．１０３ ０．１０３ ０．１０３ ０．１０３

　 标志牌 个 ０．００７ ０．００７ ０．００７ ０．００７ ０．００７ ０．００７

　 橡胶垫 δ２ ｍ２ ０．００３ ０．００３ ０．００３ ０．００３ ０．００３ ０．００３

　 自粘性塑料带 ２０ｍｍ×２０ｍ 卷 ０．００１ ０．００２ ０．００３ ０．００１ ０．００３ ０．００４

　 钢锯条 条 ０．００９ ０．００９ ０．００９ ０．００９ ０．００９ ０．００９

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

机

械

　 汽车式起重机 ８ｔ 台班 ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１

　 载重汽车 ４ｔ 台班 ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１

　 绝缘电阻测试仪 ３１４１ 台班 ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１

·４４１·



工作内容：开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、收线盘、卡固、测量绝缘电阻、临时封头、挂标牌等。 单位：ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃１９６ ２⁃４⁃１９７ ２⁃４⁃１９８ ２⁃４⁃１９９ ２⁃４⁃２００ ２⁃４⁃２０１

项 目

控制电缆截面（ｍｍ２ 以内）

４ ６

电缆（芯以内）

４ １０ １６ ４ ８ １０

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．０１４ ０．０２５ ０．０３０ ０．０１４ ０．０１９ ０．０２５

材

料

　 电缆 ｍ （１．０１５） （１．０１５） （１．０１５） （１．０１５） （１．０１５） （１．０１５）

　 镀锌带母螺栓 Ｍ８×（１６～２５） 套 ０．２０４ ０．２０４ ０．２０４ ０．２０４ ０．２０４ ０．２０４

　 镀锌弹簧垫圈 Ｍ８ 个 ０．２０４ ０．２０４ ０．２０４ ０．２０４ ０．２０４ ０．２０４

　 镀锌垫圈 Ｍ８ 个 ０．４０８ ０．４０８ ０．４０８ ０．４０８ ０．４０８ ０．４０８

　 镀锌电缆卡子 ２×３５ 个 ０．１０３ ０．１０３ ０．１０３ ０．１０３ ０．１０３ ０．１０３

　 标志牌 个 ０．００７ ０．００７ ０．００７ ０．００７ ０．００７ ０．００７

　 橡胶垫 δ２ ｍ２ ０．００３ ０．００３ ０．００３ ０．００３ ０．００３ ０．００３

　 自粘性塑料带 ２０ｍｍ×２０ｍ 卷 ０．００１ ０．００３ ０．００４ ０．００１ ０．００２ ０．００２

　 钢锯条 条 ０．００９ ０．００９ ０．００９ ０．００９ ０．００９ ０．００９

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

机

械

　 汽车式起重机 ８ｔ 台班 ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１

　 载重汽车 ４ｔ 台班 ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１

　 绝缘电阻测试仪 ３１４１ 台班 ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１

·５４１·



３．　 控制电缆沿沟内支架敷设
工作内容：开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、收线盘、转弯处卡固、测量绝缘电阻、临时封头、挂标牌等。 单位：ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃２０２ ２⁃４⁃２０３ ２⁃４⁃２０４ ２⁃４⁃２０５ ２⁃４⁃２０６ ２⁃４⁃２０７

项 目

控制电缆截面（ｍｍ２ 以内）

０．７５ １

电缆（芯以内）

１０ ３７ ４８ １０ ３０ ３７

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．０１４ ０．０２１ ０．０２４ ０．０１４ ０．０２４ ０．０２４

材

料

　 电缆 ｍ （１．０１５） （１．０１５） （１．０１５） （１．０１５） （１．０１５） （１．０１５）

　 镀锌带母螺栓 Ｍ８×（１６～２５） 套 ０．１２８ ０．１２８ ０．１２８ ０．１２８ ０．１２８ ０．１２８

　 镀锌弹簧垫圈 Ｍ８ 个 ０．１２８ ０．１２８ ０．１２８ ０．１２８ ０．１２８ ０．１２８

　 镀锌垫圈 Ｍ８ 个 ０．２５５ ０．２５５ ０．２５５ ０．２５５ ０．２５５ ０．２５５

　 镀锌电缆卡子 ２×３５ 个 ０．０６４ ０．０６４ ０．０６４ ０．０６４ ０．０６４ ０．０６４

　 标志牌 个 ０．０６０ ０．０６０ ０．０６０ ０．０６０ ０．０６０ ０．０６０

　 橡胶垫 δ２ ｍ２ ０．００３ ０．００３ ０．００３ ０．００３ ０．００３ ０．００３

　 自粘性塑料带 ２０ｍｍ×２０ｍ 卷 ０．００１ ０．００２ ０．００３ ０．００１ ０．００２ ０．００３

　 钢锯条 条 ０．００９ ０．００９ ０．００９ ０．００９ ０．００９ ０．００９

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

机

械

　 汽车式起重机 ８ｔ 台班 ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１

　 载重汽车 ４ｔ 台班 ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１

　 绝缘电阻测试仪 ３１４１ 台班 ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１

·６４１·



工作内容：开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、收线盘、转弯处卡固、测量绝缘电阻、临时封头、挂标牌等。 单位：ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃２０８ ２⁃４⁃２０９ ２⁃４⁃２１０ ２⁃４⁃２１１ ２⁃４⁃２１２ ２⁃４⁃２１３

项 目

控制电缆截面（ｍｍ２ 以内）

１．５ ２．５

电缆（芯以内）

８ ２４ ３７ ６ ２４ ３７

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．０１４ ０．０１９ ０．０２５ ０．０１４ ０．０２５ ０．０３７

材

料

　 电缆 ｍ （１．０１５） （１．０１５） （１．０１５） （１．０１５） （１．０１５） （１．０１５）

　 镀锌带母螺栓 Ｍ８×（１６～２５） 套 ０．１２８ ０．１２８ ０．１２８ ０．１２８ ０．１２８ ０．１２８

　 镀锌弹簧垫圈 Ｍ８ 个 ０．１２８ ０．１２８ ０．１２８ ０．１２８ ０．１２８ ０．１２８

　 镀锌垫圈 Ｍ８ 个 ０．２５５ ０．２５５ ０．２５５ ０．２５５ ０．２５５ ０．２５５

　 镀锌电缆卡子 ２×３５ 个 ０．０６４ ０．０６４ ０．０６４ ０．０６４ ０．０６４ ０．０６４

　 标志牌 个 ０．０６０ ０．０６０ ０．０６０ ０．０６０ ０．０６０ ０．０６０

　 橡胶垫 δ２ ｍ２ ０．００３ ０．００３ ０．００３ ０．００３ ０．００３ ０．００３

　 自粘性塑料带 ２０ｍｍ×２０ｍ 卷 ０．００１ ０．００２ ０．００３ ０．００１ ０．００３ ０．００４

　 钢锯条 条 ０．００９ ０．００９ ０．００９ ０．００９ ０．００９ ０．００９

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

机

械

　 汽车式起重机 ８ｔ 台班 ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１

　 载重汽车 ４ｔ 台班 ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１

　 绝缘电阻测试仪 ３１４１ 台班 ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１

·７４１·



工作内容：开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、收线盘、转弯处卡固、测量绝缘电阻、临时封头、挂标牌等。 单位：ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃２１４ ２⁃４⁃２１５ ２⁃４⁃２１６ ２⁃４⁃２１７ ２⁃４⁃２１８ ２⁃４⁃２１９

项 目

控制电缆截面（ｍｍ２ 以内）

４ ６

电缆（芯以内）

４ １０ １６ ４ ８ １０

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．０１４ ０．０２５ ０．０３０ ０．０１４ ０．０１９ ０．０２５

材

料

　 电缆 ｍ （１．０１５） （１．０１５） （１．０１５） （１．０１５） （１．０１５） （１．０１５）

　 镀锌带母螺栓 Ｍ８×（１６～２５） 套 ０．１２８ ０．１２８ ０．１２８ ０．１２８ ０．１２８ ０．１２８

　 镀锌弹簧垫圈 Ｍ８ 个 ０．１２８ ０．１２８ ０．１２８ ０．１２８ ０．１２８ ０．１２８

　 镀锌垫圈 Ｍ８ 个 ０．２５５ ０．２５５ ０．２５５ ０．２５５ ０．２５５ ０．２５５

　 镀锌电缆卡子 ２×３５ 个 ０．０６４ ０．０６４ ０．０６４ ０．０６４ ０．０６４ ０．０６４

　 标志牌 个 ０．０６０ ０．０６０ ０．０６０ ０．０６０ ０．０６０ ０．０６０

　 橡胶垫 δ２ ｍ２ ０．００３ ０．００３ ０．００３ ０．００３ ０．００３ ０．００３

　 自粘性塑料带 ２０ｍｍ×２０ｍ 卷 ０．００１ ０．００３ ０．００４ ０．００１ ０．００２ ０．００２

　 钢锯条 条 ０．００９ ０．００９ ０．００９ ０．００９ ０．００９ ０．００９

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

机

械

　 汽车式起重机 ８ｔ 台班 ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１

　 载重汽车 ４ｔ 台班 ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１

　 绝缘电阻测试仪 ３１４１ 台班 ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１

·８４１·



４．　 控制电缆穿管敷设
工作内容：开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、收线盘、测量绝缘电阻、临时封头、挂标牌等。 单位：ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃２２０ ２⁃４⁃２２１ ２⁃４⁃２２２ ２⁃４⁃２２３ ２⁃４⁃２２４ ２⁃４⁃２２５

项 目

控制电缆截面（ｍｍ２ 以内）

０．７５ １

电缆（芯以内）

１０ ３７ ４８ １０ ３０ ３７

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．０１４ ０．０２１ ０．０２４ ０．０１４ ０．０２４ ０．０２４

材

料

　 电缆 ｍ （１．０１５） （１．０１５） （１．０１５） （１．０１５） （１．０１５） （１．０１５）

　 标志牌 个 ０．０５０ ０．０５０ ０．０５０ ０．０５０ ０．０５０ ０．０５０

　 自粘性塑料带 ２０ｍｍ×２０ｍ 卷 ０．００１ ０．００２ ０．００３ ０．００１ ０．００２ ０．００３

　 钢锯条 条 ０．００９ ０．００９ ０．００９ ０．００９ ０．００９ ０．００９

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

机

械

　 汽车式起重机 ８ｔ 台班 ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１

　 载重汽车 ４ｔ 台班 ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１

　 绝缘电阻测试仪 ３１４１ 台班 ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１

·９４１·



工作内容：开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、收线盘、测量绝缘电阻、临时封头、挂标牌等。 单位：ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃２２６ ２⁃４⁃２２７ ２⁃４⁃２２８ ２⁃４⁃２２９ ２⁃４⁃２３０ ２⁃４⁃２３１

项 目

控制电缆截面（ｍｍ２ 以内）

１．５ ２．５

电缆（芯以内）

８ ２４ ３７ ６ ２４ ３７

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．０１４ ０．０１９ ０．０２４ ０．０１３ ０．０２１ ０．０３２

材

料

　 电缆 ｍ （１．０１５） （１．０１５） （１．０１５） （１．０１５） （１．０１５） （１．０１５）

　 标志牌 个 ０．０５０ ０．０５０ ０．０５０ ０．０５０ ０．０５０ ０．０５０

　 自粘性塑料带 ２０ｍｍ×２０ｍ 卷 ０．００１ ０．００２ ０．００３ ０．００１ ０．００３ ０．００４

　 钢锯条 条 ０．００９ ０．００９ ０．００９ ０．００９ ０．００９ ０．００９

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

机

械

　 汽车式起重机 ８ｔ 台班 ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１

　 载重汽车 ４ｔ 台班 ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１

　 绝缘电阻测试仪 ３１４１ 台班 ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１

·０５１·



工作内容：开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、收线盘、测量绝缘电阻、临时封头、挂标牌等。 单位：ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃２３２ ２⁃４⁃２３３ ２⁃４⁃２３４ ２⁃４⁃２３５ ２⁃４⁃２３６ ２⁃４⁃２３７

项 目

控制电缆截面（ｍｍ２ 以内）

４ ６

电缆（芯以内）

４ １０ １６ ４ ８ １０

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．０１３ ０．０２１ ０．０２７ ０．０１３ ０．０１７ ０．０２１

材

料

　 电缆 ｍ （１．０１５） （１．０１５） （１．０１５） （１．０１５） （１．０１５） （１．０１５）

　 标志牌 个 ０．０５０ ０．０５０ ０．０５０ ０．０５０ ０．０５０ ０．０５０

　 自粘性塑料带 ２０ｍｍ×２０ｍ 卷 ０．００１ ０．００３ ０．００４ ０．００１ ０．００２ ０．００２

　 钢锯条 条 ０．００９ ０．００９ ０．００９ ０．００９ ０．００９ ０．００９

　 其他材料费 占材料费 ％ ０．５０ ０．５０ ０．５０ ０．５０ ０．５０ ０．５０

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

机

械

　 汽车式起重机 ８ｔ 台班 ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１

　 载重汽车 ４ｔ 台班 ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１

　 绝缘电阻测试仪 ３１４１ 台班 ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１

·１５１·



十、　 控制电缆头制作安装
工作内容：定位、量尺寸、锯断、剥切、测量绝缘电阻、装套管、包扎、安装固定、校线等。 单位：个　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃２３８ ２⁃４⁃２３９ ２⁃４⁃２４０ ２⁃４⁃２４１ ２⁃４⁃２４２

项 目

芯以内

７ １４ ２４ ３７ ４８

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．１４５ ０．１９０ ０．２７４ ０．３８０ ０．４９４

材

料

　 电缆终端头 个 （１．０５０） （１．０５０） （１．０５０） （１．０５０） （１．０５０）

　 铜芯塑料绝缘软电线 ＢＶＲ－１６ｍｍ２ ｍ １．０００ １．０００ １．０００ １．０００ １．０００

　 铜接线端子 ＤＴ－１６ 个 １．０１５ １．０１５ １．０１５ １．０１５ １．０１５

　 终端头卡子 个 １．０３０ １．０３０ １．０３０ １．０３０ １．０３０

　 镀锌带母螺栓 Ｍ１０×（２０～３５） 套 ３．０６０ ３．０６０ ３．０６０ ３．０６０ ３．０６０

　 镀锌弹簧垫圈 Ｍ１０ 个 ３．０６０ ３．０６０ ３．０６０ ３．０６０ ３．０６０

　 镀锌垫圈 Ｍ１０ 个 ６．１２０ ６．１２０ ６．１２０ ６．１２０ ６．１２０

　 标志牌 个 １．０２０ １．０２０ １．０２０ １．０２０ １．０２０

　 端子号牌 个 ５．０００ １２．０００ ２１．０００ ３２．０００ ４１．０００

　 塑料软管 Ｄｅ５ ｍ ７．０００ １４．０００ ２４．０００ ３７．０００ ４８．０００

　 塑料带 ２０ｍｍ×４０ｍ 卷 ０．０３０ ０．０４０ ０．０５０ ０．０６０ ０．０７０

　 焊锡膏 ｋｇ ０．０２０ ０．０３０ ０．０３０ ０．０４０ ０．０５０

　 自粘性橡胶带 ２５ｍｍ×２０ｍ 卷 ０．２００ ０．４００ ０．６００ ０．８００ ０．９００

　 焊锡丝 综合 ｋｇ ０．１００ ０．１５０ ０．１７０ ０．１９０ ０．２４０

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

机

械
　 绝缘电阻测试仪 ３１４１ 台班 ０．０２５ ０．０２５ ０．０２５ ０．０２５ ０．０２５

·２５１·



十一、　 电缆防火设施安装
工作内容：清扫、堵洞、安装防火隔板、防火涂料、清理现场等。

清扫、堵洞、安装防火槽盒（隔板）、防火涂料、防火包、防火带、清理现场等。 单位：见表　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃２４３ ２⁃４⁃２４４ ２⁃４⁃２４５

项 目 防火隔板安装 防火堵料 防火涂料

计 量 单 位 ｍ２ ｔ ｋｇ

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．８４４ ３６．９７９ ０．１８４

材

料

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０

　 防火隔板 ｍ２ （１．０８０） — 　 — 　

　 钢锯条 条 １．７００ —　 —　

　 防火堵料 ｔ — 　 （１．０８０） — 　

　 镀锌铁丝 综合 ｋｇ —　 ５．１００ —　

　 板枋材 ｍ３ —　 ０．１２８ —　

　 水 ｔ —　 ０．１７０ —　

　 防火涂料 ｋｇ — 　 — 　 （１．０８０）

　 汽油 综合 ｋｇ —　 —　 ０．２９８

·３５１·



十二、　 电缆分支箱安装
工作内容：开箱、清扫、检查、测位、划线、本体安装、接地等。 单位：台　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃２４６ ２⁃４⁃２４７ ２⁃４⁃２４８

项 目

高压电缆分支箱（回路）

６ ８ １０

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ２．０４３ ２．４８０ ２．９１９

材

料

　 镀锌铁丝 综合 ｋｇ ０．３８３ ０．３８３ ０．３９１

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０

　 平垫铁 综合 ｋｇ ０．２５５ ０．２５５ ０．２５５

　 电焊条 ｋｇ ０．１２８ ０．１２８ ０．１２８

　 调和漆 ｋｇ ０．０５５ ０．０５５ ０．０５５

　 软铜绞线 ＴＪＲ ７ ／ １．３３ ｋｇ ０．０４２ ０．０４２ ０．０４１

　 自粘性橡胶带 ２５ｍｍ×２０ｍ 卷 １０．０９２ １０．０９２ １０．０９２

机

械

　 载重汽车 ４ｔ 台班 ０．０６０ ０．０６０ ０．０６０

　 直流弧焊机 ２０ｋＶ·Ａ 台班 ０．０１６ ０．０１６ ０．０１６

·４５１·



十三、　 配管敷设
１．　 套接紧定式镀锌钢导管（ＪＤＧ）敷设

（１） 　 明配
工作内容：测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、配管、接地、穿引线。 单位：１０ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃２４９ ２⁃４⁃２５０ ２⁃４⁃２５１ ２⁃４⁃２５２

项 目

外径（ｍｍ）

２０ ３２ ４０ ５０

名 称 单位 消 耗 量

人
工

　 综合工日 工日 ０．７３４ ０．７９０ ０．８３０ ０．８８１

材

料

　 ＪＤＧ 管 ｍ （１０．３００） （１０．３００） （１０．３００） （１０．３００）

　 镀锌铁丝 ϕ１．２～２．２ ｋｇ ０．０４０ ０．０４０ ０．０４０ ０．０４０

　 木螺钉 ｄ４×６５ １０ 个 ２．９１３ １．７３２ ０．６９１ ０．６９１

　 塑料胀管 ϕ６～８ 个 ３０．８３１ １８．２７８ ７．２６７ ７．２６７

　 铜芯塑料绝缘软电线 ＢＶＲ－４ｍｍ２ ｍ ２．０３２ ２．８７８ ３．７６４ ４．５３５

　 镀锌电线管塑料护口 ＤＮ１５～２０ 个 ４．１２４ —　 —　 —　

　 镀锌电线管卡子 ２０ 个 １４．４３４ —　 —　 —　

　 镀锌地线夹 ２０ 套 ８．２４８ —　 —　 —　

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

　 镀锌电线管塑料护口 ＤＮ２５～３２ 个 —　 １．５５２ —　 —　

　 镀锌电线管卡子 ３２ 个 —　 ８．５５９ —　 —　

　 镀锌地线夹 ３２ 套 —　 ８．２４８ —　 —　

　 镀锌电线管塑料护口 ＤＮ４０～５０ 个 —　 —　 １．５５２ １．５５２

　 镀锌电线管卡子 ４０ 个 —　 —　 ６．７９７ —　

　 镀锌地线夹 ４０ 套 —　 —　 ８．２４８ —　

　 镀锌电线管卡子 ５０ 个 —　 —　 —　 ６．７９７

　 镀锌地线夹 ５０ 套 —　 —　 —　 ８．２４８

机
械

　 管子切断套丝机 １５９ｍｍ 台班 —　 —　 —　 ０．０１１

·５５１·



（２） 　 砖、混凝土结构暗配
工作内容：测位、划线、打眼、沟槽修整、锯管、配管、接地、穿引线。 单位：１０ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃２５３ ２⁃４⁃２５４ ２⁃４⁃２５５ ２⁃４⁃２５６

项 目

外径（ｍｍ）

２０ ３２ ４０ ５０

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．３２７ ０．４９６ ０．６４３ ０．６８３

材

料

　 ＪＤＧ 管 ｍ （１０．３００） （１０．３００） （１０．３００） （１０．３００）

　 镀锌铁丝 ϕ１．２～２．２ ｋｇ ０．０６０ ０．０５０ ０．０５０ ０．０６０

　 铜芯塑料绝缘软电线 ＢＶＲ－４ｍｍ２ ｍ ２．０３２ ２．８７８ ３．７６４ ４．５３５

　 镀锌电线管塑料护口 ＤＮ１５～２０ 个 ４．１２４ —　 —　 —　

　 镀锌地线夹 ２０ 套 ８．２４８ —　 —　 —　

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

　 镀锌电线管塑料护口 ＤＮ２５～３２ 个 —　 １．５５２ —　 —　

　 镀锌地线夹 ３２ 套 —　 ８．２４８ —　 —　

　 镀锌电线管塑料护口 ＤＮ４０～５０ 个 —　 —　 １．５５２ １．５５２

　 镀锌地线夹 ４０ 套 —　 —　 ８．２４８ —　

　 镀锌地线夹 ５０ 套 —　 —　 —　 ８．２４８

机

械
　 管子切断套丝机 １５９ｍｍ 台班 —　 —　 —　 ０．０１１

·６５１·



（３） 　 钢结构支架配管
工作内容：测位、划线、上卡子、安装支架、锯管、配管、接地、穿引线、固定。 单位：１０ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃２５７ ２⁃４⁃２５８ ２⁃４⁃２５９ ２⁃４⁃２６０

项 目

外径（ｍｍ）

２０ ３２ ４０ ５０

名 称 单位 消 耗 量

人
工

　 综合工日 工日 ０．４８２ ０．６９８ ０．７９７ ０．８６７

材

料

　 ＪＤＧ 管 ｍ （１０．３００） （１０．３００） （１０．３００） （１０．３００）

　 镀锌铁丝 ϕ１．２～２．２ ｋｇ ０．０４０ ０．０４０ ０．０４０ ０．０４０

　 半圆头螺钉 Ｍ６～８×１２～３０ １０ 套 ２．４５２ １．６９２ １．３５１ １．３５１

　 铜芯塑料绝缘软电线 ＢＶＲ－４ｍｍ２ ｍ ２．０３２ ２．８７８ ３．７６４ ４．５３５

　 镀锌电线管塑料护口 ＤＮ１５～２０ 个 ４．１２４ —　 —　 —　

　 镀锌电线管卡子 ２０ 个 １２．３７２ —　 —　 —　

　 镀锌地线夹 ２０ 套 ８．２４８ —　 —　 —　

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

　 镀锌电线管塑料护口 ＤＮ２５～３２ 个 —　 １．５５２ —　 —　

　 镀锌电线管卡子 ３２ 个 —　 ８．５５９ —　 —　

　 镀锌地线夹 ３２ 套 —　 ８．２４８ —　 —　

　 镀锌电线管塑料护口 ＤＮ４０～５０ 个 —　 —　 １．５５２ １．５５２

　 镀锌电线管卡子 ４０ 个 —　 —　 ６．８０７ —　

　 镀锌地线夹 ４０ 套 —　 —　 ８．２４８ —　

　 镀锌电线管卡子 ５０ 个 —　 —　 —　 ６．８０７

　 镀锌地线夹 ５０ 套 —　 —　 —　 ８．２４８

机
械

　 管子切断套丝机 １５９ｍｍ 台班 —　 —　 —　 ０．０１１

·７５１·



（４） 　 钢索配管
工作内容：测位、划线、上卡子、锯管、配管、接地、穿引线、固定。 单位：１０ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃２６１ ２⁃４⁃２６２

项 目

外径（ｍｍ）

２０ ３２

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．６９８ ０．８５３

材

料

　 ＪＤＧ 管 ｍ （１０．３００） （１０．３００）

　 镀锌铁丝 ϕ１．２～２．２ ｋｇ ０．０４０ ０．０４０

　 半圆头螺钉 Ｍ６～８×１２～３０ １０ 套 １．３３１ １．０２１

　 铜芯塑料绝缘软电线 ＢＶＲ－４ｍｍ２ ｍ ２．０３２ ２．８７８

　 镀锌电线管塑料护口 ＤＮ１５～２０ 个 ２．２５２ —　

　 镀锌电线管卡子 ２０ 个 １３．４０３ —　

　 镀锌地线夹 ２０ 套 ８．２４８ —　

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０

　 镀锌电线管塑料护口 ＤＮ２５～３２ 个 —　 １．５５２

　 镀锌电线管卡子 ３２ 个 —　 １０．３１０

　 镀锌地线夹 ３２ 套 —　 ８．２４８

·８５１·



２．　 钢管敷设
（１） 　 明配

工作内容：测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、穿引线、补漆。 单位：１０ｍ　 　
定 额 编 号 ２⁃４⁃２６３ ２⁃４⁃２６４ ２⁃４⁃２６５ ２⁃４⁃２６６ ２⁃４⁃２６７

项 目
公称直径（ｍｍ）

≤２０ ≤３２ ≤４０ ≤５０ ≤６５

名 称 单位 消 耗 量

人工 　 综合工日 工日 ０．８６１ １．０４３ １．３０９ １．３２６ ２．１１８

材

料

　 钢管 ｍ （１０．３００） （１０．３００） （１０．３００） （１０．３００） （１０．３００）

　 镀锌铁丝 ϕ１．２～２．２ ｋｇ ０．０８０ ０．０８０ ０．０８０ ０．１００ ０．１００

　 木螺钉 ｄ４×６５ １０ 个 ２．５０３ １．７３２ ０．６９１ ０．７０１ —　

　 塑料胀管 ϕ６～８ 个 ２６．４２６ １８．２７８ ７．２６７ ７．３０７ —　

　 醇酸清漆 ｋｇ ０．０３０ ０．０５０ ０．０６０ ０．１００ ０．１００

　 铅油（厚漆） ｋｇ ０．０７０ ０．１３０ ０．１５０ ０．２００ ０．２００

　 油漆溶剂油 ｋｇ ０．０６０ ０．０９０ ０．１１０ ０．１００ ０．２００

　 镀锌锁紧螺母 Ｍ２０ 个 ４．１２４ —　 —　 —　 —　

　 镀锌钢管接头 ２０ 个 １．６５２ —　 —　 —　 —　

　 镀锌钢管卡子 ＤＮ２０ 个 １２．３７２ —　 —　 —　 —　

　 铜芯塑料绝缘软电线 ＢＶＲ－４ｍｍ２ ｍ １．５９２ ２．２４７ ２．９３３ ３．５０４ ４．３０４

　 镀锌地线夹 ２０ 套 ６．３９６ —　 —　 —　 —　

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

　 镀锌锁紧螺母 Ｍ３２ 个 —　 １．６０２ —　 —　 —　

　 镀锌钢管接头 ３２ 个 —　 １．６５２ —　 —　 —　

　 镀锌钢管卡子 ＤＮ３２ 个 —　 ８．５５９ —　 —　 —　

　 镀锌地线夹 ３２ 套 —　 ６．３９６ —　 —　 —　

　 镀锌锁紧螺母 Ｍ４０ 个 —　 —　 １．６０２ —　 —　

　 镀锌钢管接头 ４０ 个 —　 —　 １．６５２ —　 —　

　 镀锌钢管卡子 ＤＮ４０ 个 —　 —　 ６．８０７ —　 —　

　 镀锌地线夹 ４０ 套 —　 —　 ６．３９６ —　 —　

　 镀锌锁紧螺母 Ｍ５０ 个 —　 —　 —　 ２．００２ —　

　 镀锌钢管接头 ５０ 个 —　 —　 —　 １．６０２ —　

　 镀锌钢管卡子 ＤＮ５０ 个 —　 —　 —　 ６．８０７ —　

　 镀锌地线夹 ５０ 套 —　 —　 —　 ６．４０６ —　

　 镀锌锁紧螺母 Ｍ６５ 个 —　 —　 —　 —　 ２．００２

　 镀锌钢管接头 ６５ 个 —　 —　 —　 —　 １．５０２

　 镀锌钢管卡子 ＤＮ６５ 个 —　 —　 —　 —　 ５．２０５

　 镀锌地线夹 ６５ 套 —　 —　 —　 —　 ６．２０６

机

械

　 管子切断套丝机 １５９ｍｍ 台班 —　 —　 —　 ０．０１１ ０．０１１

　 电动煨弯机 台班 —　 —　 —　 ０．０１１ ０．０１１

·９５１·



工作内容：测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、穿引线、补漆。 单位：１０ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃２６８ ２⁃４⁃２６９ ２⁃４⁃２７０ ２⁃４⁃２７１

项 目
公称直径（ｍｍ）

≤８０ ≤１００ ≤１２５ ≤１５０

名 称 单位 消 耗 量

人
工 　 综合工日 工日 ２．９０９ ３．００４ ４．２０２ ５．５１０

材

料

　 钢管 ｍ （１０．３００） （１０．３００） （１０．３００） （１０．３００）

　 镀锌铁丝 ϕ１．２～２．２ ｋｇ ０．１００ ０．１００ ０．１００ ０．１００

　 醇酸清漆 ｋｇ ０．１００ ０．１００ ０．２００ ０．２００

　 铅油（厚漆） ｋｇ ０．２００ ０．３００ ０．４００ ０．４４０

　 油漆溶剂油 ｋｇ ０．２００ ０．３００ ０．３００ ０．３８０

　 铜芯塑料绝缘软电线 ＢＶＲ－４ｍｍ２ ｍ ５．１０５ ６．３０６ ２．００２ ２．４３２

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

　 镀锌锁紧螺母 Ｍ８０ 个 ２．００２ —　 —　 —　

　 镀锌钢管接头 ８０ 个 １．５０２ —　 —　 —　

　 镀锌钢管卡子 ＤＮ８０ 个 ５．２０５ —　 —　 —　

　 镀锌地线夹 ８０ 套 ６．２０６ —　 —　 —　

　 镀锌锁紧螺母 Ｍ１００ 个 —　 ２．００２ —　 —　

　 镀锌钢管接头 １００ 个 —　 １．５０２ —　 —　

　 镀锌钢管卡子 ＤＮ１００ 个 —　 ５．２０５ —　 —　

　 镀锌地线夹 １００ 套 —　 ６．２０６ —　 —　

　 镀锌钢管接头 １２５ 个 —　 —　 ０．８０１ —　

　 镀锌钢管卡子 ＤＮ１２５ 个 —　 —　 ２．９０３ —　

　 镀锌地线夹 １２５ 套 —　 —　 １．６０２ —　

　 镀锌钢管接头 １５０ 个 —　 —　 —　 ０．８２１

　 镀锌钢管卡子 ＤＮ１５０ 个 —　 —　 —　 ２．８８３

　 镀锌地线夹 １５０ 套 —　 —　 —　 １．６５２

机

械

　 管子切断套丝机 １５９ｍｍ 台班 ０．０１１ ０．０１１ ０．０１１ ０．０５３

　 电动煨弯机 台班 ０．０３２ ０．０３２ ０．０３２ ０．１０５

·０６１·



（２） 　 砖、混凝土结构暗配
工作内容：测位、划线、锯管、套丝、煨弯、沟坑修整、配管、接地、穿引线、补漆。 单位：１０ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃２７２ ２⁃４⁃２７３ ２⁃４⁃２７４ ２⁃４⁃２７５ ２⁃４⁃２７６

项 目
公称直径（ｍｍ）

≤２０ ≤３２ ≤４０ ≤５０ ≤６５

名 称 单位 消 耗 量

人
工 　 综合工日 工日 ０．４４８ ０．５３３ ０．８７８ ０．９８２ １．４２９

材

料

　 钢管 ｍ （１０．３００） （１０．３００） （１０．３００） （１０．３００） （１０．３００）

　 镀锌铁丝 ϕ１．２～２．２ ｋｇ ０．１００ ０．１００ ０．１００ ０．１００ ０．１００

　 铅油（厚漆） ｋｇ ０．１００ ０．１００ ０．１００ ０．１８０ ０．２１０

　 镀锌锁紧螺母 Ｍ２０ 个 ４．１２４ —　 —　 —　 —　

　 镀锌钢管接头 ２０ 个 １．６０２ —　 —　 —　 —　

　 铜芯塑料绝缘软电线 ＢＶＲ－４ｍｍ２ ｍ １．５５２ ２．２５３ ２．９０３ ３．５２４ ４．２８４

　 镀锌地线夹 ２０ 套 ６．４０６ —　 —　 —　 —　

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

　 醇酸清漆 ｋｇ —　 ０．１００ ０．１００ ０．０７０ ０．０９０

　 镀锌钢管接头 ３２ 个 —　 １．６０２ —　 —　 —　

　 镀锌地线夹 ３２ 套 —　 ６．４０６ —　 —　 —　

　 油漆溶剂油 ｋｇ —　 —　 ０．１００ ０．０６０ ０．０９０

　 镀锌锁紧螺母 Ｍ４０ 个 —　 —　 ２．００２ —　 —　

　 镀锌钢管接头 ４０ 个 —　 —　 １．６０２ —　 —　

　 镀锌地线夹 ４０ 套 —　 —　 ６．４０６ —　 —　

　 镀锌锁紧螺母 Ｍ５０ 个 —　 —　 —　 １．６０２ —　

　 镀锌钢管接头 ５０ 个 —　 —　 —　 １．６５２ —　

　 镀锌地线夹 ５０ 套 —　 —　 —　 ６．３９６ —　

　 镀锌锁紧螺母 Ｍ６５ 个 —　 —　 —　 —　 １．６０２

　 镀锌钢管接头 ６５ 个 —　 —　 —　 —　 １．５５２

　 镀锌地线夹 ６５ 套 —　 —　 —　 —　 １２．３７２

机

械

　 管子切断套丝机 １５９ｍｍ 台班 —　 —　 ０．０１０ ０．０１１ ０．０１１

　 电动煨弯机 台班 —　 —　 —　 ０．０１１ ０．０３２

·１６１·



工作内容：测位、划线、锯管、套丝、煨弯、沟坑修整、配管、接地、穿引线、补漆。 单位：１０ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃２７７ ２⁃４⁃２７８ ２⁃４⁃２７９ ２⁃４⁃２８０

项 目

公称直径（ｍｍ）

≤８０ ≤１００ ≤１２５ ≤１５０

名 称 单位 消 耗 量

人
工

　 综合工日 工日 ２．１１８ ２．２３８ ２．８２３ ４．０１３

材

料

　 钢管 ｍ （１０．３００） （１０．３００） （１０．３００） （１０．３００）

　 镀锌铁丝 ϕ１．２～２．２ ｋｇ ０．１００ ０．１００ ０．１１０ ０．１１０

　 铅油（厚漆） ｋｇ ０．２４０ ０．３１０ ０．３８０ ０．４４０

　 铜芯塑料绝缘软电线 ＢＶＲ－４ｍｍ２ ｍ ５．１４５ ６．２９６ ２．０４２ ２．４３２

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

　 醇酸清漆 ｋｇ ０．１１０ ０．１４０ ０．１７０ ０．２００

　 油漆溶剂油 ｋｇ ０．１００ ０．１３０ ０．１６０ ０．１８０

　 镀锌锁紧螺母 Ｍ８０ 个 １．６０２ —　 —　 —　

　 镀锌钢管接头 ８０ 个 １．５５２ —　 —　 —　

　 镀锌地线夹 ８０ 套 ６．１８６ —　 —　 —　

　 镀锌锁紧螺母 Ｍ１００ 个 —　 １．６０２ —　 —　

　 镀锌钢管接头 １００ 个 —　 １．５５２ —　 —　

　 镀锌地线夹 １００ 套 —　 ６．１８６ —　 —　

　 镀锌钢管接头 １２５ 个 —　 —　 ０．８２１ —　

　 镀锌地线夹 １２５ 套 —　 —　 １．６５２ —　

　 镀锌钢管接头 １５０ 个 —　 —　 —　 ０．８２１

　 镀锌地线夹 １５０ 套 —　 —　 —　 １．６５２

机

械

　 管子切断套丝机 １５９ｍｍ 台班 ０．０１１ ０．０１１ ０．０５３ ０．０５３

　 电动煨弯机 台班 ０．０３２ ０．０３２ ０．１０５ ０．１０５

·２６１·



（３） 　 钢结构支架配管
工作内容：测位、划线、打眼、上卡子、安装支架、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、穿引线、补漆。 单位：１０ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃２８１ ２⁃４⁃２８２ ２⁃４⁃２８３ ２⁃４⁃２８４ ２⁃４⁃２８５

项 目
公称直径（ＤＮ）

≤２０ ≤３２ ≤４０ ≤５０ ≤６５

名 称 单位 消 耗 量

人工 　 综合工日 工日 ０．６１８ ０．７７５ １．１４５ １．２４０ １．９２８

材

料

　 钢管 ｍ （１０．３００） （１０．３００） （１０．３００） （１０．３００） （１０．３００）

　 镀锌铁丝 ϕ１．２～２．２ ｋｇ ０．０８０ ０．０８０ ０．０８０ ０．０８０ ０．０８０

　 半圆头螺钉 Ｍ６～８×１２～３０ １０ 套 ２．４５２ １．６９２ １．３５１ １．３５１ １．０２１

　 醇酸清漆 ｋｇ ０．０３０ ０．０５０ ０．０６０ ０．０７０ ０．０９０

　 铅油（厚漆） ｋｇ ０．０７０ ０．１３０ ０．１５０ ０．１９０ ０．２１０

　 油漆溶剂油 ｋｇ ０．０６０ ０．０９０ ０．１１０ ０．１４０ ０．１８０

　 镀锌锁紧螺母 ＤＮ２０×３ 个 ４．１２４ —　 —　 —　 —　

　 镀锌钢管接头 ２０ 个 １．６５２ —　 —　 —　 —　

　 镀锌钢管卡子 ＤＮ２０ 个 １２．３７２ —　 —　 —　 —　

　 铜芯塑料绝缘软电线 ＢＶＲ－４ｍｍ２ ｍ １．５９２ ２．２４７ ２．９３３ ３．５２４ ４．２８４

　 镀锌钢管塑料护口 ＤＮ１５～２０ 个 ４．１２４ —　 —　 —　 —　

　 镀锌地线夹 ２０ 套 ６．３９６ —　 —　 —　 —　

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

　 镀锌锁紧螺母 Ｍ３２ 个 —　 １．６０２ —　 —　 —　

　 镀锌钢管接头 ３２ 个 —　 １．６５２ —　 —　 —　

　 镀锌钢管卡子 ＤＮ３２ 个 —　 ８．５５９ —　 —　 —　

　 镀锌钢管塑料护口 ＤＮ３２ 个 —　 １．５５２ —　 —　 —　

　 镀锌地线夹 ３２ 套 —　 ６．３９６ —　 —　 —　

　 镀锌锁紧螺母 Ｍ４０ 个 —　 —　 １．６０２ —　 —　

　 镀锌钢管接头 ４０ 个 —　 —　 １．６５２ —　 —　

　 镀锌钢管卡子 ＤＮ４０ 个 —　 —　 ６．８０７ —　 —　

　 镀锌钢管塑料护口 ＤＮ４０ 个 —　 —　 １．５５２ —　 —　

　 镀锌地线夹 ４０ 套 —　 —　 ６．３９６ —　 —　

　 镀锌锁紧螺母 Ｍ５０ 个 —　 —　 —　 １．６０２ —　

　 镀锌钢管塑料护口 ＤＮ５０ 个 —　 —　 —　 １．５５２ —　

　 镀锌钢管接头 ５０ 个 —　 —　 —　 １．６５２ —　

　 镀锌钢管卡子 ＤＮ５０ 个 —　 —　 —　 ６．８０７ —　

　 镀锌地线夹 ５０ 套 —　 —　 —　 ６．３９６ —　

　 镀锌锁紧螺母 Ｍ６５ 个 —　 —　 —　 —　 １．６０２

　 镀锌钢管塑料护口 ＤＮ６５ 个 —　 —　 —　 —　 １．５５２

　 镀锌钢管接头 ６５ 个 —　 —　 —　 —　 １．５５２

　 镀锌钢管卡子 ＤＮ６５ 个 —　 —　 —　 —　 ５．１５５

　 镀锌地线夹 ６５ 套 —　 —　 —　 —　 ６．１８６

机

械

　 电动煨弯机 台班 —　 ０．０１１ ０．０１１ ０．０１１ ０．０３２

　 管子切断套丝机 １５９ｍｍ 台班 —　 —　 —　 ０．０１１ ０．０１１

·３６１·



工作内容：测位、划线、打眼、上卡子、安装支架、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、穿引线、补漆。 单位：１０ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃２８６ ２⁃４⁃２８７ ２⁃４⁃２８８ ２⁃４⁃２８９

项 目
公称直径（ＤＮ）

≤８０ ≤１００ ≤１２５ ≤１５０

名 称 单位 消 耗 量

人
工 　 综合工日 工日 ２．６０９ ２．８２３ ４．１３２ ５．３２０

材

料

　 钢管 ｍ （１０．３００） （１０．３００） （１０．３００） （１０．３００）

　 镀锌铁丝 ϕ１．２～２．２ ｋｇ ０．０８０ ０．０８０ ０．０８０ ０．０８０

　 半圆头螺钉 Ｍ６～８×１２～３０ １０ 套 １．０２１ １．０２１ ０．５７１ ０．５７１

　 醇酸清漆 ｋｇ ０．１１０ ０．１４０ ０．１７０ ０．２００

　 铅油（厚漆） ｋｇ ０．２４０ ０．３１０ ０．３８０ ０．４４０

　 油漆溶剂油 ｋｇ ０．２１０ ０．２７０ ０．３３０ ０．３８０

　 铜芯塑料绝缘软电线 ＢＶＲ－４ｍｍ２ ｍ ５．１４５ ６．２９６ ２．０４２ ２．４３２

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

　 镀锌锁紧螺母 Ｍ８０ 个 １．６０２ —　 —　 —　

　 镀锌钢管塑料护口 ＤＮ８０ 个 １．５５２ —　 —　 —　

　 镀锌钢管接头 ８０ 个 １．５５２ —　 —　 —　

　 镀锌钢管卡子 ＤＮ８０ 个 ５．１５５ —　 —　 —　

　 镀锌地线夹 ８０ 套 ６．１８６ —　 —　 —　

　 镀锌锁紧螺母 Ｍ１００ 个 —　 １．６０２ —　 —　

　 镀锌钢管塑料护口 ＤＮ１００ 个 —　 １．５５２ —　 —　

　 镀锌钢管接头 １００ 个 —　 １．５５２ —　 —　

　 镀锌钢管卡子 ＤＮ１００ 个 —　 ５．１５５ —　 —　

　 镀锌地线夹 １００ 套 —　 ６．１８６ —　 —　

　 镀锌钢管接头 １２５ 个 —　 —　 ０．８２１ —　

　 镀锌钢管卡子 ＤＮ１２５ 个 —　 —　 ２．８４３ —　

　 镀锌地线夹 １２５ 套 —　 —　 １．６５２ —　

　 镀锌钢管接头 １５０ 个 —　 —　 —　 ０．８２１

　 镀锌钢管卡子 ＤＮ１５０ 个 —　 —　 —　 ２．８４３

　 镀锌地线夹 １５０ 套 —　 —　 —　 １．６５２

机

械

　 电动煨弯机 台班 ０．０３２ ０．０３２ ０．１０５ ０．１０５

　 管子切断套丝机 １５９ｍｍ 台班 ０．０１１ ０．０１１ ０．０５３ ０．０５３
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（４） 　 钢索配管
工作内容：测位、划线、锯管、套丝、煨弯、上卡子、配管、接地、穿引线、补漆。 单位：１０ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃２９０ ２⁃４⁃２９１

项 目

公称直径（ＤＮ）

≤２０ ≤３２

名 称 单位 消 耗 量

人

工

　 综合工日 工日 ０．８３５ １．０６９

　 高级技工 工日 ０．０８２ ０．０９９

材

料

　 钢管 ｍ （１０．３００） （１０．３００）

　 镀锌铁丝 ϕ１．２～２．２ ｋｇ ０．０８０ ０．０８０

　 半圆头螺钉 Ｍ６～８×１２～３０ １０ 套 １．２２１ １．０２１

　 醇酸清漆 ｋｇ ０．０３０ ０．０４０

　 铅油（厚漆） ｋｇ ０．０７０ ０．１３０

　 油漆溶剂油 ｋｇ ０．０６０ ０．０９０

　 镀锌锁紧螺母 ＤＮ２０×３ 个 ４．１２４ —　

　 镀锌钢管接头 ２０ 个 １．６５２ —　

　 镀锌钢管卡子 ＤＮ２０ 个 １２．３７２ —　

　 铜芯塑料绝缘软电线 ＢＶＲ－４ｍｍ２ ｍ １．５９２ ２．２４７

　 镀锌钢管塑料护口 ＤＮ１５～２０ 个 ４．１２４ —　

　 镀锌地线夹 ２０ 套 ６．３９６ —　

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０

　 镀锌锁紧螺母 Ｍ３２ 个 —　 １．６０２

　 镀锌钢管接头 ３２ 个 —　 １．６５２

　 镀锌钢管卡子 ＤＮ３２ 个 —　 １０．３１０

　 镀锌钢管塑料护口 ＤＮ３２ 个 —　 １．５５２

　 镀锌地线夹 ３２ 套 —　 ６．３９６

机
械 　 电动煨弯机 台班 —　 ０．０１１
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３．　 可挠金属管敷设
（１） 　 砖、混凝土结构暗配

工作内容：测位、划线、沟坑修整、断管、配管、固定、接地、清理、穿引线。 单位：１０ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃２９２ ２⁃４⁃２９３ ２⁃４⁃２９４ ２⁃４⁃２９５ ２⁃４⁃２９６

项 目

规格

１０＃ １２＃ １５＃ １７＃ ２４＃

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．３３６ ０．３５４ ０．３６２ ０．３８０ ０．４１３

材

料

　 可挠性金属套管 ｍ （１０．６００） （１０．６００） （１０．６００） （１０．６００） （１０．６００）

　 镀锌铁丝 ϕ１．２～２．２ ｋｇ ０．０７０ ０．０７０ ０．０７０ ０．０６０ ０．０７０

　 锡基钎料 ｋｇ ０．０２０ ０．０２０ ０．０２０ ０．０２０ ０．０２０

　 可挠金属套管接头 ＫＳ－１０ 个 １．６８２ —　 —　 —　 —　

　 接地卡子 综合 个 ３．３０３ ３．３０３ ３．３０３ ３．３０３ ３．３０３

　 铜芯塑料绝缘软电线 ＢＶＲ－４ｍｍ２ ｍ ０．４００ ０．４００ ０．４００ ０．４００ ０．４５０

　 可挠金属套管护口 ＢＰ－１０ 个 １．５８２ —　 —　 —　 —　

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

　 可挠金属套管接头 ＫＳ－１２ 个 —　 １．６８２ —　 —　 —　

　 可挠金属套管护口 ＢＰ－１２ 个 —　 １．５８２ —　 —　 —　

　 可挠金属套管接头 ＫＳ－１５ 个 —　 —　 １．６８２ —　 —　

　 可挠金属套管护口 ＢＰ－１５ 个 —　 —　 １．５８２ —　 —　

　 可挠金属套管接头 ＫＳ－１７ 个 —　 —　 —　 １．６８２ —　

　 可挠金属套管护口 ＢＰ－１７ 个 —　 —　 —　 １．５８２ —　

　 可挠金属套管接头 ＫＳ－２４ 个 —　 —　 —　 —　 １．６８２

　 可挠金属套管护口 ＢＰ－２４ 个 —　 —　 —　 —　 １．５８２
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４．　 塑料管敷设
（１） 　 明配

工作内容：测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、上螺钉、穿引线。 单位：１０ｍ　 　
定 额 编 号 ２⁃４⁃２９７ ２⁃４⁃２９８ ２⁃４⁃２９９ ２⁃４⁃３００ ２⁃４⁃３０１

项 目
外径（ｍｍ）

２０ ３２ ４０ ５０ ６５

名 称 单位 消 耗 量

人工 　 综合工日 工日 ０．６８９ ０．７３５ ０．７５６ ０．７９１ ０．８４４

材

料

　 塑料管 ｍ （１０．６００） （１０．６００） （１０．６００） （１０．６００） （１０．６００）

　 镀锌铁丝 ϕ１．２～２．２ ｋｇ ０．０４０ ０．０４０ ０．０４０ ０．０４０ ０．０４０

　 木螺钉 ｄ４×６５ １０ 个 ３．３３３ ２．３１０ １．６９２ １．６９２ １．２７１

　 塑料胀管 ϕ６～８ 个 ３２．５３３ ２８．９１０ １７．８３８ １７．８３８ １３．４３３

　 钢锯条 条 ０．１００ ０．１００ ０．１００ ０．１００ ０．１００

　 粘合剂 ｋｇ ０．０１０ ０．０２０ ０．０２０ ０．０２０ ０．０２０

　 难燃塑料管卡子 ２０ 个 １６．８１７ —　 —　 —　 —　

　 难燃塑料管接头 ２０ 个 ２．１０２ —　 —　 —　 —　

　 难燃塑料管伸缩接头 ２０ 个 ０．２１０ —　 —　 —　 —　

　 难燃塑料管弯头 ２０ 个 ０．２１０ —　 —　 —　 —　

　 难燃塑料管三通 ２０ 个 ０．３２０ —　 —　 —　 —　

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

　 难燃塑料管卡子 ３２ 个 —　 １４．５００ —　 —　 —　

　 难燃塑料管接头 ３２ 个 —　 ２．１０２ —　 —　 —　

　 难燃塑料管伸缩接头 ３２ 个 —　 ０．２１０ —　 —　 —　

　 难燃塑料管弯头 ３２ 个 —　 ０．２１０ —　 —　 —　

　 难燃塑料管三通 ２５ 个 —　 ０．３２０ —　 —　 —　

　 难燃塑料管卡子 ４０ 个 —　 —　 ８．５１９ —　 —　

　 难燃塑料管接头 ４０ 个 —　 —　 ２．１０２ —　 —　

　 难燃塑料管伸缩接头 ４０ 个 —　 —　 ０．２１０ —　 —　

　 难燃塑料管弯头 ４０ 个 —　 —　 ０．２１０ —　 —　

　 难燃塑料管三通 ４０ 个 —　 —　 ０．３２０ —　 —　

　 难燃塑料管卡子 ５０ 个 —　 —　 —　 ８．５１９ —　

　 难燃塑料管接头 ５０ 个 —　 —　 —　 ２．１０２ —　

　 难燃塑料管伸缩接头 ５０ 个 —　 —　 —　 ０．２１０ —　

　 难燃塑料管弯头 ５０ 个 —　 —　 —　 ０．２１０ —　

　 难燃塑料管三通 ５０ 个 —　 —　 —　 ０．３２０ —　

　 难燃塑料管卡子 ６５ 个 —　 —　 —　 —　 ６．４１６

　 难燃塑料管接头 ６５ 个 —　 —　 —　 —　 ２．１０２

　 难燃塑料管伸缩接头 ６５ 个 —　 —　 —　 —　 ０．２１０

　 难燃塑料管弯头 ６５ 个 —　 —　 —　 —　 ０．２１０

　 难燃塑料管三通 ６５ 个 —　 —　 —　 —　 ０．３２０
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（２） 　 砖、混凝土结构暗配
工作内容：测位、划线、打眼、敷设、固定、穿引线 单位：１０ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃３０２ ２⁃４⁃３０３ ２⁃４⁃３０４ ２⁃４⁃３０５

项 目

外径（ｍｍ）

２０ ３２ ４０ ５０

名 称 单位 消 耗 量

人
工 　 综合工日 工日 ０．４８２ ０．７４２ ０．７９１ ０．９１３

材

料

　 塑料管 ｍ （１０．６００） （１０．６００） （１０．６００） （１０．６００）

　 镀锌铁丝 ϕ１．２～２．２ ｋｇ ０．０８０ ０．０８０ ０．０７０ ０．０７０

　 钢锯条 条 ０．１００ ０．１００ ０．１００ ０．１００

　 粘合剂 ｋｇ ０．０１０ ０．０１０ ０．０１０ ０．０１０

　 套接管 ｍ ０．１００ ０．２００ ０．２００ ０．２１０

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

５．　 接线盒安装
工作内容：测位、固定、修孔。 单位：个　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃３０６ ２⁃４⁃３０７ ２⁃４⁃３０８ ２⁃４⁃３０９

项 目 暗装接线盒 明装普通接线盒 明装防爆接线盒 钢索上安装接线盒

名 称 单位 消 耗 量

人
工 　 综合工日 工日 ０．０２９ ０．０５２ ０．０８０ ０．０１６

材

料

　 接线盒 个 （１．０２０） （１．０２０） （１．０２０） （１．０２０）

　 镀锌锁紧螺母 ＤＮ１５×３ １０ 个 —　 —　 —　 —　

　 镀锌钢管塑料护口 ＤＮ１５～２０ 个 ２．２２５ —　 —　 —　

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

　 镀锌锁紧螺母 Ｍ２０ １０ 个 ０．２２３ —　 —　 —　

　 木螺钉 ｄ４×６５ １０ 个 —　 ０．２０８ ０．２０８ —　

　 塑料胀管 ϕ６～８ 个 —　 ２．２００ ２．２００ —　
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十四、　 管内穿线
１．　 穿单芯硬导线

工作内容：扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头。 单位：１０ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃３１０ ２⁃４⁃３１１ ２⁃４⁃３１２ ２⁃４⁃３１３ ２⁃４⁃３１４ ２⁃４⁃３１５

项 目

铜芯

导线截面（ｍｍ２）

≤２．５ ４ ６ １０ １６ ２５

名 称 单位 消 耗 量

人
工 　 综合工日 工日 ０．０４３ ０．０４９ ０．０４９ ０．０５６ ０．０５６ ０．０６８

材

料

　 绝缘电线 ｍ （１１．６００） （１１．０００） （１１．０００） （１０．５００） （１０．５００） （１０．５００）

　 锡基钎料 ｋｇ ０．０１０ ０．０１０ ０．０１０ ０．０１０ ０．０１０ ０．０１０

　 汽油 综合 ｋｇ ０．０５０ ０．０６０ ０．０６０ ０．０７０ ０．０７０ ０．０８０

　 电气绝缘胶带 １８ｍｍ×１０ｍ×０．１３ｍｍ 卷 ０．０７０ ０．０８０ ０．０９０ ０．１００ ０．１１０ ０．１２０

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

工作内容：扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头。 单位：１０ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃３１６ ２⁃４⁃３１７ ２⁃４⁃３１８ ２⁃４⁃３１９ ２⁃４⁃３２０ ２⁃４⁃３２１

项 目

铜芯

导线截面（ｍｍ２）

３５ ５０ ７０ ９５ １２０ １５０

名 称 单位 消 耗 量

人
工 　 综合工日 工日 ０．０６８ ０．１３６ ０．１４２ ０．１７２ ０．１７９ ０．３０２

材

料

　 绝缘电线 ｍ （１０．５００） （１０．５００） （１０．５００） （１０．５００） （１０．５００） （１０．５００）

　 锡基钎料 ｋｇ ０．０２０ ０．０２０ ０．０２０ ０．０２０ ０．０２０ ０．０２０

　 汽油 综合 ｋｇ ０．０８０ ０．０９０ ０．０９０ ０．１００ ０．１００ ０．１１０

　 电气绝缘胶带 １８ｍｍ×１０ｍ×０．１３ｍｍ 卷 ０．１３０ ０．１４０ ０．１５０ ０．１６０ ０．１７０ ０．１８０

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

　 焊锡膏 ｋｇ —　 —　 ０．０１０ ０．０１０ ０．０１０ ０．０１０
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工作内容：扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头。 单位：１０ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃３２２ ２⁃４⁃３２３

项 目

铜芯

导线截面（ｍｍ２）

１８５ ２４０

名 称 单位 消 耗 量

人
工 　 综合工日 工日 ０．３２１ ０．５７３

材

料

　 绝缘电线 ｍ （１０．５００） （１０．５００）

　 锡基钎料 ｋｇ ０．０２０ ０．０３０

　 汽油 综合 ｋｇ ０．１１０ ０．１３０

　 电气绝缘胶带 １８ｍｍ×１０ｍ×０．１３ｍｍ 卷 ０．１９０ ０．２００

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０

　 焊锡膏 ｋｇ ０．０１０ ０．０１０

２．　 穿多芯软导线
工作内容：扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头。 单位：１０ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃３２４ ２⁃４⁃３２５ ２⁃４⁃３２６ ２⁃４⁃３２７ ２⁃４⁃３２８ ２⁃４⁃３２９

项 目

二芯 四芯

单芯导线截面（ｍｍ２）

≤１ ≤２．５ ４ ≤１ ≤２．５ ４

名 称 单位 消 耗 量

人
工 　 综合工日 工日 ０．０６８ ０．０７７ ０．０７７ ０．０７７ ０．０９４ ０．０９４

材

料

　 铜芯多股绝缘电线 ｍ （１０．８００） （１０．８００） （１０．８００） （１０．８００） （１０．８００） （１０．８００）

　 碎布 ｋｇ ０．０２０ ０．０２０ ０．０３０ ０．０２０ ０．０２０ ０．０２０

　 锡基钎料 ｋｇ ０．０１０ ０．０１０ ０．０１０ ０．０１０ ０．０１０ ０．０２０

　 汽油 综合 ｋｇ ０．０６０ ０．０６０ ０．０７０ ０．０７０ ０．０７０ ０．０８０

　 电气绝缘胶带 １８ｍｍ×１０ｍ×０．１３ｍｍ 卷 ０．０９０ ０．１１０ ０．１２０ ０．１４０ ０．１６０ ０．１７０

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０
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工作内容：扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头。 单位：１０ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃３３０ ２⁃４⁃３３１ ２⁃４⁃３３２ ２⁃４⁃３３３ ２⁃４⁃３３４

项 目

八芯 十六芯

单芯导线截面（ｍｍ２）

≤１ ≤２．５ ４ ≤１ ≤２．５

名 称 单位 消 耗 量

人
工 　 综合工日 工日 ０．１０３ ０．１１１ ０．１１９ ０．１１９ ０．１４５

材

料

　 铜芯多股绝缘电线 ｍ （１０．８００） （１０．８００） （１０．８００） （１０．８００） （１０．８００）

　 碎布 ｋｇ ０．０３０ ０．０３０ ０．０４０ ０．０３０ ０．０３０

　 锡基钎料 ｋｇ ０．０２０ ０．０２０ ０．０３０ ０．０２０ ０．０２０

　 汽油 综合 ｋｇ ０．０７０ ０．０７０ ０．０８０ ０．０８０ ０．０８０

　 电气绝缘胶带 １８ｍｍ×１０ｍ×０．１３ｍｍ 卷 ０．２００ ０．２４０ ０．２５０ ０．３００ ０．３８０

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

　 焊锡膏 ｋｇ —　 ０．０１０ ０．０１０ ０．０１０ ０．０１０

十五、　 线槽配线
工作内容：清扫线槽、放线、编号、对号、接焊包头。 单位：１０ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃３３５ ２⁃４⁃３３６ ２⁃４⁃３３７ ２⁃４⁃３３８

项 目

导线截面（ｍｍ２）

≤２．５ ≤６ ≤１６ ≤３５

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．０６９ ０．０７７ ０．０９４ ０．１１９

材

料

　 绝缘电线 ｍ （１０．５００） （１０．５００） （１０．５００） （１０．５００）

　 扁形塑料绑带 ｍ ０．５４１ ０．５４１ ０．５４１ ０．５４１

　 标志牌 个 ０．６０１ ０．６０１ ０．６０１ ０．６０１

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

·１７１·



工作内容：清扫线槽、放线、编号、对号、接焊包头。 单位：１０ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃４⁃３３９ ２⁃４⁃３４０ ２⁃４⁃３４１ ２⁃４⁃３４２

项 目

导线截面（ｍｍ２）

≤７０ ≤１２０ ≤１８５ ≤２４０

名 称 单位 消 耗 量

人

工

　 综合工日 工日 ０．１５４ ０．３３４ ０．４６２ ０．８２１

材

料

　 绝缘电线 ｍ （１０．５００） （１０．５００） （１０．５００） （１０．５００）

　 扁形塑料绑带 ｍ ０．５４１ ０．５４１ ０．５４１ ０．５４１

　 标志牌 个 ０．６０１ ０．６０１ ０．６０１ ０．６０１

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０
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第五章　 防雷与接地装置安装工程





说 明

一、接地极安装与接地母线敷设不包括采用爆破法施工、接地电阻率高的土质换土及由此发生的接

地电阻测定工作，工程实际发生时，另行计算。
二、利用底板钢筋作接地极是按照焊接双层底板钢筋编制的，如焊接单层底板钢筋，子目乘以系数

０．５。
三、接地母线敷设不包括地沟挖填土，挖填土执行场道工程中挖填土方相关子目。 计算方法：沟长

每 １ｍ 为 ０．３４ｍ３ 土方量（上口宽 ５００ｍｍ，下口宽 ４００ｍｍ，深度 ７５０ｍｍ）。 如设计要求埋设深度与本册标

准不同时，应按照实际土方量调整。
四、明装避雷引下线均已包括了打墙眼和支持卡子的安装。
五、避雷引下线若采用型钢暗敷设时，执行接地母线暗敷设子目。
六、接地母线、避雷引下线、避雷网的搭接长度，已分别综合在相关子目中。
七、避雷针安装综合考虑了高空作业因素，执行时不做调整。
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工程量计算规则

一、接地极区别不同材质、规格，按照设计图示数量以“根”、“ｍ２”、“块”、“个”或“套”为计量单位。
二、接地母线区别不同材质、规格，按照设计图示数量以“ｍ”或“１０ｍ”为计量单位。
三、避雷引下线按照设计图示数量以“ｍ”为计量单位。
四、接地断接卡子，按照设计图示数量以“处”为计量单位。
五、接地测试箱、接地测试井按照设计图示数量分别以“台”和“个”为计量单位。
六、避雷网敷设按照设计图示数量以“ｍ”为计量单位。
七、避雷针制作安装，按照设计图示数量以“根”为计量单位。 拉线安装，按照设计图示数量以“组”

为计量单位。
八、等电位端子箱安装，按照设计图示数量以“台”为计量单位。
九、接地测试板制作安装，按照设计图示数量以“点”为计量单位。
十、等电位联接，按照设计图示数量以“处”为计量单位。
十一、降阻剂按照设计图示数量以“ｋｇ”为计量单位。
十二、独立接地装置测试，按照设计图示数量以“点”为计量单位。
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一、　 接地极
工作内容：尖端及加固帽加工、接地极打入地下及埋设、下料、加工、焊接等。 单位：根　 　

定 额 编 号 ２⁃５⁃１ ２⁃５⁃２ ２⁃５⁃３ ２⁃５⁃４ ２⁃５⁃５

项 目 角钢接地
极制作安装

钢管接地
极制作安装

圆钢接地
极制作安装

铜制接地
极制作安装

铜包（覆）钢
接地极安装

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．１７１ ０．２４６ ０．１２４ １．３４２ ０．５９６

材

料

　 镀锌扁钢 综合 ｋｇ ０．２２１ ０．２２１ ０．１１１ —　 —　

　 钢锯条 条 ０．８５０ １．２７５ ０．１４５ —　 —　

　 沥青清漆 ｋｇ ０．０１７ ０．０１７ ０．０１０ —　 —　

　 接地极 根 （１．０４０） （１．０４０） （１．０４０） （１．０４０） （１．０００）

　 铜焊粉 ｋｇ —　 —　 —　 ０．０９０ １．０００

　 铜焊条 综合 ｋｇ —　 —　 —　 ０．６５０ —　

　 乙炔气 ｍ３ —　 —　 —　 ０．９５４ —　

　 氧气 ｍ３ —　 —　 —　 ２．４８０ —　

　 焊接工具箱 个 —　 —　 —　 —　 ０．０２０

　 模具 个 —　 —　 —　 —　 ０．０２０

　 模具夹 个 —　 —　 —　 —　 ０．０２０

　 电焊条 ｋｇ ０．１２８ ０．１７０ ０．１３６ —　 —　

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

机

械
　 电焊机 （综合） 台班 ０．０５８ ０．０７７ ０．０６２ —　 —　

·７７１·



工作内容：尖端及加固帽加工、接地极打入地下及埋设、下料、加工、焊接等。 单位：见表　 　

定 额 编 号 ２⁃５⁃６ ２⁃５⁃７ ２⁃５⁃８

项 目 钢制接地板制作安装 铜制接地板制作安装 利用底板钢筋作接地极

计 量 单 位 块 ｍ２

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 １．４３１ １．３４２ ０．０４０

材

料

　 铜焊粉 ｋｇ —　 ０．１２０ —　

　 铜焊条 综合 ｋｇ —　 １．０００ —　

　 乙炔气 ｍ３ —　 １．６１５ —　

　 氧气 ｍ３ —　 ４．２００ —　

　 接地极板 块 （１．０４０） （１．０４０） — 　

　 镀锌圆钢 ϕ１０ 以内 ｋｇ —　 —　 ０．１９８

　 电焊条 ｋｇ ０．６００ —　 —　

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０

机

械
　 电焊机 （综合） 台班 ０．２３１ —　 ０．０３６

·８７１·



工作内容：钻孔、开挖、安装、连接线焊接等。 单位：见表　 　

定 额 编 号 ２⁃５⁃９ ２⁃５⁃１０

项 目 接地模块安装 电解质离子接地极

计 量 单 位 个 套

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 １．４９２ ３．７２７

材

料

　 接地模块 块 （１．０００） — 　

　 镀锌角钢 综合 ｋｇ ４．２５０ —　

　 碎布 ｋｇ ０．０４３ ０．０４３

　 电焊条 ｋｇ ０．２１３ —　

　 沥青清漆 ｋｇ ０．０８５ —　

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０

　 水 ｔ —　 ０．０２６

　 电解质离子接地极 套 — 　 （１．０００）

　 紫铜电焊条 Ｔ１０７ ϕ３．２ ｋｇ —　 ０．８５０

　 铜焊粉 ｋｇ —　 ０．１０２

　 氧气 ｍ３ —　 ０．１３８

　 乙炔气 ｋｇ —　 ０．０５３

机

械

　 直流弧焊机 ２０ｋＶ·Ａ 台班 ０．０２６ ０．１０３

　 取芯钻孔设备 台班 —　 ０．２２４
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二、　 接地母线
１．　 型钢接地母线明敷设

工作内容：平直、断料、测位、钻孔、卡子制作、埋卡子、焊接、固定、刷油等。 单位：ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃５⁃１１ ２⁃５⁃１２ ２⁃５⁃１３ ２⁃５⁃１４ ２⁃５⁃１５

项 目

明敷设

镀锌扁钢

２５×４ ４０×４ ５０×５ ６０×６ ８０×８

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．１１４ ０．１２５ ０．１７１ ０．２０５ ０．２５１

材

料

　 镀锌扁钢 综合 ｋｇ ０．８２０ １．３１０ ２．０４０ ２．９４０ ５．１５０

　 钢保护管 根 ０．０６２ ０．０６２ ０．０６２ ０．０６２ ０．０６２

　 镀锌扁钢卡子 ｋｇ ０．１３９ ０．１３９ ０．１３９ ０．１３９ ０．１３９

　 镀锌膨胀螺栓 Ｍ６ 套 １．２２４ １．２２４ １．２２４ １．２２４ １．２２４

　 镀锌带母螺栓 Ｍ１０×（２０～３５） 套 ０．１０２ ０．１０２ ０．１０２ ０．１０２ ０．１０２

　 镀锌垫圈 Ｍ１０ 个 ０．１０２ ０．１０２ ０．１０２ ０．１０２ ０．１０２

　 镀锌弹簧垫圈 Ｍ１０ 个 ０．１０２ ０．１０２ ０．１０２ ０．１０２ ０．１０２

　 沥青漆 ｋｇ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００２

　 调和漆 ｋｇ ０．０２０ ０．０２０ ０．０２５ ０．０３０ ０．０４０

　 电焊条 ｋｇ ０．０１０ ０．０１５ ０．０１８ ０．０１９ ０．０２０

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

机

械
　 电焊机 （综合） 台班 ０．００４ ０．００６ ０．００７ ０．００７ ０．００８
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２．　 型钢接地母线暗敷设
工作内容：平直、断料、测位、钻孔、卡子制作、埋卡子、焊接、固定、刷油等。 单位：ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃５⁃１６ ２⁃５⁃１７ ２⁃５⁃１８

项 目

暗敷设

镀锌圆钢

ϕ１２ ϕ１６ ϕ１９

名 称 单位 消 耗 量

人
工 　 综合工日 工日 ０．０２８ ０．０２８ ０．０２８

材

料

　 钢保护管 根 ０．０７７ ０．０７７ ０．０７７

　 沥青漆 ｋｇ ０．００１ ０．００１ ０．００１

　 镀锌圆钢 ϕ１０ 以外 ｋｇ １．０８０ １．６４０ ２．３２０

　 电焊条 ｋｇ ０．０２１ ０．０２１ ０．０２１

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０

机
械 　 电焊机 （综合） 台班 ０．００８ ０．００８ ０．００８

工作内容：平直、断料、测位、钻孔、卡子制作、埋卡子、焊接、固定、刷油等。 单位：ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃５⁃１９ ２⁃５⁃２０ ２⁃５⁃２１ ２⁃５⁃２２ ２⁃５⁃２３

项 目

暗敷设

镀锌扁钢

２５×４ ４０×４ ５０×５ ６０×６ ８０×８

名 称 单位 消 耗 量

人
工

　 综合工日 工日 ０．０２８ ０．０２８ ０．０３４ ０．０３４ ０．０４２

材

料

　 镀锌扁钢 综合 ｋｇ ０．８２０ １．３１０ ２．０４０ ２．９４０ ５．１５０

　 沥青漆 ｋｇ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００２

　 电焊条 ｋｇ ０．０２０ ０．０２０ ０．０３５ ０．０３５ ０．０４０

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

机
械

　 电焊机 （综合） 台班 ０．００８ ０．００８ ０．０１３ ０．０１３ ０．０１５

·１８１·



３．　 铜接地母线暗敷设
工作内容：接地母线平直、下料、测位、钻孔、煨弯、敷设、焊接、镀锡等。 单位：ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃５⁃２４ ２⁃５⁃２５ ２⁃５⁃２６ ２⁃５⁃２７ ２⁃５⁃２８

项 目
铜接地母带

２５×４ ４０×４ ５０×５ ６０×６ ８０×８

名 称 单位 消 耗 量

人
工 　 综合工日 工日 ０．１９６ ０．２１５ ０．２９４ ０．３７２ ０．４３１

材

料

　 铜母线 ｍ （１．０４０） （１．０４０） （１．０４０） （１．０４０） （１．０４０）

　 铜焊条 综合 ｋｇ ０．０２４ ０．０２９ ０．０３８ ０．０４７ ０．０５８

　 铜焊粉 ｋｇ ０．００３ ０．００３ ０．００４ ０．００５ ０．００６

　 焊锡膏 ｋｇ ０．００２ ０．００３ ０．００４ ０．００５ ０．００６

　 乙炔气 ｍ３ ０．０１０ ０．０１１ ０．０１３ ０．０１７ ０．０２２

　 氧气 ｍ３ ０．０２５ ０．０２８ ０．０３５ ０．０４３ ０．０５６

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

工作内容：接地母线平直、下料、测位、钻孔、煨弯、敷设、焊接、镀锡等。 单位：ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃５⁃２９ ２⁃５⁃３０ ２⁃５⁃３１ ２⁃５⁃３２

项 目

铜接地绞线

截面（ｍｍ２ 以内）

１６ ２５ ５０ ９５

名 称 单位 消 耗 量

人
工 　 综合工日 工日 ０．０４８ ０．０５４ ０．０７４ ０．０９１

材

料

　 铜焊条 综合 ｋｇ ０．０１０ ０．０１０ ０．０１０ ０．０２０

　 铜焊粉 ｋｇ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００２

　 焊锡膏 ｋｇ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１

　 乙炔气 ｍ３ ０．００４ ０．００４ ０．００４ ０．００９

　 氧气 ｍ３ ０．０１０ ０．０１０ ０．０１０ ０．０２０

　 铜绞线 ｍ （１．０６０） （１．０６０） （１．０６０） （１．０６０）

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

·２８１·



工作内容：接地母线平直、下料、测位、钻孔、煨弯、敷设、焊接、镀锡等。 单位：ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃５⁃３３ ２⁃５⁃３４ ２⁃５⁃３５ ２⁃５⁃３６

项 目

铜接地绞线

截面（ｍｍ２ 以内）

１２０ １５０ １８５ ２４０

名 称 单位 消 耗 量

人

工

　 综合工日 工日 （０．１０８） （０．１２５） （０．１３２） （０．１３９）

材

料

　 铜焊条 综合 ｋｇ ０．０２０ ０．０２０ ０．０２２ ０．０２２

　 铜焊粉 ｋｇ ０．００２ ０．００２ ０．００２ ０．００２

　 焊锡膏 ｋｇ ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１

　 乙炔气 ｍ３ ０．００９ ０．００９ ０．０１０ ０．０１１

　 氧气 ｍ３ ０．０２０ ０．０２０ ０．０２５ ０．０２５

　 铜绞线 ｍ （１．０６０） （１．０６０） （１．０６０） （１．０６０）

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

·３８１·



４．　 铜接地母线明敷设
工作内容：平直、下料、煨弯、钻孔、支持卡子制作安装、焊接、固定、刷漆、锉面、挂锡等。 单位：ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃５⁃３７ ２⁃５⁃３８ ２⁃５⁃３９ ２⁃５⁃４０ ２⁃５⁃４１

项 目

铜接地母带

２５×４ ４０×４ ５０×５ ６０×６ ８０×８

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．１２１ ０．１９４ ０．２１８ ０．２１８ ０．２６７

材

料

　 铜母线 ｍ （１．０４０） （１．０４０） （１．０４０） （１．０４０） （１．０４０）

　 镀锌钢管 ＤＮ５０ ｍ ０．１００ ０．１００ ０．１００ —　 —　

　 镀锌型钢 ｋｇ ０．０５３ ０．０５３ ０．０５３ ０．０５３ ０．０５３

　 镀锌膨胀螺栓 Ｍ６ 套 １．２２４ １．２２４ １．２２４ １．２２４ １．２２４

　 镀锌带母螺栓 Ｍ１０×（２０～３５） 套 ０．１０２ ０．１０２ ０．１０２ ０．１０２ ０．１０２

　 镀锌垫圈 Ｍ１０ 个 ０．２０４ ０．２０４ ０．２０４ ０．２０４ ０．２０４

　 镀锌弹簧垫圈 Ｍ１０ 个 ０．１０２ ０．１０２ ０．１０２ ０．１０２ ０．１０２

　 铜焊条 综合 ｋｇ ０．０２４ ０．０２９ ０．０３８ ０．０４７ ０．０５８

　 铜焊粉 ｋｇ ０．００３ ０．００３ ０．００４ ０．００５ ０．００６

　 焊锡膏 ｋｇ ０．００２ ０．００３ ０．００４ ０．００５ ０．００６

　 乙炔气 ｍ３ ０．０１２ ０．０１３ ０．０１８ ０．０２２ ０．０２６

　 氧气 ｍ３ ０．０２５ ０．０２８ ０．０３５ ０．０４３ ０．０５６

　 镀锌钢管 ＤＮ８０ ｍ —　 —　 —　 ０．１７１ ０．１７１

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

·４８１·



５．　 铜包（覆）钢接地线敷设
工作内容：接地母线平直、下料、测位、煨弯、敷设等。 单位：１０ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃５⁃４２ ２⁃５⁃４３ ２⁃５⁃４４ ２⁃５⁃４５

项 目

截面（ｍｍ２ 以内）

２５ ５０ ７０ ９５

名 称 单位 消 耗 量

人
工

　 综合工日 工日 ０．５６２ ０．７２８ ０．８６１ １．０３０

材

料

　 电力复合脂 一级 ｋｇ ０．０１０ ０．０１０ ０．０２０ ０．０３０

　 钢包钢接地母线 ｍ （１０．５００） （１０．５００） （１０．５００） （１０．５００）

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

机

械

　 汽车式起重机 ２５ｔ 台班 ０．００４ ０．００４ ０．００５ ０．００５

　 载重汽车 ５ｔ 台班 ０．００４ ０．００４ ０．００５ ０．００５

工作内容：接地母线平直、下料、测位、煨弯、敷设等。 单位：１０ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃５⁃４６ ２⁃５⁃４７ ２⁃５⁃４８ ２⁃５⁃４９

项 目

截面（ｍｍ２ 以内）

１２０ １８５ ２４０ ３００

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 １．１２６ １．３５６ １．５１３ １．８５８

材

料

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

　 电力复合脂 一级 ｋｇ ０．０３０ ０．０４０ ０．０５０ ０．０６０

　 钢包钢接地母线 ｍ １０．５００ １０．５００ １０．５００ １０．５００

机

械

　 汽车式起重机 ２５ｔ 台班 ０．００５ ０．００６ ０．００７ ０．００８

　 载重汽车 ５ｔ 台班 ０．００５ ０．００６ ０．００７ ０．００８

·５８１·



三、　 避雷引下线
工作内容：下料、平直、钻孔、测位、煨弯、埋卡子、固定、焊接、刷漆等。

测位、制作、预埋接线箱、卡子焊接固定、刷漆等。 单位：ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃５⁃５０ ２⁃５⁃５１

项 目

避雷引下线

利用结构主筋 沿建筑物、构筑物引下

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．０４３ ０．０５０

材

料

　 圆钢 ϕ１０ 以内 ｋｇ ０．０５６ —　

　 电焊条 ｋｇ ０．０７０ ０．０１９

　 钢锯条 条 ０．０１３ —　

　 防锈漆 ｋｇ ０．０２８ ０．０１４

　 镀锌钢管 ＤＮ２５ ｋｇ —　 ０．１２５

　 镀锌扁钢卡子 ｋｇ —　 ０．８２４

　 弯钩螺栓 Ｍ６×５０ 套 —　 ０．７１４

　 避雷线 ｍ — 　 （１．０５０）

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０

机

械
　 电焊机 （综合） 台班 ０．０２７ ０．００７

·６８１·



工作内容：下料、平直、钻孔、测位、煨弯、埋卡子、固定、焊接、刷漆等。
测位、制作、预埋接线箱、卡子焊接固定、刷漆等。 单位：处　 　

定 额 编 号 ２⁃５⁃５２

项 目

接地断接卡子制作安装

≤１２０

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．１９３

材

料

　 电焊条 ｋｇ ０．００５

　 钢锯条 条 ０．０８５

　 接线箱 ７００ 个 １．０００

　 镀锌扁钢 综合 ｋｇ ０．４７０

　 硬塑料管 ϕ６５ ｍ １．４００

　 镀锌带母螺栓 Ｍ１０×（４０～６０） 套 ２．０４０

　 镀锌垫圈 Ｍ１０ 个 ４．０８０

　 镀锌弹簧垫圈 Ｍ１０ 个 ２．０４０

　 沥青漆 ｋｇ ０．０７４

　 其他材料费 ％ １．８０

机

械
　 电焊机 （综合） 台班 ０．００２

·７８１·



工作内容：下料、钻孔、测位、固定、焊接、刷漆等． 单位：见表　 　

定 额 编 号 ２⁃５⁃５３ ２⁃５⁃５４

项 目 接地测试箱安装 接地测试井安装

计 量 单 位 台 个

名 称 单位 消 耗 量

人

工

　 综合工日 工日 ０．３７４ ０．４６０

材

料

　 圆钢 ϕ１０ 以内 ｋｇ ０．１３０ ０．１３０

　 镀锌扁钢 综合 ｋｇ １．０００ —　

　 防锈漆 ｋｇ ０．１００ —　

　 调和漆 ｋｇ ０．２００ —　

　 沥青漆 ｋｇ —　 ０．０７４

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０

机

械

　 电焊机 （综合） 台班 ０．１５４ ０．０１４

·８８１·



四、　 避雷网
工作内容：平直、断料、测位、混凝土块安装、埋卡子、焊接、固定、刷漆、拉拔试验等。 单位：ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃５⁃５５ ２⁃５⁃５６

项 目 沿女儿墙敷设 沿混凝土块敷设

名 称 单位 消 耗 量

人

工

　 综合工日 工日 ０．１４２ ０．０７３

材

料

　 镀锌扁钢卡子 ｋｇ ０．８１６ ０．８１６

　 防锈漆 ｋｇ ０．０１４ ０．０１４

　 干拌砂浆 ｋｇ ０．３９８ ０．３９８

　 银粉涂料 ｋｇ ０．０４０ ０．０４０

　 混凝土块 个 —　 １．１００

　 电焊条 ｋｇ ０．０２５ ０．０２５

　 镀锌圆钢 ｍ （１．０５０） （１．０５０）

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０

机

械

　 电焊机 （综合） 台班 ０．０１０ ０．０１０

·９８１·



五、　 避雷针
１．　 避雷针制作

工作内容：下料、针尖针体加工、挂锡、校正、组焊、刷漆等。 单位：根　 　

定 额 编 号 ２⁃５⁃５７ ２⁃５⁃５８ ２⁃５⁃５９

项 目

钢管 圆钢

针长（ｍ 以内）

３ ７ ２

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．６０８ ０．８５５ ０．３０８

材

料

　 钢管避雷针 根 １．０００ １．０００ —　

　 银粉涂料 ｋｇ ０．０３０ ０．０４０ —　

　 圆钢避雷针 根 —　 —　 １．０００

　 焊锡膏 ｋｇ —　 —　 ０．１７０

　 电焊条 ｋｇ ０．２３０ ０．２９０ —　

　 焊锡丝 综合 ｋｇ —　 —　 ０．１７０

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０

机

械
　 电焊机 （综合） 台班 ０．０８８ ０．１１２ —　

·０９１·



２．　 避雷针安装
工作内容：预埋铁件、螺栓或支架、安装固定、补漆等。 单位：根　 　

定 额 编 号 ２⁃５⁃６０ ２⁃５⁃６１ ２⁃５⁃６２ ２⁃５⁃６３ ２⁃５⁃６４ ２⁃５⁃６５

项 目

圆钢（钢管）避雷针

平面屋顶 墙上

３ｍ ７ｍ ３ｍ ７ｍ

装在构筑物上

杆上 金属构架上

名 称 单位 消 耗 量

人
工

　 综合工日 工日 ０．４５５ ０．６０６ ０．４８７ ０．６３３ ０．８４３ ０．２９１

材

料

　 钢肋板 δ６ ｋｇ ４．１６０ ４．１６０ —　 —　 —　 —　

　 钢板底座 ３００×３００×６ ｋｇ ４．５００ ４．５００ —　 —　 —　 —　

　 地脚螺栓 Ｍ（１６～２２）×（１５０～３００） 套 ４．１２０ ４．１２０ —　 —　 —　 —　

　 防锈漆 ｋｇ ０．０４０ ０．０４０ ０．０２０ ０．０２０ ０．０５１ ０．０１７

　 角钢 ６３ 以外 ｋｇ —　 —　 ２３．８００ ２３．８００ —　 —　

　 镀锌带母螺栓 Ｍ１６×（８５～１００） 套 —　 —　 ８．１６０ ８．１６０ —　 —　

　 镀锌垫圈 Ｍ１６ 个 —　 —　 ８．１６０ ８．１６０ —　 —　

　 镀锌弹簧垫圈 Ｍ１６ 个 —　 —　 ８．１６０ ８．１６０ —　 —　

　 电焊条 ｋｇ ０．５６０ ０．５６０ ０．１２０ ０．１２０ ０．１１４ ０．２３８

　 热轧圆盘条 ϕ１０ 以内 ｋｇ —　 —　 —　 —　 ８．１８６ —　

　 钢板 综合 ｋｇ —　 —　 —　 —　 １４．４５９ —　

　 铅油（厚漆） ｋｇ —　 —　 —　 —　 ０．０５１ ０．０１７

　 清油 ｋｇ —　 —　 —　 —　 ０．０２６ ０．００９

　 氧气 ｍ３ —　 —　 —　 —　 ０．０８２ —　

　 乙炔气 ｋｇ —　 —　 —　 —　 ０．２１３ —　

　 镀锌扁钢抱箍 －４０×４ 副 —　 —　 —　 —　 １．７０９ —　

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

机
械

　 电焊机 （综合） 台班 ０．２１５ ０．２１５ ０．０４６ ０．０４６ ０．０１４ ０．０２９

·１９１·



工作内容：预埋铁件、螺栓或支架、安装固定、补漆等。 单位：组　 　

定 额 编 号 ２⁃５⁃６６

项 目

拉线安装

３ 根拉线

名 称 单位 消 耗 量

人

工

　 综合工日 工日 ０．８８６

材

料

　 镀锌铁丝 ８＃ ～１２＃ ｋｇ ２．４００

　 拉扣 只 ３．０００

　 拉环 套 ３．０００

　 花篮螺栓 Ｍ２０×３００ 套 ３．０００

　 其他材料费 ％ １．８０

·２９１·



六、　 等电位端子箱、测试板
１．　 等电位端子箱安装

工作内容：除锈、测位、钻孔、焊接、固定、刷漆等。 单位：台　 　

定 额 编 号 ２⁃５⁃６７ ２⁃５⁃６８

项 目 总等电位箱 等电位箱

名 称 单位 消 耗 量

人

工

　 综合工日 工日 ０．６９０ ０．３７４

材

料

　 圆钢 ϕ１０ 以内 ｋｇ ０．１３０ ０．１３０

　 镀锌扁钢 综合 ｋｇ １．０００ １．０００

　 镀锌膨胀螺栓 Ｍ８ 套 ４．０８０ —　

　 防锈漆 ｋｇ ０．１００ ０．１００

　 调和漆 ｋｇ ０．２００ ０．２００

　 电焊条 ｋｇ ０．４００ ０．４００

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０

机

械

　 电焊机 （综合） 台班 ０．１５４ ０．１５４

·３９１·



２．　 接地测试板制作安装
工作内容：断料、调直、除锈、刷漆、测位、钻孔、焊接、固定等。 单位：点　 　

定 额 编 号 ２⁃５⁃６９

项 目 接地测试板制作安装

名 称 单位 消 耗 量

人
工 　 综合工日 工日 ０．６１０

材

料

　 镀锌钢板 ｋｇ ０．４９０

　 镀锌圆钢 ϕ１０ 以内 ｋｇ ０．１２８

　 镀锌带母螺栓 Ｍ１０×（４０～６０） 套 １．０２０

　 镀锌垫圈 Ｍ１０ 个 ２．０４０

　 镀锌弹簧垫圈 Ｍ１０ 个 １．０２０

　 银粉涂料 ｋｇ ０．００９

　 电焊条 ｋｇ ０．０２０

　 其他材料费 ％ １．８０

机
械 　 电焊机 （综合） 台班 ０．００８

七、　 等电位联接
工作内容：测位、装螺栓、焊接、固定等。 单位：处　 　

定 额 编 号 ２⁃５⁃７０

项 目 设备金属外壳接地

名 称 单位 消 耗 量

人
工

　 综合工日 工日 １．２３９

材

料

　 镀锌扁钢 综合 ｋｇ ６．１８８

　 镀锌接地线板 ４０ｍｍ×５ｍｍ×１２０ｍｍ 个 ０．９６１

　 酚醛调和漆 ｋｇ ０．０４３

　 钢锯条 条 ０．８５０

　 电焊条 ｋｇ ０．１１１

　 其他材料费 ％ １．８０

机
械 　 电焊机 （综合） 台班 ０．０６８

·４９１·



八、　 降阻剂
工作内容：降阻材料施放。 单位：ｋｇ　 　

定 额 编 号 ２⁃５⁃７１

项 目 降阻剂铺设

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．０１３

材

料

　 降阻剂 ｋｇ （１．０５０）

　 橡胶手套 付 ０．０１７

　 水 ｔ ０．００３

　 其他材料费 ％ １．８０

机

械
　 载重汽车 ５ｔ 台班 ０．００２

九、　 接地系统测试
工作内容：拆装辅助接地极、测定接地电阻等。 单位：点　 　

定 额 编 号 ２⁃５⁃７２

项 目 独立接地装置

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．９８５

材

料

　 金属清洗剂 ｋｇ ０．２７６

　 白布 ｋｇ ０．１１９

　 铜芯塑料绝缘电线 ＢＶ－４ｍｍ２ ｍ ０．９１４

　 其他材料费 ％ １．８０

机

械
　 接地电阻测试仪 台班 ０．８７５

·５９１·





第六章　 杆塔工程





说 明

一、铁塔组立子目中，单基重量系指铁塔总重量，包括铁塔本体型钢、连接板、螺栓、脚钉、爬梯、基座

等重量。
二、钢索架设子目适用于架空电缆承力线架设。
三、易折易碎杆安装子目综合考虑了高空作业因素，执行时不做调整。

·９９１·



工程量计算规则

一、铁塔组立根据重量，按照设计图示安装数量以“基”为计量单位。
二、钢索架设，根据设计图示单根架设数量以“ｋｍ”为计量单位。
三、易碎易折杆安装，按照设计图示安装数量以“根”或“组”为计量单位。

·００２·



一、　 铁塔组立
工作内容：施工定位，清点配料，地面支垫，组合，按施工技术措施进行现场布置，吊装，塔身调整，螺栓固定及防松防盗，零

星补刷油漆，清场、工器具转移等。 单位：基　 　

定 额 编 号 ２⁃６⁃１ ２⁃６⁃２ ２⁃６⁃３ ２⁃６⁃４ ２⁃６⁃５

项 目

单基重量（ｔ）

≤１．５ ≤３ ≤５ ≤７ ＞７

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 １１．１７７ １５．８７０ ２２．６８１ ３０．７９４ ４０．６８３

材

料

　 铁塔 基 （１．００５） （１．００５） （１．００５） （１．００５） （１．００５）

　 镀锌铁丝 综合 ｋｇ ０．４５２ ０．５２８ ０．５９０ ０．８６２ １．０５４

　 板枋材 ｍ３ ０．０１５ ０．０１６ ０．０１７ ０．０２４ ０．０３２

　 酚醛磁漆 ｋｇ ０．８３５ ０．９７８ １．０９２ １．５５６ １．６００

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

机

械

　 载重汽车 ４ｔ 台班 ０．２４０ ０．２８０ ０．３００ ０．４１２ ０．５２１

　 载重汽车 ５ｔ 台班 ０．０８１ ０．１０６ ０．１４６ ０．２１１ ０．２３７

　 机动绞磨 ３ｔ 台班 ０．１４０ ０．１８０ ０．２８６ ０．３３０ ０．４００

　 汽车式起重机 １２ｔ 台班 ０．２８０ ０．４８０ ０．５８０ —　 —　

　 汽车式起重机 ２５ｔ 台班 —　 —　 —　 ０．６７８ —　

　 汽车式起重机 ５０ｔ 台班 —　 —　 —　 —　 ０．７６３

·１０２·



二、　 钢索架设
工作内容：放线、连接、架线、紧线、调整弧垂、绑扎等。 单位：ｋｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃６⁃６

项 目 钢索架设

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ２．３９９

材

料

　 导线 ｍ （１０１３．０００）

　 铝绑线 ϕ３．２ ｍ ７８．４２５

　 碎布 ｋｇ ０．０４９

　 钢锯条 条 ０．９７８

　 防锈漆 ｋｇ ０．０４９

　 汽油 综合 ｋｇ ０．０３９

　 电力复合脂 一级 ｋｇ ０．０２０

　 其他材料费 ％ １．８０

机

械

　 载重汽车 ４ｔ 台班 ０．０９３

　 液压压接机 １００ｔ 台班 ０．０６５

·２０２·



三、　 易折易碎杆安装
工作内容：施工定位、安装前位置及高程复测、开箱检查、线槽卡线、易折易碎杆吊装、立杆螺栓紧固、横担及调节杆螺栓紧

固、垂直度、高程测量、补漆等。 单位：见表　 　

定 额 编 号 ２⁃６⁃７ ２⁃６⁃８ ２⁃６⁃９ ２⁃６⁃１０ ２⁃６⁃１１ ２⁃６⁃１２

项 目 单杆安装

塔式安装

高度（ｍ）

≤５ ≤１０ ≤１５ ＞１５

铁塔顶部安装

计 量 单 位 根 组

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 １．５００ ３．０３７ ４．６１５ ５．７１５ ６．９０３ １７．８７５

材

料

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

　 易折易碎杆 根 ／组 （１．０００） （１．０００） （１．０００） （１．０００） （１．０００） （１．０００）

　 红丹防锈漆 ｋｇ ０．２００ ０．２００ ０．２００ ０．２００ ０．２００ ０．２００

　 调和漆 ｋｇ ０．２００ ０．２００ ０．２００ ０．２００ ０．２００ ０．２００

机

械

　 载重汽车 ４ｔ 台班 ０．３６７ ０．４０２ ０．４９８ ０．７３７ ０．８６２ ０．７３７

　 汽车式起重机 ５ｔ 台班 —　 ０．３３５ ０．３５５ —　 —　 —　

　 汽车式起重机 ８ｔ 台班 —　 —　 —　 ０．１５６ ０．２０８ —　

　 卷扬机 台班 —　 —　 —　 —　 —　 ０．８５１

·３０２·





第七章　 附属设施工程





说 明

一、本章混凝土项目均未列出强度等级，使用时根据设计要求调整。
二、切槽及回填子目中回填材料未列出材质，使用时根据设计要求调整。

·７０２·



工程量计算规则

一、垫层根据材质按照设计图示尺寸以“１０ｍ３”为计量单位。
二、现浇混凝土设备基础、管道混凝土包封、现浇混凝土井体，按照设计图示尺寸以“ｍ３”为计量单

位。
三、预制设备基础安装，根据单块基础重量按照设计图示数量以“块”为计量单位。
四、踏步按照设计图示数量以“个”为计量单位。
五、井盖按照设计图示数量以“套”为计量单位。
六、预制混凝土电缆井安装，按照设计图示井室外周混凝土体积计算，扣除管道所占体积，以“ｍ３”为

计量单位。
七、管（基）坑回填，按照设计图示尺寸以“ｍ３”为计量单位。
八、钢筋加工、安装，按照设计图示数量以“ｔ”为计量单位。
九、切槽及回填、道面扩缝按照设计图示尺寸以“１０ｍ”为计量单位。
十、道面钻孔取芯按照设计图示数量以“个”为计量单位。
十一、防水按照设计图示面积以“ｍ２”为计量单位。
十二、模板工程按照设计图示数量以“ｍ２”为计量单位。

·８０２·



一、　 垫层
工作内容：清底、浇筑、捣固（夯实）抹平、材料场内运输。 单位：１０ｍ３ 　 　

定 额 编 号 ２⁃７⁃１ ２⁃７⁃２ ２⁃７⁃３ ２⁃７⁃４ ２⁃７⁃５

项 目 混凝土 碎石 砂砾石 砂 砾石

名 称 单位 消 耗 量

人
工 　 综合工日 工日 ０．２８０ ０．６７１ ０．５８８ ０．４４４ ０．６０６

材

料

　 水 ｍ３ ０．３１２ —　 —　 —　 —　

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

　 砂子 中砂 ｍ３ —　 —　 ０．４３０ １．２６４ —　

　 预拌混凝土 ｍ３ １．０１０ —　 —　 —　 —　

　 碎石 综合 ｍ３ —　 １．３２６ —　 —　 —　

　 砾石（综合） ｍ３ —　 —　 １．０２１ —　 １．３２６

机
械 　 电动夯实机 ２５０Ｎｍ 台班 —　 ０．１１２ ０．１００ ０．０７２ ０．１００

工作内容：清底、浇筑、捣固（夯实）抹平、材料场内运输。 单位：１０ｍ３ 　 　

定 额 编 号 ２⁃７⁃６ ２⁃７⁃７

项 目

灰土

２ ︰ ８ ３ ︰ ７

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．５２２ ０．５２２

材

料

　 水 ｍ３ ０．２１０ ０．２１０

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０

　 黄土 ｍ３ （１．２３６） （１．０８５）

　 生石灰 ｔ ０．１６８ ０．２５３

机

械
　 电动夯实机 ２５０Ｎｍ 台班 ０．２４６ ０．２５３

·９０２·



二、　 现浇混凝土设备基础
工作内容：混凝土浇筑、振捣、养护等。 单位：ｍ３ 　 　

定 额 编 号 ２⁃７⁃８

项 目 现浇混凝土设备基础

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．２１９

材

料

　 其他材料费 ％ １．８０

　 预拌混凝土 ｍ３ １．０１０

　 塑料薄膜 ｍ２ １．１９５

机

械
　 混凝土振捣器 插入式 台班 ０．１００

三、　 预制设备基础安装
工作内容：定位、找正，底盘基坑操平，卡盘螺栓紧固；拉线盘基坑整理、组装、吊装、调整；工器具移运。 单位：块　 　

定 额 编 号 ２⁃７⁃９ ２⁃７⁃１０ ２⁃７⁃１１ ２⁃７⁃１２ ２⁃７⁃１３

项 目

预制基础安装

单块重量（ｋｇ）

≤１００ ≤２００ ≤３００ ≤５００ ＞５００

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．１１８ ０．１８２ ０．２３５ ０．４７０ ０．７６４

材

料
　 预制基础 综合 块 （１．０１０） （１．０１０） （１．０１０） （１．０１０） （１．０１０）

机

械

　 载重汽车 ４ｔ 台班 ０．００２ ０．００３ ０．００６ ０．００７ ０．００９

　 汽车式起重机 ８ｔ 台班 —　 —　 ０．００５ ０．００６ ０．００８

·０１２·



四、　 管道混凝土包封
工作内容：混凝土浇筑、振捣、养护等。 单位：ｍ３ 　 　

定 额 编 号 ２⁃７⁃１４

项 目 管道混凝土包封

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．５２３

材

料

　 其他材料费 ％ １．８０

　 预拌混凝土 ｍ３ １．０１０

　 塑料薄膜 ｍ２ １．１９５

机

械
　 混凝土振捣器 插入式 台班 ０．１００

五、　 现浇混凝土电缆井
１．　 井体

工作内容：混凝土浇筑、振捣、养护等。 单位：ｍ３ 　 　

定 额 编 号 ２⁃７⁃１５ ２⁃７⁃１６ ２⁃７⁃１７

项 目 井底 井壁 井顶

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．２９９ ０．４４４ ０．３１５

材

料

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０

　 预拌混凝土 ｍ３ １．０１０ １．０１０ １．０１０

　 塑料薄膜 ｍ２ １．０４０ —　 １．０４０

机

械
　 混凝土振捣器 插入式 台班 ０．０６８ ０．１２０ ０．１２０

·１１２·



２．　 踏步安装
工作内容：安装、材料运输。 单位：个　 　

定 额 编 号 ２⁃７⁃１８

项 目 踏步安装

名 称 单位 消 耗 量

人

工

　 综合工日 工日 ０．００８

材

料

　 其他材料费 ％ １．８０

　 踏步 个 １．０００

３．　 井盖安装
工作内容：井圈、井盖固定安装、防坠网安装等。 单位：套　 　

定 额 编 号 ２⁃７⁃１９ ２⁃７⁃２０ ２⁃７⁃２１

项 目

井盖

ϕ７００ ϕ８００ ϕ９００

名 称 单位 消 耗 量

人
工

　 综合工日 工日 ０．３９５ ０．４２０ ０．４４７

材

料

　 浆砌筑砂浆 ＤＭ１０ ｍ３ ０．０１２ ０．０１３ ０．０１３

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０

　 井盖 套 （１．０００） （１．０００） （１．０００）

　 预拌混凝土 ｍ３ ０．０８２ ０．０８８ ０．１０４

机
械

　 干混砂浆搅拌机 ２００Ｌ 台班 ０．００２ ０．００２ ０．００２

·２１２·



六、　 预制混凝土电缆井安装
工作内容：挖土方，运构件，坑底平整夯实，铺砂浆，拼装壁、底、盖，回填夯实，余土外运，清理现场。 单位：ｍ３ 　 　

定 额 编 号 ２⁃７⁃２２

项 目 预制混凝土井安装

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．２１３

材

料

　 预拌混合砂浆 Ｍ１０ ｍ３ ０．０２８

　 其他材料费 ％ １．８０

机

械

　 载重汽车 ５ｔ 台班 ０．００４

　 汽车式起重机 １２ｔ 台班 ０．０３７

七、　 管（基）坑回填
工作内容：回填、洒水、夯实。 单位：ｍ３ 　 　

定 额 编 号 ２⁃７⁃２３ ２⁃７⁃２４

项 目 回填砂 回填湿贫混凝土

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．３２９ ０．２２２

材

料

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０

　 砂子 粗砂 ｍ３ １．２７５ —　

　 湿贫混凝土 ｍ３ —　 １．０１０

机

械
　 电动夯实机 ２５０Ｎｍ 台班 ０．０７２ —　

·３１２·



八、　 钢筋
１．　 钢筋加工

工作内容：准备，截割，制弯，整理，捆扎等。 单位：ｔ　 　

定 额 编 号 ２⁃７⁃２５ ２⁃７⁃２６

项 目

钢筋加工

直径（ϕ）

≤１０ ＞１０

名 称 单位 消 耗 量

人

工

　 综合工日 工日 １．９６４ １．６０８

材

料

　 钢筋 ϕ１０ 以内 ｋｇ （１０５０．０００） — 　

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０

　 钢筋 ϕ１０ 以外 ｋｇ — 　 （１０５０．０００）

机

械

　 钢筋切断机 台班 ０．１１０ ０．１１０

　 钢筋弯曲机 台班 ０．３５０ ０．４８０

　 钢筋调直机 台班 ０．２４０ —　

·４１２·



２．　 钢筋安装
工作内容：钢筋安装等。 单位：ｔ　 　

定 额 编 号 ２⁃７⁃２７ ２⁃７⁃２８

项 目

钢筋安装

直径（ϕ）

≤１０ ＞１０

名 称 单位 消 耗 量

人

工

　 综合工日 工日 ４．９１１ ３．１９３

材

料

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０

　 电焊条 ｋｇ １．５００ １．７００

　 火烧丝 ｋｇ ４．２８０ ３．８９０

机

械

　 电焊机 （综合） 台班 ０．２１４ ０．４２５

·５１２·



九、　 切槽及回填
１．　 水稳层切槽及回填

工作内容：测位、划线、切沟、拆除、清底、场内运输、回填等。 单位：１０ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃７⁃２９ ２⁃７⁃３０ ２⁃７⁃３１

项 目

宽×深

４０×８０ｍｍ

深度每增减 １０ｍｍ 宽度每增减 １０ｍｍ

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 １．９２０ ０．０６０ ０．０４４

材

料

　 风镐凿子 根 ０．００１ —　 ０．００２

　 高压风管 ϕ２５－６Ｐ－２０ｍ ｍ ０．００１ —　 —　

　 金刚石锯片 片 ０．０９８ ０．０３６ —　

　 水 ｍ３ ２．６００ ０．９２８ ０．００６

　 塑料薄膜 ｍ２ ０．３５２ ０．１２６ ０．０８４

　 回填材料 ｍ３ （０．０２５） （０．０１２） （０．００６）

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０

机

械

　 电动空气压缩机 ３ｍ３ ／ ｍｉｎ 台班 ０．３００ —　 ０．０７５

　 锯缝机 台班 １．４００ ０．１７５ —　

　 风镐 台班 ０．４１２ —　 ０．１０３

注：回填材料按 Ｃ１５ 预拌混凝土考虑，当设计与定额不同时，可以调整。

·６１２·



２．　 道面层切槽及回填
工作内容：测位、划线、切沟、拆除、清底、场内运输、回填等。 单位：１０ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃７⁃３２ ２⁃７⁃３３ ２⁃７⁃３４

项 目

宽×深

４０×８０ｍｍ

深度每增减 １０ｍｍ 宽度每增减 １０ｍｍ

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ２．１４０ ０．０８０ ０．０５４

材

料

　 风镐凿子 根 ０．００１ —　 ０．００２

　 高压风管 ϕ２５－６Ｐ－２０ｍ ｍ ０．００１ —　 —　

　 金刚石锯片 片 ０．２８４ ０．０５７ —　

　 水 ｍ３ ７．２２３ １．４４５ ０．１４４

　 塑料薄膜 ｍ２ ０．３３６ ０．１２６ ０．０８４

　 回填材料 ｍ３ （０．０３３） （０．００４） （０．００８）

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０

机

械

　 电动空气压缩机 ３ｍ３ ／ ｍｉｎ 台班 ０．３００ —　 ０．０５５

　 风镐 台班 ０．４９４ —　 ０．１３６

　 锯缝机 台班 ２．１６０ ０．２１０ —　

注：回填材料按快干水泥考虑，当设计与定额不同时，可以调整。

·７１２·



３．　 道面扩缝
工作内容：１．锯缝机切缝：测量划线、锯缝机移动定位、清扫。

２．人工填嵌缝胶：清缝、填灌缝。 单位：１０ｍ　 　

定 额 编 号 ２⁃７⁃３５ ２⁃７⁃３６

项 目

锯缝机切缝

缝宽 ６ｍｍ

缝深 ５ｃｍ 缝深每增减 １ｃｍ

名 称 单位 消 耗 量

人
工 　 综合工日 工日 ０．２４０ ０．１３６

材

料

　 金刚石锯片 片 ０．０４４ ０．００９

　 水 ｍ３ １．０５０ ０．２５０

　 回填材料 ｍ３ （０．００３） （０．００１）

　 其他材料费 元 ２．５８ １．９９

机
械 　 混凝土切缝机 台班 ０．０６３ ０．０１３

注：回填材料按快干水泥考虑，当设计与定额不同时，可以调整。

十、　 道面钻孔取芯
工作内容：测量定位、灯坑钻孔取芯、剔除、清理灯坑、灯坑复测及高程控制等。 单位：个　 　

定 额 编 号 ２⁃７⁃３７ ２⁃７⁃３８

项 目 ϕ２５０ ϕ３２０

名 称 单位 消 耗 量

人
工

　 综合工日 工日 ０．６２５ ０．６４５

材
料

　 水 ｍ３ ０．５５０ ０．５５０

机

械

　 电镐 台班 ０．０７５ ０．０９４

　 汽油发电机 １０ｋｗ 台班 ０．０７５ ０．０９４

　 吸尘器 台班 ０．０７５ ０．０９４

　 载重汽车 ８ｔ 台班 ０．０７５ ０．０９４

　 钻孔机 台班 ０．０７５ ０．０９４

·８１２·



十一、　 防水
１．　 卷材防水

工作内容：基底干燥处理、涂刷粘接剂、铺设卷材等。 单位：ｍ２ 　 　

定 额 编 号 ２⁃７⁃３９ ２⁃７⁃４０

项 目 单层 每增一层

名 称 单位 消 耗 量

人
工

　 综合工日 工日 ０．０４３ ０．０４０

材

料

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０

　 聚氨酯防水涂料 ｋｇ ０．１８２ —　

　 乙酸乙酯 ｋｇ ０．０５１ —　

　 胶粘剂 ｋｇ ０．４０４ ０．３２３

　 丁基胶粘剂 ｋｇ ０．１８７ —　

　 防水卷材 ｍ２ １．２００ １．１５０

２．　 防水橡胶板
工作内容：基底干燥处理、涂刷粘接剂、橡胶剪裁、铺设等。 单位：ｍ２ 　 　

定 额 编 号 ２⁃７⁃４１

项 目 防水橡胶板 ２ｍｍ

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．０２２

材

料

　 橡胶板 δ２ ｍ２ １．０２０

　 氯丁橡胶粘接剂 ｋｇ １．２００

　 其他材料费 ％ １．８０

·９１２·



３．　 涂沥青
工作内容：清扫及烘干基层、配料、熬油，清扫油毡，砂子筛洗。 单位：ｍ２ 　 　

定 额 编 号 ２⁃７⁃４２ ２⁃７⁃４３ ２⁃７⁃４４ ２⁃７⁃４５

项 目 平面一遍 平面每增一遍 立面一遍 立面每增一遍

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．０１５ ０．００５ ０．０１９ ０．００７

材

料

　 石油沥青 ３０＃ ｋｇ １．８７０ １．５１０ ２．２２０ １．８７０

　 冷底子油 ｋｇ ０．４８０ —　 ０．５２０ —　

　 木柴 ｋｇ ０．８００ ０．５２０ ０．９４０ ０．６５０

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

４．　 油毡防水层
工作内容：清扫及烘干基层、配料、熬油，清扫油毡，砂子筛洗。 单位：ｍ２ 　 　

定 额 编 号 ２⁃７⁃４６ ２⁃７⁃４７ ２⁃７⁃４８ ２⁃７⁃４９

项 目 平面二毡三油 平面增减一毡一油 立面二毡三油 立面增减一毡一油

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．０５３ ０．０１９ ０．０９０ ０．０３０

材

料

　 石油沥青 ３０＃ ｋｇ ５．６５０ １．８４０ ６．０５０ １．９８０

　 石油沥青油毡 ３５０＃ ｍ２ ３．０５６ １．４８５ ３．０５６ １．４８５

　 冷底子油 ｋｇ ０．４８０ —　 ０．４８０ —　

　 木柴 ｋｇ ２．１１０ ０．６４０ ２．２５０ ０．６８０

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０
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５．　 防水砂浆
工作内容：调制砂浆，抹灰找平，压光压实。 单位：ｍ２ 　 　

定 额 编 号 ２⁃７⁃５０ ２⁃７⁃５１

项 目 平面 立面

名 称 单位 消 耗 量

人
工

　 综合工日 工日 ０．０６１ ０．１００

材

料

　 素水泥浆 ｍ３ ０．００６ ０．００６

　 干混抹灰砂浆 ＤＰ Ｍ２０ ｍ３ ０．０２０ ０．０２１

　 防水粉 ｋｇ ０．５５５ ０．５７９

　 水 ｍ３ ０．０４５ ０．０４５

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０

机
械

　 干混砂浆罐式搅拌机 台班 ０．００３ ０．００３

６．　 防水保护层、找平层
工作内容：清扫及烘干基层，抹灰找平，压光压实等。 单位：ｍ２ 　 　

定 额 编 号 ２⁃７⁃５２ ２⁃７⁃５３

项 目 防水保护层 防水找平层

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．０７７ ０．０４４

材

料

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０

　 干混抹灰砂浆 ＤＰ Ｍ１０ ｍ３ —　 ０．０２０

　 预拌混凝土 ｍ３ ０．０５０ —　

机

械
　 干混砂浆搅拌机 ２００Ｌ 台班 —　 ０．００３
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十二、　 模板工程
工作内容：模板及支架安装、拆除，涂刷隔离剂，清杂物、整理堆放、场内运输等。 单位：ｍ２ 　 　

定 额 编 号 ２⁃７⁃５４ ２⁃７⁃５５ ２⁃７⁃５６ ２⁃７⁃５７

项 目 垫层 设备基础 井体 管道包封

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ０．１１９ ０．２１５ ０．３０７ ０．１９７

材

料

　 圆钉 ｋｇ ０．１９７ ０．０３３ ０．０３３ ０．０３０

　 脱模剂 ｋｇ ０．１００ ０．１００ ０．１００ ０．１００

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０ １．８０ １．８０

　 板枋材 ｍ３ ０．００５ ０．００２ ０．００４ ０．００２

　 复合木模板 ｍ２ ０．２２０ ０．００２ ０．００２ ０．００２

　 模板嵌缝料 ｋｇ ０．０５０ ０．０５０ ０．０５０ ０．０５０

　 铁件 ｋｇ ０．１９０ ０．２５６ ０．２１２ ０．２４４

　 组合钢模板 ｍ２ —　 ６．３２１ ６．７２０ ６．３４５

　 钢模板连接件 ｋｇ —　 ０．２３５ ０．２３５ ０．２３５

　 钢支撑 ｋｇ —　 ０．５１２ ０．５２６ ０．４８８

机

械

　 木工圆锯机 ５００ｍｍ 台班 ０．００１ ０．００１ ０．００１ ０．００１

　 载重汽车 １５ｔ 台班 ０．００１ ０．００３ ０．００５ ０．００２

　 汽车式起重机 １６ｔ 台班 —　 ０．００１ ０．００１ ０．００２

·２２２·



第八章　 电气设备调试工程





说 明

一、本章系统调试不包括电气设备装置单体调试内容，单体调试已包含在相应单体安装子目中。
二、变压器、送配电系统、母线系统调试中均包括了相应保护系统调试。
三、调试项目中已经包括熟悉资料、编制调试方案、核对设备、现场调试、填写调试记录、整理调试报

告等工作内容。
四、送配电系统调试不包括系统内的电缆试验、绝缘耐压试验等调试工作。
五、本章调试项目是按照新的且合格的设备考虑的。 当调试经更换修改的设备、拆迁的旧设备时，

项目乘以系数 １．１５。
六、变压器系统调试是按照每个电压侧有一台断路器考虑的，若断路器多于一台时，则另行计算送

配电系统调试费用。
七、送配电系统调试按照一个母线段为一个系统计算。
八、带双路互投装置的配电箱、盘、柜的调试执行自投装置调试子目。
九、母线系统调试只适用于装有电压互感器的低压配电装置的各种母线的系统调试。
十、组合型成套箱式变电站系统调试不单独计列，分别执行变压器系统、送配电系统调试相关子目。
十一、本章调试工作内容不包括试验设备、仪器仪表的场外转移。
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工程量计算规则

一、变压器系统、送配电系统调试按照设计图示数量以“系统”为计量单位。
二、自动投入装置调试按照设计图示数量以“台”为计量单位。
三、母线系统调试按照设计图示数量以“三相 ／段”为计量单位。
四、１０ｋＶ 电力电缆调试按照设计图示数量以“根”为计量单位。
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一、　 变压器系统调试
工作内容：变压器、高低断路器、隔离开关、互感器、接地开关、保护装置、监控及计量二次回路调试，测温、冷却系统等系统

调试， 通流升压试验，控制、保护整组传动试验，空载试运、空投试验等。 单位：系统　 　

定 额 编 号 ２⁃８⁃１ ２⁃８⁃２ ２⁃８⁃３

项 目

ｋＶＡ 以下

８００ ２０００ ４０００

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ５．３６３ １０．０５６ １２．０９９

机

械

　 电能校验仪 台班 １．３５０ ３．２４０ ３．６００

　 继电保护测试仪 ＢＴ－２０３ 台班 ２．２５０ ７．０２０ ７．２００

　 高压核相仪 台班 １．０００ ３．２４０ ３．６００

二、　 送配电系统调试
工作内容：断路器、负荷开关、隔离开关、互感器、继电保护装置、测量仪表及一二次回路系统试验调整等。 单位：系统　 　

定 额 编 号 ２⁃８⁃４ ２⁃８⁃５

项 目 １ｋＶ １０ｋＶ

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ３．４３３ ５．７０７

机

械

　 电能校验仪 台班 ０．９００ １．８００

　 高压核相仪 台班 ０．９００ １．８００

　 继电保护测试仪 ＢＴ－２０３ 台班 —　 １．８００
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三、　 自动投入装置
工作内容：自动装置、继电器及控制回路的调整、绝缘摇测等。 单位：台　 　

定 额 编 号 ２⁃８⁃６

项 目 备用电源自投装置调试

名 称 单位 消 耗 量

人

工

　 综合工日 工日 ２．０４３

机

械

　 数字兆欧表 台班 １．０００

　 自动 ＬＣＲ 测量仪 ＺＬ６ 台班 １．５００

　 电压电流表（各种量程） 台班 ２．０００

　 数字万用表 台班 ２．０００

　 三相精密测试电源 台班 １．５００

　 单相继电保护装置 台班 ２．０００

　 相位电压测试仪 台班 １．５００

·８２２·



四、　 母线系统调试
工作内容：母线系统查线、测量绝缘电阻、作交流耐压试验等。 单位：三相 ／段　 　

定 额 编 号 ２⁃８⁃７

项 目

母线

电压≤１０ｋＶ

名 称 单位 消 耗 量

人

工

　 综合工日 工日 １．００６

机

械

　 直流高压发生器 台班 ０．５００

　 数字高压绝缘电阻测试仪 ３１２４ 台班 ０．５００

　 电能校验仪 台班 ０．５００

　 继电保护测试仪 ＢＴ－２０３ 台班 ０．５００

　 高压试验变压器配套操作箱、调压器 台班 ０．５００

　 ＹＤＱ 充气式试验变压器 台班 ０．５００

　 电感电容测试仪 台班 ０．５００

　 ＩＧＳ 电容器分压器交直流高压测量系统 ＣＴＳ－８ 台班 ０．５００
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五、　 电缆试验
工作内容：试验设备移动及布置、测量绝缘电阻、做耐压试验及测量泄露电流等。 单位：根　 　

定 额 编 号 ２⁃８⁃８ ２⁃８⁃９

项 目

１０ｋＶ 电力电缆调试

耐压试验 局放试验

名 称 单位 消 耗 量

人

工
　 综合工日 工日 ３．２４９ ２．８８０

材

料

　 铜带 ２００ｍｍ×０．２ｍｍ ｍ １５．０００ １５．０００

　 黄铜丝 ｋｇ ０．２５０ ０．２５０

　 塑料带 ２０ｍｍ×４０ｍ 卷 ０．９００ ０．９００

　 其他材料费 ％ １．８０ １．８０

机

械

　 高压核相仪 台班 １．０００ —　

　 交流耐压试验设备 台班 １．０００ —　

　 汽车式起重机 ８ｔ 台班 ０．６７０ ０．６７０

　 载重汽车 ８ｔ 台班 ０．６７０ ０．６７０

　 电缆测试仪 ＪＨ５１３２ 台班 —　 １．０００

　 震荡波试验设备 台班 —　 １．０００
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